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RESUMO 
Este trabalho tem por objetivo principal a análi-
se estática linear de estruturas laminares, semelhantes aos prf 
dios das turbinas de centrais nucleares de potência, pelo Méto-
do -dos Elementos Finitos. Utilizaram-se elernentos planos isopara-
mêtr icos "folded-plate" com 8 pontos nodais e superelementos 
cujos graus de liberdade dos nós internos são condensados, a 
medida que a sua matriz de rigidez ê montada. Também podem ser 
analisadas cascas de forma geométrica arbitrária e, o elemento 
de placa utilizado na montagem do "folded-plate" comporta a ana 
lise de placas espessas. 
Apresenta-se, de forma sucinta, o Método dos Ele 
ment.os Finitos e faz-se o desenvolvimento do elemento 
mencionado, bem como do superelemento. 
finito 
Foi elaborado um programa, em linguagem FORTRAN 
IV para o computador CDC-CYBER 175, procurando-se minimizar o 
tempo de geração de matrizes de rigidez e vetores de cargas no-
dais através da indicação de igualdades entre elementos e super 
elementos. Dedicou-se especial atenção ao armazenamento do sis-
tema de equações e entrada de dados, quando foram desenvolvidas 
diversas opções para o fornecimento dos mesmos. 
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ABSTRACT 
The main purpose of this work is to analyze the 
linear static behavior of folded-plate structures like the tur 
bine building of a nuclear power plant by the Finite Element 
Method. Folded-plate isoparametric plane elements with 48 de-
grees of freedom each, 8 nodal points, in which shear deforma-
tions are considered, and super-elements, whose internal de-
grees of freedom are condensated, are used. Arbitrary shells 
can be analized too. 
A brief exposition of the method is present and 
the developing of the foregoing element and super-element is 
also shown. 
A computer program was developed for the CDC-
CYBER 175 computer machine and the FORTRAN IV language was used . 
• The coefi.cients of the equations.system are stored by the tech-
nique of block partitioning with a compacted column ;storage 
scheme and special attention was dedicated to the ·preparation 
of the problem's data and some options were developed for this 
purpose. 
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INTRODUÇÃO 
A análise matricial de estruturas compostas por 
barras, cuja idealização estrutural é imediata, obteve um gran-
de avanço com o advento dos computadores digitais. Em particu-
lar a utilização do método dos deslocamentos permitiu urna auto-
matização simples deste tipo de problema, que envolve um siste-
ma de equações de ordem elevada, mas que apresenta um 
pequeno de coeficientes a serem armazenados 11 . 
número 
Este avanço também ocorreu na análise de estrutu-
ras continuas, embora com um retardo natural em relação a anál! 
se de estruturas de barras, a partir dos trabalhos pioneiros de 
Argyres 3 e de Clough, Turner, llartin e Topp 1 . Eles generaliza-
ram para o meio continuo as idéias básicas da análise das estru 
turas de barras. Com estes trabalhos surgiu o Método dos Elernen 
tos Finitos (MEF), que cada vez mais tem os seus horizontes de 
aplicação ampliados pelos pesquisadores. 
Este trabalho visa o desenvolvimento de um progr~ 
ma de computador capaz de realizar a análise estática linear em 
estruturas formadas por painéis sujeitos à esforços de flexão e 
de membrana. Este tipo de estrutura ocorre, com frequência, nos 
projetos dos prédios das turbinas de centrais nucleares de po-
tência, que formam um dos objetivos de estudos da DIMEC - Divi-
são de Mecânica Estrutural do Instituto de Engenharia Nuclear -
IEN/CNEN, da qual este trabalho é urna das atividades. 
2 
Inicialmente apresenta-se, de forma sucinta, o 
Método dos Elementos Finitos fazendo-se alguns comentários quan 
to às condições que devem ser satisfeitas para se garantir a 
convergência dos resultados com o refinamento da malha utiliza-
da. 
No capitulo seguinte apresenta-se a obtenção do 
elemento finito plano isoparamétrico "folded-plate" de 8 pontos 
nodais, a partir do elemento de estado plano de tensões e do 
elemento de flexão de placas com consideração do efeito da de-
formação por cortante. Estes dois elementos foram desenvolvidos 
por Hinton e Owen na referência (10). 
No capitulo III define-se e apresenta-se o desen-
volvimento dos superelementos, para os quais gera-se uma malha 
de mxn elementos "folded-plate" a partir da sua incidência e 
das coordenadas dos nós do seu contorno. Os graus de liberdade, 
associados aos nós internos, são condensados estaticamente a 
medida que o superelemento está sendo montado. 
O capitulo seguinte é dedicado a descrição do pr~ 
grama desenvolvido a partir do que foi exposto nos capítulos an 
teriores. Mostra-se, também, os princípios básicos que nortea-
ram a elaboração das subrotinas que fazem a leitura dos dados e 
das que efetuam a montagem do sistema de equações por altura 
efetiva de colunas, com particionamento em blocos, da matriz de 
rigidez e vetores de cargas nodais (caso necessário). Para a 
resolução do sistema de equações assim armazenado, utilizou-se 
3 
a subrotina desenvolvida por Mondkar e Powel e apresentada em 
(20). No final do capitulo apresenta-se o manual de utilização 
do programa. 
No último capitulo sao apresentados, e comenta-
dos, os resultados de 4 aplicações do programa desenvolvido ne~ 
te trabalho, bem como são feitas algumas sugestões com o propc-
sito de ampliá-lo. Finalmente no apêndice A apresenta-se a for-
ma utilizada para armazenar os dados do problema e, como exem-
plo de utilização do manual do programa, são apresentadas, no 
apêndice B, as listagens dos cartões de dados das aplicações~ 
cionadas. No apêndice C está a listagem das subrotinas que mon-
tam o sistema de equações. 
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CAP!TULO I 
O MtTODO DOS ELEMENTOS FINITOS - PRINC!PIOS 
I.l - INTRODUÇÃO 
De forma sucinta pode-se dizer que a aplicação 
do MEF consiste na subdivisão do meio continuo em um numero fi-
nito de regiões, os elementos finitos, conectados entre si por 
pontos do seu contorno, os pontos nodais ou simplesmente nos. 
Aproxima-se o comportamento do meio contínuo, nestas regiões ou 
elementos, a partir dos valores (as incógnitas do problema) ob 
tidos nos pontos nodais, através de funções de interpolação apl'.2_ 
priadas. Estas funções devem cumprir certas condições, defini-
das em (2, 5, 6, 10, 33), de forma a se garantir a convergência 
dos resultados à medida que se diminua o tamanho dos elementos. 
Utilizando-se princípios variacionais, podem ser 
desenvolvidas, para o MEF, quatro formulações ou modelos distin 
tos2 : 
a) Modelo Compatível ou de Deslocamentos - Definem-se campos de 
deslocamentos sobre cada elemento, de forma que os deslocamen-
tos na fronteira entre dois elementos sejam idênticos, 
haja compatibilidade dos deslocamentos nesta fronteira. 
i.e.: 
Este modelo e obtido a partir do.Principio da 
Energia Potencial Mínima. 
5 
b) Modelo de Eguilibrio ou Método das Forças - Campos de 
sões em equilibrio são estabelecidos sobre cada elemento. 
ten-
Este modelo é formulado a partir do Principio da 
Energia Complementar Minima. 
c) Modelo Hibrido - Duas variantes deste modelo podem ser forrou 
ladas, sendo consideradas, em cada elemento, duas regiões dis-
tintas que sao o seu contorno e o interior. Na primeira varian-
te sao definidos campos de tensões, em equilibrio, no interior 
do elemento e no seu contorno definem-se campos de deslocamen-
tos de forma a compatibilizar os deslocamentos na fronteira de 
dois elementos. Esta formulação é feita a partir de um Princi-
pio de Energia Complementar Minima modificado. 
A segunda variante é obtida a partir do Principio 
da Energia Potencial Minima modificado definindo-se campos de 
deslocamentos no interior do elemento e tensões equilibrantes no 
seu contorno. 
d) Modelo Misto - Consideram-se campos de deslocamentos e cam-
pos de tensões em equilibrio sobre os elementos. 
Este modelo é desenvolvido a partir de princi-
pios variacionais generalizados tais como o de Reissnner. 
Na sua grande maioria os programas desenvolvidos 
para análise estrutural, inclusive o apresentado neste traba-
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lho, baseiam-se no modelo de deslocamentos devido principal-
mente à facilidade de formulação e por ser considerado, atual-
mente, o modelo mais efetivo para aplicações práticas de enge-
nharia. 
No desenvolvimento que se segue comenta-se sucin 
tamente a obtenção das equações de equilibrio, hipóteses e con-
vergência do MEF com o intuito de se estabelecer a notação uti-
lizada nos capitulas seguintes e dar um seguimento didático ao 
presente texto. 
I.2 - PRINC1PI0S DO M.E.F. 
A energia potencial total 1f , de um sistema estru-
tural e definida por: 
1 fv T dv + 2 fv T dV - IV UT dv - JS UT ds 1f = cr E cr E !2 S! -2 -o -
( I. l} 
onde Ué o vetor de deslocamentos, cr vetor de tensões,~ e ove-
tor de deformações, !2 forças de massa (por unidade de volume}, 
S! forças distribuidas por area, V é o volume da estrutura, s a 
superfície onde atuam as cargas S!• ~ forças distribuídas por 
unidade de comprimento que atuam em l. 
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Na expressao (I.1) os termos positivos represen-
tam a energia interna de deformação da estrutura, enquanto que 
os outros termos representam a energia potencial das 
atuantes. 
cargas 
Se as funções de interpolação, mencionadas no 
ltem anterior, atenderem às chamadas condições de compatibilid~ 
de e de completidade,definiclas nas referências 2,5,6,10,33a ex-
pressao (I.l) pode ser escrita como 
NE 
rr = I 
i=l 
e 
rr. 
l ( I . 2 ) 
e -onde rr. e a energia potencial total do elemento i e NE represe~ 
l 
ta o numero total de elementos em que foi subdividida a estrutu 
ra. A expressão (I.l) ê válida a nlvel de elemento desde que as 
integrações se façam no domlnio do mesmo. 
O campo de deslocamento U do elêmento, de acordo 
com o que foi dito no item anterior, pode ser expresso por 
U = N U 
- -e 
onde N e a matriz com as funções de interpolação. 
(I.3) 
As deformações E podem ser obtidas dos deslocamen 
tos atravês da expressão 
8 
E = B u 
- -e 
(I. 4) 
onde a matriz~' que relaciona deslocamentos com deformações, 
é constituída, em geral, por derivadas das funções de interpol~ 
çao. 
As tensões cr sao obtidas, a partir das 
çoes, pela expressao 
a = D E + cr 
-o 
deforma-
( I. 5) 
sendo D a matriz de elasticidade (simétrica) e a e o vetor das 
-o 
tensões iniciais. 
Aplicando (I.3), (I.4) e (I.5) em (I.l), a nível 
de elemento, tem-se 
~! t::T f dV -
dV + 2 UT BT a dV -
-e - -o 
J ~! t::T SJ ds -s 
e 
( I. 6) 
Do Principio da Energia Potencial Total Mínima sa 
be-se que o estado de deformação real da estrutura, atendendo 
às condições de equilíbrio, é aquele para o qual a energia po-
tencial total .e mínima. E, sendo verdadeira a expressao (I.2), 
a minimização de (I.l) é equivalente à minimização de (I.6). 
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t possível mostrar que a segunda variação o2 rr da 
e 
energia potencial total é positiva, dal 
orr = o 
e 
e uma condição de mlnimo5,13. 
(I. 7) 
Fazendo-se, portanto, a primeira variação de 
(I.6) e considerando (I.7) tem-se 
o~! ~T ~~~e dV + Jv o~! ~T p dV -
e 
(I. 8) 
Como as variações devem ser arbitrárias, atenden-
do às condições de contorno geométricas, a expressão 
fica 
onde 
K U = F 
_e -e -e 
K = IV 
BT 
-e 
e 
D 
F = pP + Fq + 
-e -e -e 
B dV 
Ft 
(J 
F o 
-e -e 
anterior 
( I. 9) 
(I.10) 
( I.11) 
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(I.12) 
Fq 
= JS -e 
e 
NT ~ ds (I.13) 
Ft 
= Jl NT t dl (I.14) -e 
e 
(I.15) 
A expressao (I.9) representa as equaçoes de equi-
líbrio do elemento. K é a sua matriz de rigidez e F o vetor 
-e -e 
de cargas nodais equivalentes obtido da contribuição dos veto-
res devidos às forças de massa (!~), forças distribuídas na su-
perfície do elemento (Fq) e no seu contorno 
-e (J 
tensões iniciais (F º), 
-e 
e devido as 
A solução do problema é obtida montando-se um sis 
tema de equações globais, a partir das contribuições dos elemen 
tos isolados,da forma 
K U = F (I.16) 
Na expressao anterior,! é a matriz de rigidez da 
estrutura, obtida a partir das contribuições das matrizes dos 
elementos, Ué o vetor dos deslocamentos nodais da estrutura. 
O vetor de cargas nodais globais Fé obtido pelas contribuições 
dos vetores F . 
-e 
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Faz-se necessário introduzir em (I.16) condi-
çoes de contorno, em termos de deslocamentos prescritos, de 
forma a impedir movimentos de corpo rlgido da estrutura. 
Assim, resolvendo o sistema de equaçoes (linea-
res), definido por (I.16), apos a introdução das referidas con 
dições de contorno, tem-se U do qual se obtém ~e· Substituindo-
se (I.4) em (I.5) obtém-se 
a = D B U + cr 
- - -e -O 
que fornece as tensões a nlvel de elemento. 
(I.17) 
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CAP:i:TULO II 
O ELEMENTO FINITO UTILIZADO NO PROGRAMA 
II.l - INTRODUÇÃO 
No M.E.F. a estrutura a ser analisada é subdivi-
dida em elementos conectados entre si por pontos nodais no seu 
contorno. Os deslocamentos, no interior do elemento, são obti-
dos por interpolação dos valores encontrados nos pontos nodais. 
Urna vez que a estrutura é analisada corno um todo, 
o modelo idealizado tem um comportamento mais próximo daquele 
da estrutural real 4 . 
O estabelecimento do modelo estrutural, e sua co~ 
sequente discretização, é a etapa mais importante na utilização 
de um programa de análise estrutural, urna vez que nao se tem um 
procedimento geral, embora hajam diretri.zes 5 obtidas da expe-
riência. A definição do campo de deslocamentos no interior do 
elemento, equação (I.3), é a etapa crltica do MEF 2 , pois é atr~ 
vés dela que chega-se à matriz de rigidez do elemento e pode-se 
garantir que as soluções irão convergir para o valor exato à me 
dida que a malha seja refinada. 
A prograrnaçao desenvolvida neste trabalho está 
voltada para a análise de estruturas formadas predominantemente 
por painéis. Estes são segmentos, ou partes da estrutura, contl 
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nuos e sujeitos à esforços de flexão e de membrana. Podem ser 
discretizados por elementos finitos "folded-plate" planos, de 
8 nós, e/ou superelernentos. Para estes Últimos gera-se, automa-
ticamente, uma malha de mxn elementos "folded-plate", sendo me 
no numero de elementos em aada urna das direções x e y, respec-
tivamente, do superelemento. 
Este tipo de estrutura ocorre, com freqüência, 
nos projetos dos prédios das turbinas de centrais nucleares de 
potência, como na usina Angra I cujo prédio está descrito na 
referência (12). 
Os elementos e os superelementos sao planos e 
supostos contidos na superfície média do painel a que perten-
cem. 
Neste capitulo estuda-se o elemento "folded-
plate" isoparamétrico de 8 pontos nodais. Os superelementos se 
rãa estudados no capitulo III. 
II.2 - SISTEMAS DE REFERENCIA GLOBAL E LOCAL DO 
"FOLDED-PLATE" 
__ ELEMENTO 
são utilizados 2 sistemas de referência, cartesi~ 
nos, ortogonais e diretos. Um global, X Y Z associado à toda a 
estrutura e outro local, x y z, relativo a cada elemento. Estes 
sistemas, bem como o elemento utilizado no programa, estão mos-
trados na Figura 2.1. 
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O sistema local deve, ainda, atender as seguintes 
condições: 
- sua origem O coincide com o no 1 do elemento; 
- o eixo Ox está orientado do no 1 para o no 3; 
- o eixo Oz é ortogonal ao plano do elemento e de mesmo senti-
do que o vetor correspondente à rotação 1, 2, 3, ... , 8. 
1 
·• 
5 
7 
y 
z X 
8 
3 
y 
X 
Figura 2 -1) ELEMENTO UTILIZADO E SISTEMAS GLOBAL ( X Y Z) E LOCAL 
( X y Z ) 
,,. 
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Sejam 
, i = 1, 2, 3, ... , 8 (II.l) 
os vetores com as coordenadas dos nós do elemento, expressas no 
sistema global. 
Qualquer ponto ido sistema local pode ter suas 
coordenadas x. expressas no sistema global através de uma rota-
-1 
çao e uma translação dos sistemas de coordenadas, dadas por 
onde 
X.= L x. + }{l 
-1 - -1 ·-
(II.2) 
x. - é o vetor com as coordenadas no ponto i expressas no siste 
-1 
ma local, 
}{l - é o vetor com as coordenadas do no 1 do elemento (no siste 
ma global), 
L - matriz de transformação que efetua a rotação do sistema lo 
cal para o global. t formada pelos cossenos diretores dos 
eixos locais em relação aos globais. 
Sendo l, l e l os vetores dos cossenos direto-
- X -y -z 
res dos eixos x, y e z respectivamente, a matriz L pode seres 
crita como 
L = I L 
-X 
.e 
-y 
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.e 1 
-z 
(II. 3) 
Considerando a notação unit v como representando 
o unitário de um vetor v genérico, o vetor L fica 
-X 
e o vetor L fica sendo 
-z 
onde o slmbolo ® representa produto vetorial. 
O vetor iy e dado por 
e já se encontra normalizado. 
Uma vez que a matriz L e ortogonal, ela 
sempre uma inversa expressa por 
-1 L 
com o que pode-se escrever (II.2) da forma 
(II .5) 
(II.6) 
admite 
(II. 7) 
(II.8) 
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Com a equação(II.8) obtem-se as coordenadas lo-
cais a partir das coordenadas globais. 
Se uma matriz T de ordem (6N x 6N) foi gerada no 
sistema x y z e se deseja avalia-la no sistema X Y z, basta 
aplicar a expressão 4 
onde 
1::1 
R = 
e cada L. e expressa por 
-J. 
L 
L. = 
-J. 
o 
-
o 
L 
sendo L dada pela expressao (II.3). 
(II.9) 
(II.10) 
(II.11) 
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Um vetor V, de ordem 6N,do sistema x y z e expre~ 
sono sistema X Y Z por 
V--=RV 
-XYZ - -xyz (II.12) 
II. 3 - FORMl'.ÇÃO DA MATRIZ DE RIGIDEZ DO ELEMENTO ISOPARAMÉTRICO 
"FOLDED-PLATE" 
Em regime linear de pequenos deslocamentos é ra-
zoável supor um desacoplamento dos estados de flexão e de mem-
brana. Com tal suposição obtem-se a matriz de rigidez do ele-
mento "folded-plate" a partir de uma associação de 2 elementos: 
um para flexão de placas com 3 graus de liberdade e outro para 
o estado de membrana com 2 graus de liberdade por no. 
Assim o elemento formado possuiria 5 graus de l! 
berdade por nó, Figura 2.2, enquanto que a estrutura possui 6. 
O sexto grau de liberdade por no, a rotação e em 
z 
torno da normal ao plano do elemento, é introduzido de forma se 
melhante àquela sugerida por Zienkiewicz 6 e também utilizada 
nas referéncias (4) e (7). Esta técnica será mostrada no final 
deste item. 
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o) 
X 
Figura 2 -2) GRAUS DE LIBERDADE POR PONTO NODAL DO 
ELEMENTO. 
a) de estado plano de tensões b) de fie xão e) folded-plote 
Os elementos isopararnétricos sao aqueles cuja ge~ 
metria é definida usando-se as mesmas funções de interpolação 
utilizadas para interpolar os deslocamentos no seu interior. De 
talhes a respeito destes elementos podem ser encontrados nas re 
ferências (5) e (8). No presente trabalho utiliza-se o elemento 
isoparamétrico "folded-plate" quadrático de 8 nós, com 48 graus 
de liberdade. O esquema de montagem da sua matriz de rigidez e 
vetores de cargas nodais equivalentes é semelhante ao apresent~ 
do nas referências (4) e (7). 
II. 3 .1 - !'1atriz de Rigidez do Elemento de Estado Plano de Ten-
soes 
Como primeira etapa para a obtenção da matriz de 
rigidez do elemento, dada pela equação (I.10), torna-se necessa 
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rio definir as funções de interpolação associadas a cada no do 
elemento, que são 
1 (1-F;) (1-n) (1 + s + n) 
4 
= 
1 ( 1 - s 2 ) (1 - n) 
2 
= 
1 (1 + O (1 - n) (I; - n - 1) 
4 
= 
1 (1 + O (1 - n 2 ) 
2 
= 
1 (1 + F;) (1 + n) (F; + n - 1) 
4 
= 
1 (1 - F; 2 ) (1 + n) 
2 
= 
1 (1 - F;) (1 + n) (- s + n - 1) 
4 
= 
1 (1 - O (1 - n 2 ) 
2 
(II.13) 
Cada função N. tem valor unitário no nó i ao 
l. 
qual está associada e zero nos demais e a soma de todas as fun 
çoes, avaliadas em qualquer ponto, deve ser igual a 1. Devem, 
ainda, ser capazes de atender às condições de completidade defi 
nidas nas referências (2, 5, 6, 10, 33). 
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As coordenadas x e Y do elemento sao interpola-
das pelas funções N. da forma 
]. 
l X ( s, n) 1 8 f X [ n) J = I N. ( s, n) -., J (II.14) i=l ]. y ( s, l y i 
onde o vetor· { x T y} i contém as coordenadas do no i. 
por 
O campo de deslocamentos 
U=fu(s,nl]= 
lv(s,nl 
8 
I 
i=l 
N.(s,nl ]. u. 
-l. 
U, fica definido 
(II.15) 
T T 
onde Ui= {ui vi} e o vetor com os deslocamentos do no i do 
elemento. 
As deformações no elemento, considerando que a 
vlrgula anterior a um lndice simboliza derivação em relação a 
este lndice, são expressas por: 
E u ) 
X ,x 
E V (II.16) E = y = ,y 
-
E u + V xy ,y ,y 
sendo 
onde 
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Considerando (II.15), a expressao anterior 
E = 
B. = l 
8 
l: 
i=l 
B. U. 
-l -l 
N. i,x 
o 
N. i,y 
o 
N. i,y 
N. i,x 
fica 
(II.17) 
(II.18) 
é urna subrnatriz da matriz B, ver eq. (I.4), de dimensões 3xl6, 
associada ao nó ido elemento. 
As funções de interpolação N sao definidas no pl~ 
no normalizado~ n, enquanto que na equação acima surgem suas 
derivadas em relação a x e a y. Para a obtenção destas últimas 
basta utilizar a expressão 5 
l J [Y,ll 
det 
-x,n 
onde 
-y 
' E, 
X -
' ~ 
(II.19) 
23 
det J = x,s . Y,n - Y,s . x,n (II.20) 
é o determinante do Jacobiano da transformação de 
entre os sistemas s n ex y. 
coordenadas 
Obtidas as deformações pode-se calcular as 
soes através da expressão (I.5) onde a matriz~' para 
ten-
estado 
plano de tensões, considerando o material homogêneo e isotrÓpi-
co e 
D = E 
1-',2 
l 
\) 
o 
\) 
l 
o 
o 
o 
1-\) 
2 
(II.21) 
sendo\! o coeficiente de Poisson do material de que é consti-
tuído o elemento e E é o seu módulo de elasticidade. 
Com isto as tensões sao obtidas por 
(J = 
(J 
X 
(J 
y 
(J 
xy 
8 
= I 
i=l 
D B. U. 
- -l -l 
(II.22) 
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Considerando as expressoes (II.17) e (II.22), e 
como 
dx dy = det J ds dn (II.23) 
a expressao da matriz de rigidez do elemento de estado plano de 
tensões KEPT supondo-o de espessura t constante, tem a forma 
-e ' 
= J+l 
-1 J
+l 
-1 
BT D B t det J ds dn (II.24) 
Para efetuar as integrais indicadas acima é usado 
um esquema de integração de Gauss 2x2 em cada elemento. Esta ma 
lha é suficiente para elementos pouco distorcidos. Se os elemen 
tos forem muito distorcidos será necessário 15 usar integração 
3x3. 
II.3.2 - Matriz de Rigidez do Elemento de Flexão de Placas Con-
siderando o Efeito da Deformação por Cortante 
A maioria dos elementos desenvolvidos para a ana-
lise de flexão de placas não considera o efeito da deformação 
devida ao cortante, por supor a placa fina. Tal suposição é con 
siderada através da hipótese de que uma seção plana normal a 
superflcie média da placa indeformada, permanece plana e normal 
à superflcie média desta placa após sua deformação. 
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Pode-se considerar o efeito da deformação por COE 
tante, para pequenos deslocamentos, trabalhando-se com a teo-
ria de Min.dlin29 , segundo a qual uma seção plana normal a supeE 
ficie média indeformada permanece plana, porém não mais normal 
a superficie média. Na Figura 2.3 ilustra-se esta hipótese. 
y 
z 
DEFORMADA 
REAL DA SEÇÃO 
DEFORMADA 
CONSIDERADA 
Figuro 2-3) 
. . 
SUPERFICIE MEDIA 
NORMAL A SUPERFICIE MÉDIA INDEFORMADA 
/ NORMAL 'A SUPERFICIE MÉDIA DEFORMADA 
DEFORMADA DE UM TRECHO DA PLACA 
SUJEITA A FLEXÃO. 
A distribuição de tensões cisalhantes, ao longo 
da espessura da placa, não e uniforme, tendo valor máximo na 
superficie média e valores nulos junto às faces superior e infe 
rior. Deste último fato resulta que a seção deformada real (Fi-
gura 2.3) é normal às superfícies superior e inferior da pla-
ca. 
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Urna das formas de se desenvolver um elemento fini 
to considerando o efeito do cortante é fazer a degeneração de 
um elemento tridimensional. Por exemplo, partindo-se do elemen-
to tridimensional indicado na Figura 2.4 chega-se, por hipóte-
ses simplificadoras 8 , 9 , a um elemento bidimensional de 8 pontos 
nodais, com campo de deslocamentos quadrático, que comporta a 
análise de placas espessas. 
y 
z 
Figura 2-4) ELEMENTO TRIDIMENSIONAL PARA CASCAS ESPESSAS 
Utilizando-se um esquema de integração adequado, 
malha 2x2, o referido elemento degenerado comporta também a 
análise de placas moderadamente espessas e placas finas apre-
sentando bons resultados 8, 9 • A formulação deste elemento foi ob 
jeto de estudos na COPPE 32 , inclusive com aplicações em probl~ 
mas que apresentem não-linearidade física ou geornétrica3 0,31. 
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Um desenvolvimento alternativo para um elemento 
de flexão de placas considerando o cortante, e que dispensa a 
referida degeneração, foi obtido por Hinton e Owen 10 utilizando 
a teoria de Mindlin, fazendo-se (ver Figura 2.3) 
e = w + t e e = w + ~ 
X ,X X y ,y y (II.25) 
Desta forma as rotações e e e tem parcelas in-
x y 
dependentes de W (deslocamento transversal da superflcie média 
da placa) . 
No presente trabalho é utilizada esta Última for-
mulação para o elemento de flexão de placas com o qual 
formado o elemento "folded-plate". 
sera 
As funções de interpolação utilizadas neste ele-
mento sao aquelas definidas nas equações (II.13) e as coordena-
das são obtidas pela equação ( II.14) . 
Os esforços atuantes no elemento, com seus senti-
dos positivos, estão mostrados na Figura 2.5. 
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' t /2 
'1/2 
Mxy 
()"(z) 
Mx 
My bl Distribuição de tensões 
Mxy 
o) Sentidos positivos 
Figuro 2-5) ESFORÇOS NO ELEMENTO DE PLACA 
na qual tem-se 
N a 
X X 
N J+t/2 a N = y = y . z dz (II.26) 
-
-t/2 
N a 
.. xy xy 
29 
e 
Qx T xz 
J+t/2 Q - . = dz, (II.27) 
Qy -t/2 T yz 
onde te a espessura do elemento, suposta constante. 
T 
onde u. = {W. 
- J. J. 
O campo de deslocamentos e definido por 
u = 
EI 
X. J. 
W(I; ,n ) 
8 
= l 
i=l 
NJ.. ( I;, n) U. 
-J. (II.28) 
EI }Te o vetor de deslocamentos do no i 
yi 
deste elemento. 
As equaçoes (II.25) podem assumir a forma 
- ~ = X EI + W e - ~ = X ,X y EI + W y ,y (II.29) 
Com as equaçoes acima o vetor de deformações e p~ 
de ser escrito como 
( X 
E = = 
<f, 
X X 
X y 
xxy 
-<f, 
X 
-<f, y 
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r 
= 
-e 1 
x,x 
-e y,y 
- (0 + e . ) 
x,y y,x 
(II.30) 
-e + w X ,x 
-e + w y ,y 
J 
onde~ e Í sao os vetores das deformações por flexão e por cor 
tante respectivamente. 
sa por 
onde 
Utilizando-se (II.29), a equaçao (II.30) e expre~ 
8 
E = I 
i=l 
o 
o 
B. o = 
-l 
B. 
-l 
N. 1,x 
N. 1,y 
u. 
-l 
-N. 1,x 
o 
-N. 1,y 
-N. 
l 
o 
(II.31) 
o 
-N. 1,y 
-N. (II. 32) 1,x 
o 
-N. 
l 
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e a submatriz, associada ao no ido elemento, da matriz B de or 
dem 5x24. 
As derivadas N. e N. sao obtidas da forma já 1,x 1,y 
mostrada nas equações (II.19) e (II.20). 
Considerando como tensões (generalizadas) os es-
forços~ e g, tem-se a relação tensão-deformação, equação(I.5), 
da forma 
M 
~f o 8 
a = = l E (II.33) 
i=l 
Q o D 
-s 
A matriz que pré-multiplica=• na expressao aci-
ma, e a matriz D, de constantes elásticas, para este elemento. 
As submatrizes ~f e ~s' matrizes de elasticidade para flexão e 
cortante respectivamente, têm as seguintes expressões, conside-
rando o material homogêneo e isotrópico: 
l 
· E t 3 V 
12 (l-v 2 ) 
o 
e 
V 
l 
o 
o 
o 
1-v 
2 
(II.34) 
D = 
-S 
E t 
2(l+'J)f 
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1 O 
O 1 
6 
com f = 
5 
(II. 35) 
onde fé um fator que leva em conta a distorção da seçao (fator 
de forma). 
Com as matrizes B e D definidas, e considerando·a 
- -
equaçao (II.20), pode-se obter a matriz de rigidez deste elemeg 
- · PB to de flexao de placas K , a partir da expressão geral (I.10) 
-e 
= f+l 
-1 f
+l 
-1 
BT D B det J dç dn (II.36) 
Na expressao (I.10) a integração é efetuada no 
volume do elemento, enquanto que na expressão (II.36) ela e fei 
ta sobre a superflcie, uma vez que através das equações (II.26) 
e (II.27) ela já foi efetuada na espessura do elemento. 
De forma idêntica ao que foi dito em relação a 
equaçao (II.24), aqui também é usado um esquema de 
gaussiana 2x2. 
integração 
O elemento finito apresentado para flexão de pla-
cas, cujo campo de deslocamentos é definido pela expressao 
(II.28), atende à condição de compatibilidade, bem como as con 
dições de completidade. 
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II.3.3 - Introdução do 69 Grau de Liberdade por NÓ - Rotação ez 
Na montagem da matriz de rigidez do elemento 
"folded-plate", KFP (48x48), surgirão linhas e colunas nulas, 
-e 
correspondentes a rotaç.ão e em cada nó do elemento. Tal 
z fato 
trará problemas para a solução do sistema de equações se os 
elementos que convergem em um nó forem coplanares. Neste caso a 
rigidez a rotação normal a superficie da estrutura sera nula, 
naquele no, trazendo urna singularidade na matriz global da es-
trutura. 
Das diversas maneiras de se contornar esta singu-
laridade4, optou-se por introduzir na matriz do elemento. urna 
rigidez arbitrária dada pela matriz M (8x8), onde seus elernen-
-z 
tos rn (i, j) são definidos da seguinte maneira: 
z 
mz(i, j ) = 
" 
E t A para 
rnz ( i, j ) " E t A para = 
7 
i = j 
(II.37) 
i e/ j 
onde i, j = 1, 2, 3, ... , 8, A e a areado elemento e ci um coe-
ficiente arbitrário. Esta area e obtida pela expressao 
A = (II.38) 
4 
onde (xi, yi) sao as coordenadas do nó ido elemento no seu sis 
terna local. Esta Última expressão é exata se o elemento tiver 
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lados retos e e aproximada em caso contrário. 
Testes efetuados 4 , 6 , 7 , inclusive com a programa-
çao desenvolvida neste trabalho, mostraram que um bom valor pa-
ra a é dado por 1,0 x 10-5 . 
Da forma como M está definida na eq. 
-z 
(II.37), 
os momentos associados as rotações Gz estão em equilíbrio. Por 
fim deve-se ressaltar que estas rotações não entram no cálculo 
das tensões e por facilidade de programação a matriz M e intro 
-z 
duzida em todos os elementos. 
A transformação de KFP do sistema local para o 
-e 
global é realizada pela equação (II.9), assimilando-se KFP com 
-e 
T , e fazendo-se N = 8. 
-xyz 
II.4 - FORÇAS NODAIS EQUIVALENTES 
Pelas razoes mencionadas na introdução do item an 
terior, o vetor de cargas nodais equivalentes do elemento 
"folded-plate", VCNEFP, e obtido a partir dos vetores de cargas 
nodais equivalentes dos elementos de estado plano de tensões e 
de flexão de placas. 
As seguintes soltcitações sao consideradas: 
- cargas concentradas nos nós 
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- forças de massa 
- efeitos de temperatura 
- cargas distribuldas na superflcie do elemento ou em seu con-
torno (contidas em seu plano) 
Para cada uma das solicitações acima, exceto car-
gas concentradas, obtém-se os vetores de cargas nodais equiva-
lentes dos elementos de estado plano e de flexão, para então se 
montar o vetor de cargas nodais equivalentes do 
"folded-plate". 
elemento 
As cargas concentradas sao acumuladas diretamen-
te no vetor VCNEFP do elemento de menor numeraçao que tenha 
no seu contorno o nó carregado. Este acúmulo e feito após a ob 
tenção do referido vetor no sistema global X Y Z, através da 
expressao (II.12), fazendo-se N = 1. 
A seguir descreve-se a obtenção dos vetores de 
cargas nodais equivalentes dos elementos, de estado plano de 
tensões e de flexão, para as solicitações consideradas. 
II.4.1 - Forças de Massa (Peso Próprio) 
Seja a aceleração da gravidade~ dada pelas suas 
componentes G , G e G segundo os eixos i, y e z globais, res-x y z . 
pectivamente. Uma componente será positiva se atuar no mesmo 
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sentido do eixo a que está associada e sera negativa em 
contrário. 
caso 
O vetor 'i! = {g 
X 
}T das t g
2 
, componen es da 
aceleração da gravidade segundo o sistema local é, então, dado 
pela expressão (ver equação II.8) 
'i[ = LT G (II.39) 
sendo L definido pela eq. ( II. 2) . 
{dp 
X 
Um volume dV está sujeito as forças 
dp
2
}T expressas por 
df> = p 'i[ dV 
= 
(II.40) 
onde pé a massa especifica do material de que e constituido o 
elemento. 
As componentes Px e Py atuam no plano do elemen-
to, segundo os graus de liberdade do estado plano de tensão, C!:!_ 
jo vetor de cargas nodais equivalentes fica, segundo a equaçao 
(I.12), sob a forma 
p 
X 
p 
y 
i 
N. P 
l. 
dV, i=l,2,3, •.. ,8 (II.41) 
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Através da expressao 
dq(equiv) = dp t z (II.42) 
obtem-se uma carga equivalente a dpz porem distribuida na su-
perficie do elemento. Pode-se portanto, para o peso próprio, 
obter o vetor de cargas nodais equivalentes do elemento de fle-
xão, que fica expresso por (equação I.13) 
1 
M 
JS N. 
o ds (II.43) X = I l-
e 
M o y 
i 
i = 1, 2, 3, ... , 8 
Assim o vetor de cargas nodais equivalentes, do 
elemento "folded-plate", devido ao efeito de peso próprio pode 
ser montado a partir das expressões (II.41) e (II.43). 
II.4.2 - Cargas Distribuidas no Contorno do Elemento 
Estas cargas sao supostas atuando apenas nas dir~ 
çoes x e y do elemento, isto é, segundo os graus de liberdade 
de estado plano. Logo podem ser normais (tn) e/ou t'ange;13iais (tt) 
àb contorno deste elemento, Figura 2.6.a, obedecend'o a seguinte 
convençao. 
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tn > O - se tn se dirige para o interior do elemento 
tt > O - se tt age no sentido da rotação dos pontos 
1, 2, 3, ... , 7, 8. 
nodais 
( 
. )= 
e,~ 
rr-\ o( \ dx o} b} 
. t,t . 
F.igura 2-6) CARGAS DISTRIBU(DAS NO CONTORNO DO ELEMENTO 
DE ESTADO PLANO 
dy 
O vetor t = {tn 
elemento pode ser expresso por 
tt}T das cargas no contorno do 
t = 
onde as funções N. 
l 
Nl = 
N2 = 
N3 = 
3 
I 
i=l 
N. 
l 
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i 
sao definidas 
]! 
i; (i;-1) 
2 
(1-1;) (l+i;) 
1 1; ( 1 +U 
2 
(II.44) 
da forma 
(II.45) 
Supondo que estas forças estejam agindo num com-
primento ds podem ser decompostas nas direções x e y, 
2.6.b, através da expressão 1 º 
r 
dt tt ds cosa - t ds sena X n 
\ 
= 
dt t ds cosa+ tt ds sena y n 
ou 
dtx tt dx - tn dy 
Figura 
(II.46) 
= (II.47) 
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Escrevendo dx e dy em termos da coordenada norma-
lizadas, já que as integrações são feitas no dominio normaliza 
do, tem-se 
dx = X ds e dy = 
, s y, s ds (II.48) 
Considerando (II.48) a expressao do vetor de car 
ga nodais do elemento de estado plano, para este carregamento, 
segundo a equação (I.14), fica 
t y 
1 
i 
N. 
l 
i=l,2, ... ,8 
onde le e o lado carregado do elemento. 
1 
(II.49) 
Nas expressoes (II.44) e (II.49), anteriores, po-
de-se trabalhar com as funções definidas pelas equações (II.13) 
urna vez que 
Ni(sl =Ni(s, -1), i=l, 2e3 
As cargas devem ser fornecidas segundo o sistema 
x y z (local) e internamente a programação considerará a conven 
çao adotada no inicio deste item. 
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II.4.3 - Cargas Distribuldas na Superflcie do Elemento 
Por hipótese estas cargas podem atuar segundo as 
direções x, y e z do elemento, sendo consideradas uniformemente 
distribuldas. 
Seja o vetor 9 = {Qx Qy cujas componen-
tes sao as forças que atuam nas direções x, y e z do elemento. 
As componentes Qx e Qy podem ser tratadas como se fossem cargas 
por unidade de volume, desde que se faça 
Qx (equi v) = Q /t X 
(II.51) 
Logo, a expressao do vetor de cargas nodais equivalentes do ele 
mento de estado plano, para este carregamento, é dado por 
o, (equiV)) 
QY (equiv) J 
semelhante a expressao (II.41). 
dv, i=l,2, ... ,8 (II.52) 
Para a obtenção do vetor de cargas nodais equiva-
lentes do elemento de flexão, para a componente Q
2
, aplica-se a 
eq. (II.43), na qual deve-se fazer q(equiv) = Q
2
• 
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II.4.4 - Efeitos de Temperatura 
O efeito de um campo de temperaturas sobre o ele 
mento pode ser calculado através de uma deformação inicial a 
que o mesmo esteja submetido. 
Assim, considere-se sobre um determinado elemento 
variações de temperatura constantes em suas superficies supe-
rior e inferior, ~t e ~t. respectivamente, e linear na espess~ s ]. 
ra. O campo de temperaturas assim definido pode ser decompos-
to em duas parcelas como mostrado na Figura 2.7. Uma delas pr~ 
voca um estado de flexão pura no elemento, enquanto que a outra 
induz um estado de membrana. 
li t s ( llts+ Lili )/2 (llts- llti)/2 
t/2 
+ 
t/2 
llti ( llts + tlti )/2 
- (llts-llti)/2 
Figura 2-7) CAMPO DE TEMPERATURAS SOBRE O ELEMENTO 
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Para o estado plano de tensões (estado de membra 
na) o vetor das deformações iniciais, o - . , , e o seguinte: 
o 1 
r 
E 1 
X 
L\ t + L\t . 
,o o s 1 1 (II. 53) = E = 
ªt y 2 
o o Yxy 
onde ªt é o coeficiente de dilatação térmica do material de 
que é constituido o elemento. 
As componentes do vetor c1.e tensões iniciais 0 0 sao expre~ 
sas por o:a=G ~o sendo D definida na expressão (II.21). Uma vez ob 
tido a, aplicando-se (I.15) chega-se ao vetor de cargas nodais 
-o 
equivalentes relativo ao estado de membrana provocado pelo cam-
po de temperaturas. 
Quanto ao estado de flexão pura, induzido no ele-
menta pelo campo de temperaturas, o vetor de tensões 
generalizadas, a , é expresso porl6 
-O 
Mo 1 X 
Mº 1 y 
(l t 2 E ( L\t - li ti) Qo = t s Mº ---- o xy 12 (1-v) 2 
oº 
X o 
o 
o Qy J 
l 
iniciais 
(II.54) 
44 
Aplicando-se (II.54) à expressao (I.15), tem-se 
o vetor de cargas nodais equivalentes devido ao estado de fle-
xão pura decorrente do campo de temperatura a que está sujeito 
o elemento. 
II.5 - TENSÕES NOS ELEMENTOS 
Calculados os deslocamentos nodais, as tensões 
nos elementos podem ser obtidas através da expressão (I.5), PªE 
ticularizada para os estados de flexão e de membrana, como já 
mostrado nos Itens anteriores. 
O estado de membrana tem as componentes de tensão 
cr, cr e, enquanto que na flexão as tensões (generalizadas) X y Xy 1 
consideradas são Mx, My, Mxy' Qx' Qy segundo a convenção apre-
sentada na Figura 2.5.a. Estas tensões são obtidas em pontos ig 
termos ao elemento, os pontos de integração gaussiana. Isto 
porque as matrizes B., equações (II.18) e (II.32), são avalia-
-]. 
das numericamente nestes pontos. 
As tensões 
elemento, para z = + t/2 e z 
cr y 
= -
e, nas faces externas 
xy 
t/2 (Figura 2.5.b), também 
do 
sao 
obtidas nos referidos pontos de integração, através das expre~ 
soes 
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+ 
6 .M 
X 
a = a - --
X X t2 
+ 
6 .M. 
a = a __]L (II.55) y y t2 
6. M 
- xy 
T = T + xy xy t2 
Usando-se o sinal superior obtém-se os valores na 
face z = t/2, em caso contrário obtém-se as tensões na face in-
ferior do elemento, z = - t/2. 
As tensões principais a 1 e a 2 , a 1 > a 2 , e o ang~ 
lo S entre a 1 e o eixo x, positivo de x para a 1 no sentido ho-
rário, sao dadas por 16 
s 
a +a 
X y ::: 
= 
1 -1 tg 
2 
2 a -a 
/(a -a )2 
X y 
4 
X y 
(II.56) 
(II.57) 
Para a obtenção das tensões nos pontos nodais do 
elemento, a partir dos seus valores nos pontos de 
na referência (24) é apresentada a expressão 
integração, 
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o* 
1 b 1 
r 
o* a 1 2 2 I 
1 1 b 
ºrI /3 o* a 3 2 2 a = 1 + 
2 
= 
o* b 1 1 o* a 5 2 2 III 13 b = 1 -
2 
o* 
1 b 1 
ºrv 
a 
7 2 2 ) 
(II.58) 
onde ºi• o3, a; e o7 são as tensões nos vértices do elemento e 
o1, ºII' ºIII e ºrv são os valores das tensões nos pontos I, 
II, III e IV da malha 2~2 de integração, conforme a 
2. 8. 
Figura 
7 
8 
l7 
+ 
6 5 
2 
o nós intermediários 
+ ponto de integração 
• vértices do e'lemento 
-------+-------+------+----.. r 
_,r,; º +..r. +• 
• • 
b) C oordenodas dos pontos 
de integração. 
3 
a) Geometria e a malha de integração adotada. 
' ' Figura 2-8) ELEMENTO ISOPARAMETRICO QUADRATICO 
E A MALHA DE INTEGRAÇÃO 2 x 2 ADOTADA 
47 
Da forma como expressa a equaçao (II.58), adis-
tribuição de tensões ao longo dos lados é linear e seus valo-
res nos nós intermediários (nós 2, 4, 6 e 8) são obtidos por 
interpolação linear dos valores encontrados para os vértices. 
Devido a descontinuidade dos campos de tensões na 
fronteira entre 2 elementos adjacentes, o valor das mesmas em 
um nó, comum a dois ou mais elementos, não é Único. Como resul-
tado final das tensões em um no deve-se calcular a média dos va 
lores encontrados para este nó. 
Esta opçao, cálculo de tensões nos pontos nodais, 
nao foi desenvolvida no programa apresenbado no capitulo IV, 
embora a sua inclusão não apresente nenhuma dificuldade adicio-
nal. 
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CAPÍTULO III 
SUPERELEMENTO 
III.l - INTRODUÇÃO 
Neste capitulo mostra-se o desenvolvimento dos 
superelementos em que a estrutura pode ser discretizada. A par-
tir de sua incidência nodal, e das coordenadas dos nós de seu 
contorno, é gerada uma malha de mxn elementos "folded-plate" 
isoparamétricos de 8 nós. O superelemento é tratado como uma 
subestrutura26 , 1 º onde são condensados estaticamente os graus de 
liberdade relativos aos nos do seu interior, à medida que a sua 
matriz de rigidez e vetores de cargas nodais são montados. 
Caso se deseje conhecer os esforços no interior 
dos elementos de sua malha, após a resolução do sistema global 
de equações, faz-se uma reanálise impondo como condições de 
contorno os deslocamentos encontrados para os nós de sua fron-
teira. 
III.2 - SISTEMAS DE REFERtNCIA GLOBAL E LOCAL 
O sistema de referência global X Y Z e o 
definido no Item (II.2). Para a definição do sistema 
x y z, também cartesiano, ortogonal e direto, seja a 
mesmo 
local 
Figura 
3.1 onde está mostrado um superelemento subdividido em uma ma-
lha 3x2. 
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,, 
z 
o 
o-
,1. 
> 
• - no do contorno 
o- nó interno 
y 
X 
m = 3 
n = 2 
Figura 3-l) SUPERELEMENTO E OS SISTEMAS DE ,REFERÊNCIA 
LOCAL E GLOBAL 
O sistema local do superelemento fica 
se atender as seguintes condições: 
- origem O coincidente com o no 1 do superelemento; 
- eixo Ox orientado do no 1 para o no (2m + 1); 
definido 
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- eixo Oz perpendicular ao plano do superelemento e de sentido 
igual ao do vetor associado à ilJOtação 1, 2, 3, ... , 2m+l, ... , 
4(m+n). 
O sistema local de cada elemento da malha, em que 
é subdividido o superelemento, é o mesmo sistema x y z do supeE 
elemento ao qual pertence. A obtenção das coordenadas locais 
dos nós do seu contorno, a partir das coordenadas globais, e 
feita através da equação ( II. 8), onde os vetores .t , .t e .t , 
· -X -Y -Z 
que definem a matriz L, são mostrados a seguir: 
~x = unit(~2m+l - ~l) 
.t = unit(.t ® (X - X)) 
-z -x -4m+2n+l -1 (III.l) 
.t =l ~.e 
-Y -z \& -x 
III.3 - GERAÇÃO DAS COORDENADAS DOS NÔS INTERNOS 
Através das expressoes (III.1) aplicadas a equa-
çao ( II. 8), tem-se as coordenadas dos nós do contorno, de um 
superelemento, expressas no seu sistema local. As coordenadas 
dos nos dos vértices internos, dos elementos da malha mxn, po-
dem ser obtidas supondo-se os lados dos referidos elementos so-
bre as retas que ligam dois nós de lados opostos, como na Figu-
ra 3.1, as quais definem a referida malha. Assim seja (x3 , y 3 ), 
~ 
as coordenadas locais dos nos 
3, 15, 9 e 19 respectivamente, do contorno do superelemento mos 
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trado na Figura 3.1. As coordenadas do no 24 (x 24 , y 24 ), por 
exemplo, sao expressas por 
(III.2) 
e 
Na expressao acima 
a = 1 (III.3) 
sao os coeficientes angular e linear, respectivamente, da equa-
çao da reta que une os pontos 3 e 15, e 
Y19 - ª2 xl9' x9 f xl9 · 
(III.4) 
sao os coeficientes angular e linear da equaçao da reta que li-
ga os pontos 9 e 19. 
Para x 3 = x 15 (reta paralela ao eixo y) ou 
Yg = y19 (reta paralela ao eixo x), as expressões (III.2) e 
(III.3) se transformam, respectivamente, em 
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(III.5) 
ou 
b2 - bl 
x24 = 
-
ª2 
(III. 6) 
Y24 = bl 
A hipótese x 9 = x 19 nao ocorrera uma vez que os 
nós 9 e 19 estão em lados opostos situados ao longo do eixo x. 
De forma semelhante à mostrada acima, pode-se ob-
ter as coordenadas dos outros vértices internos. As coordenadas 
de um nó i, interno, situado entre 2 vértices j e k exprimem-se 
por 
(x., y.) 
l l 
X.+ Xk 
= (~] __ _ 
2 
y. + yh 
J ) (III.7) 
2 
Do exposto percebe-se facilmente que os lados ex-
ternos dos superelementos podem ser retos ou curvos. Para evi-
tar distorções proibitivas 15 nos elementos de sua malha, im-
- -poe-se que os lados curvos concavos nao interceptam as linhas 
que definem a malha do superelemento. A Figura 3.2 ilustra tal 
fato. 
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13 
15 
17 16 
19 18 12 
0 G) 0 20 
11 
21 ® ® 0 10 22 3 
@4 5 23 
9 
malha 3x3 7 
Figuro 3-2) SUPERELEMENTO COM LADO EXCESSIVAMENTE 
> N 
CONCAVO, PROVOCANDO DISTORÇAO PROIBITIVA 
NOS ELEMENTOS 
III.4 - FORÇAS NODAIS EQUIVALENTES 
Os vetores das forças nodais de um superelemento 
sao montados a partir dos vetores de forças nodais equivalen-
tes dos elementos de sua malha. Estes Últimos, por sua vez, sao 
montados como indicado na introdução do item (II.4) para as mes 
mas solicitações mostradas no referido item, exceto cargas dis-
tribuidas no contorno do superelemento e contidas em seu plano. 
As cargas distribuidas e o campo de temperaturas 
sao considerados uniformes sobre o superelemento. Os vetores de 
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cargas nodais equivalentes dos elementos da sua malha sao mon-
tados a partir das expressões desenvolvidas no item (II.4.1) , 
(II.4.3) e (II.4.4), respectivamente para forças de massa, car-
gas distribuídas e efeitos de temperatura. 
III.4.1 - Cargas Concentradas 
Seja a definição da posição de uma carga concen-
trada P1 , aplicada em um no interno do superelemento, através 
de 2 nós: o primeiro (NNOl) contido no lado 1 do superelemento 
e o segundo (NN02), no lado 4 do mesmo. NNOl e NN02 pertencen-
tes à numeração global dos nós. 
A referida carga P1 sera associada ao elemento i 
da malha mxn onde 
i = (NEY - 1) m + NEX (III.8) 
e NEX = int (JM/2) 
(III. 9) 
NEY = int{JN/2) 
nas expressoes anteriores JM (ou JN) é a ordem do no NNOl (ou 
NN02) do lado 1 (ou 4) contada a partir da origem do sistema de 
coordenadas do superelemento, Figura 3.3, e int( 
tomar d parte inteira da expressão entre parênteses. 
significa 
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Como ilustração seja a Figura 3.3, onde tem-se um 
súperelemento subdividido em urna malha 2x2, com uma carga con-
centrada P atuante no nó 20. Entre parênteses está indicada uma 
possível numeraçao global para os nós do contorno. 
si-
o 
JN 
( 59) 
5 
13 
4 (56) 14 
e 3 (53) 15 
~ 
...J 
2 (50 ) 16 
' (39) 
Figura 3-3) 
(60) (61) (6 2) 
-
-
- -12 11 10 
0 21 © p 
1? 19 \. 20 
-
-
© 17 @ 
2 3 4 
-(40) (41) (42) 
LADO 1 
2 3 4 
# 
"' DEFINIÇAO DA POSIÇAO DE 
NUM SUPERELEMENTO. 
(63) 
-
-
. 
-
-9 
B (57) ., 
7 (54) 
6 ( 51 ) ( 
5 
-
1 
-
-
- -
~ 
-(43) 
JM 
5 
UMA CARGA CONCENTRADA 
A posição da carga P fica definida pelos nos (42, 
53) da numeração global. Esta carga será associada ao elemento 
i = 2, pois pelas expressões ( III. 9)_ tem-se 
NEX = int(4/2) = 2 
NEY = int(3/2) = 1 
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e, pela equaçao (III.8 ), 
i = (1-1) 2 + 2 = 2. 
Com o exposto neste item~ associado ao item 
(II.4), obtém-se os vetores de cargas nodais equivalentes dos 
elementos da malha mxn do superelemento. 
III.5 - MATRIZES DE RIGIDEZ DOS ELEMENTOS DE UM SUPERELEMENTO 
Os elementos "folded-plateº da malha mxn, do su-
perelemento tem suas matrizes de rigidez obtidas de acordo com 
o exposto no capitulo anterior, item II.3. 
III.6 - CONDENSAÇÃO DOS GRAUS DE LIBERDADE DE NÓS INTERNOS NOS 
SUPERELEMENTOS 
Um nó interno de um elemento, ou interno ao con-
torno de uma malha de elementos, não se encontra diretamente co 
nectado com os outros nós dos elementos adjacentes. Os graus de 
liberdade associados a tal nó podem, então, ser eliminados do 
sistema de equações através do processo chamado condensação es-
titica2114,25. Com este processo, descrito a seguir, a influên-
cia dos referidos graus de liberdade é incluida nos graus de li 
berdade relativos aos outros nós. 
Seja o sistema abaixo, com as equaçoes ji reagru-
padas de forma que os graus de liberdade dos nós internos de um 
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superelemento ocupem as linhas inferiores do mesmo 
F 
-e 
F 
-c 
= 
K 
-ee 
K 
-ce 
K 
-ec 
K 
-cc 
u 
-e 
u 
-c J 
(III.10) 
Os subscritos e e c correspondem aos nos externos 
e internos (a serem condensados). o sistema acima pode ser es-
crito na forma 
F = K U + K U 
-e -ee -e -ec -c 
F =K U +K U 
-c -ce -e -cc -c 
(III.11) 
(III.12) 
Da expressao (III.12), explicitando qc tem-se 
U = (K )-l (F - K U) 
-c -cc -c -ce -e 
(III.13) 
que substituída na expressao (III.11) resulta 
F = K U 
-eq -eq -e (III.14) 
Na expressao anterior 
F K -1 (III.15) = F - K rc -eq -e -ec -cc 
K K -1 (III.16) e = K - K K 
-eq -ee -ec -CC -ce 
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representam, respectivamente, o vetor de forças equivalentes e 
a matriz de rigidez condensados, para o superelemento considera 
do. 
Da forma como está expresso pelas ,equaçoes 
(III.lA), (III.15) e (III.1~), utilizando inversão e multiplic~ 
ção de matrizes, o procedimento para efetuar a condensação est~ 
tica não é computacionalmente adequado. As operações para a ob-
tenção das expressões (III.15) e (III.16) podem ser efetuadas 
de forma eficiente utilizando-se a eliminação de Gauss, ver re-
ferências (14) e (25), como foi feito no programa desenvolvido 
neste trabalho. Por conveniência esta transformação é efetuada 
"in core", limitando-se a malha do superelemento, devido ao ex-
celente desempenho do elemento utilizado, em 3x3 elementos. 
III.7 - MONTAGEM E OBTENÇÃO DAS MATRIZES DE RIGIDEZ E 
DE CARGAS NODAIS DOS SUPERELEMENTOS 
VETORES 
O processo de condensação estática, como descrito 
no item (III.6), é aplicado a medida que cada elemento, da ma-
lha do superelemento, tem sua matriz de rigidez e vetor de car-
gas nodais montados respectivamente na matriz de rigidez e ve-
tor de cargas nodais do referido superelemento. 
Imediatamente apos esta montagem efetua-se a tro 
ca de linhas e colunas adequadas, de modo a preparar a matriz 
do superelemento para a condensação, na forma do item (III.6) .. 
Por fim, quando este processo é aplicado ao último dos mxn ele 
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mentas, tem-se a matriz de rigidez K e os vetores de cargas 
-eq 
nodais F , do superelemento, expressos em termos dos desloca-
-eq 
mentas dos nós do seu contorno. 
A obtenção de K e F no sistema global de coor 
-eq -eq 
denadas é efetuada através das expressões (II.9) e (II.12) res-
pectivamente. Para tanto assimila-se K com T e F com 
-eq -xyz -eq 
V , fazendo-se N = 4(m+n). 
-xyz 
Observe-se, por fim, que a troca de linhas e colu 
nas mencionada acima induz uma alteração na númeraçao local 
dos nós do superelemento. Esta nova numeração deve ser guardada 
para utilização posterior na fase de montagem do sistema de 
equações globais. 
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CAP'.i:TULO IV 
O PROGRAMA DESENVOLVIDO 
IV.l - GENERALIDADES 
Baseado no que foi exposto anteriormente, desen-
volveu-se um programa automático em linguagem FORTRAN IV, para 
o computador CDC-CYBER 175, porém utilizando-se um subconjunto 
de instruções compatíveis com os demais computadores. Alguns 
comandos particulares são facilmente substituíveis por um pro-
gramador com experiência. A listagem do mesmo encontra-se na 
referência (39). 
Procurou-se desenvolver uma programaçao estrutura 
da em subrotinas de forma a permitir, com facilidade, a i:nclu-
são de novas subrotinas objetivando sua ampliação. 
Os dados gerais da estrutura, e os relativos aos 
casos de carregamento, sao armazenados em vetores unidimensio-
nais conforme mostrado no Apêndice A, sem a utilização explíc~ 
ta de apontadores. Desta forma transfere-se tais dados via 
COMMON, como sugerido nas referências (17) e (18). 
Quanto ao armazenamento do sistema de equaçoes, 
optou-se pelo conceito de altura efetiva de coluna com parti-
cionamento da matriz de rigidez por grupos de colunas, em ar-
ranjos univetoriais 18 , segundo o esquema da Figura 4.1. Pores-
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te conceito, em cada bloco i os elementos de uma coluna sao 
armazenados de cima para baixo, a partir do primeiro 'não-nulo 
até a diagonal principal inclusive. Associado a cada bloco exis 
te um vetor de apontadores com os endereços dos elementos da 
diagonal. 
+ LARGURA DA BANDA +-
t 2 4 7 14 1 16 31 
3 5 8 2 17 32 
6 9 11 16120 26 3 18 33 
10 12 11121 27 
13 1ai222a 3 
4 19 34 
41 
f P BLOCO 
1 5 20 35 
19:23 29 33 42 50 6 21 36 
:24 30 34137 43 51 
-
7 22 37 
1 31 35138 44 52 8 23 38 
36139 45 53 9 24 39 
2º BLOCO i 40 46 5415 165 10 25 40 
1 47 55159 61 66 ti 26 41 
' 56: 59 62 67 S IMETRICA 12 27 42 
3ºBLOCO I 
i t 3 I 60 63 68 28 43 
6469 14 29 44 
4Q BLOCO 1 15 30 45 
APONTADORES 
IP BLOCO 12345!6 
2PBLOCO 5 7 5' 
3P BLOCO 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48149 50 51 52 53 54 55 56 
4ºBLOCO I rp 
Figura 4-f) PARTICIONAMENTO E ARMAZENAMENTO DA MATRIZ 
EM BLOCOS E APONTADORES ASSOCIADOS A CADA 
BLOCO. 
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Com o conceito de superelemento, exposto no capi-
tulo III, procurou-se facilitar a discretização da estrutura e 
diminuir a margem de erros na preparação de dados. 
A fim de minimizar o tempo gasto na geraçao de ma 
trizes de rigidez, ao nivel de elemento e vetores de cargas no-· 
dais equivalentes, podem ser fornecidos grupos de elementos 
e/ou superelementos iguais. Para tanto são definidos dois tipos 
de igualdades: 
Geométrica - quando apenas as matrizes de rigidez sao 
ao nivel do sistema global de coordenadas X Y z, e 
iguais, 
Total - quando as matrizes de rigidez e vetores de cargas no-
dais equivalentes são iguais, isto e, geometria e carregamentos 
iguais, também ao nivel do sistema X Y z. 
Quanto aos superelementos, dev~do ao esquema de 
obtenção de sua matriz de rigidez condensada, simultaneamente 
com os vetores de cargas nodais (capitulo III), soe permitido 
igualdade total. Porém, para um determinado superelemento, po-
de-se indicar se a sua malha é regular, isto é, se todos os ele 
mentos que o subdividem são iguais (ver item IV.5.4, 19 
de dados). 
grupo 
Deve ainda ser ressaltado que o programa permite 
a análise simultânea de diversos casos de carregamento e que os 
deslocamentos prescritos são introduzidos, no sistema de equa-
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çoes globais, com a técnica do "número muito grande" 
no item IV.2.4. 
IV.2 - DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS ETAPAS DO PROGRAMA 
descrita 
A seguir sao descritas, de forma sucinta, as 
principais etapas do programa desenvolvido. Observe-se que há 
algumas diferenças em relação ao apresentado na referência 22 , 
devido a reestruturação feita na programação, daquela época até 
o estágio atual. 
O elemento unidimensional superparamétrico de 3 
nós 23 citado na referência 22, será posteriormente introduzido 
no programa. 
IV.2.1 - Leitura de Dados 
Foi dedicada uma especial atenção a esta etapa, 
quando se adotou o conceito de divisão da massa de dados em 
blocos iniciados por palavras-chave que os identificam17 .Criou-
se, também, uma sintaxe própria para a preparação destes da-
dos40, com semelhanças em relação àquela utilizada no formato 
livre do FORTRAN. 
A consistência dos dados é verificada, tanto qua~ 
to à obediência à sintaxe estabelecida, quanto à ordem em que 
os diversos blocos podem aparecer na massa de dados. Esta or-
dem, ou seqüência dos blocos, pode variar dentro de certos limi 
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tes fixadós na programaçao e está mostrada no item IV.5.1. 
Sempre que for detectado um erro sera impressa 
uma mensagem, apos a imagem do cartão onde o:mesmo ocorrer, 
alertando o usuário. As etapas seguintes à leitura de dados so 
serao executadas caso nao tenha sido detectado nenhum erro du-
rante a interpretação dos dados e tenha sido encontrada uma or-
dem para tanto. 
Além da verificação da consisténcia dos dados, 
que sao fornecidos em formato livre e sem uma ordem rígida para 
a seqüência dos blocos em que a massa dos dados é dividida, fo-
ram implementadas outras facilidades. Entre estas podem ser ci-
tadas: 
- utilização, total ou parcial, de cartões para comentários na 
massa de dados; 
- uso de literais para indicar uma direção com alguma restrição 
em um nó, elemento ou superelemento. Como restrição entende-
se qualquer força aplicada (concentrada ou distribuída}, des-
locamento imposto ou apoio elástico; 
- consideração de grupos de elementos e/ou de 
iguais; 
superelementos 
possibilidade de fornecer mais de um grupo lógico de dados em 
Único cartão; 
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- identificação dos blocos de dados por palavras chave bastante 
difundidas; 
- geraçao semi-automática de incidências nodais de elementos 
com numeração seqüenciada, a partir da incidência do primei-
ro elemento da seqüência; 
- fornecimento compacto de informações idênticas para um grupo 
de elementos, nós ou superelementos, com numeraçao em sequen-
cia; 
indicação dos resultados que se deseja que sejam impressos, 
isto é, fornecimento dos nós em que se deseja conhecer os des 
locamentos e reações de apoio, dos elementos nos quais se de-
seja que os esforços e tensões sejam calculados e os superél~ 
mentas que serão reanalisados e seus esforços internos calcu-
lados. 
IV.2.2 - Geracão das Matrizes de Rigidez 
Após serem geradas as matrizes de rigidez dos 
elementos sao armazenadas em disco para utilização na fase de 
montagem do sistema de equações. As matrizes dos superelementos 
e vetores de cargas nodais são condensados à medida que são mog 
tados (item III.3). Após sua montagem tambêm são armazenadas p~ 
ra uso posterior. 
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Quando dois ou mais elementos ( superelementos) 
sao iguais, gera-se a matriz de rigidez de apenas um deles, co-
mo sugerido em (27), desde que tal igualdade seja indicada, pe-
lo usuário, ao programa. 
IV.2.3 - Geração dos Vetores de Cargas Nodais Equivalentes 
As seguintes solicitações sao consideradas nos 
elementos: 
- cargas distribuídas no plano do elemento; 
- forças de massa; 
- cargas distribuídas transversais ao plano do elemento; 
- efeitos de temperatura; 
- cargas concentradas nos nos. 
Estas solicitações, exceto a primeira, 
sao consideradas nos superelementos. 
também 
Os vetores de cargas nodais equivalentes dos ele-
mentos sao armazenados em disco para utilização na fase de mon-
tagem do sistema de equações. No caso dos superelementos esta 
gravaçao é feita na fase de .montagem das matrizes de rigidez, 
que é simultánea com a construção dos seus vetores de cargas 
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nodais. 
IV.2.4 - Montagem do Sistema de Equações 
O sistema de equaçoes será automaticamente parti-
cionado em blocos, caso seja necessário este particionamento.Na 
fase de triangularização da matriz de rigidez trabalha-se com 
2 blocos simultaneamente na memória do computador, e na fase 
de redução dos vetores de cargas nodais globais trabalha-se com 
um bloco da matriz já reduzida e dois blocos dos vetores de 
cargas nodais 20 • Disto resulta que, sendo LBLOK o número de po-
sições disponiveis para armazenar um bloco da matriz, o numero 
de posições para armazenar cada bloco do vetor de cargas nodais 
será LBLOK2 = LBLOK/2. Assim, sendo NEQ o número de equações do 
sistema e NCASO o número de casos de carregamentos, os vetores 
de cargas nodais globais só serao particionados se 
LBLOK2 < NEQ x NCASO. 
Corno já mencionado os coeficientes da matriz de 
rigidez global são armazenados segundo o conceito de altura efe 
tiva de coluna, mostrado na Figura 4.1 e detalhado nas referên 
cias (18) a (20). 
Após a montagem de um bloco da matriz de rigidez, 
de um bloco dos vetores de cargas ou dos vetores de cargas nao 
particionados em blocos, e feita a introdução das condições de 
contorno pela técnica do número "muito grande" simbolizado por 
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Por esta técnica, se há um deslocamento 
D. segundo a direção do grau de liberdade i, deve-se 
J. 
imposto 
a) na matriz de rigidez substituir o termo K .. da diagonal por 
J. J. 
co K., , e 
J. J. 
b) no vetor de cargas nodais globais substitui-se o valor exis-
tente associado ao grau de liberdade i por Oi 00 Kii" 
Um apoio elástico, de constante elástica kj atuan 
te segundo o grau de liberdade j, é considerado substituindo-se 
o termo K .. , da diagonal da matriz de rigidez global, por K .. + 
JJ JJ 
k .• 
J 
O "número muito grande" 00 usado no programa tem o 
valor 1020 , que se mostrou razoável nos testes efetuados. 
No apêndice C apresenta-se a listagem comentada 
das subrotinas que efetuam a montagem do sistema de equaçoes. 
IV.2.5 - Resolucão do Sistema de Equações 
Foi utilizado o método de Crout modificado 19 , 2 º 
para resolver o sistema de equações montado na etapa anterior. 
Três fases são distintas nesta etapa: redução (triangulariza-
ção) da matriz de rigidez global, redução dos vetores de cargas 
nodais globais e retrosubstituição. 
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Na redução de um elemento na posição lógica .(i, 
j), de um bloco k (k > 1), necessita-se operar com os elementos 
das colunas i e j que nem sempre estão contidas num mesmo blo-
co. Assim, trabalha-se sempre com 2 blocos: o principal, que 
contém a coluna j, e o auxiliar, que contém a coluna i. 
Caso haja necessidade de particionar em blocos os 
vetores de cargas nodais, o procedimento para a redução e seme-
lhante. Os elementos da diagonal (pivôs) necessários à redução 
dos vetores de cargas nodais são armazenados em disco durante 
a fase de redução da matriz. 
Na fase de retrosubstituição se fazem necessários 
1 bloco da matriz e 2 blocos dos vetores de cargas nodais, se 
os mesmos forem particionados em blocos. 
No presente trabalho foi utilizada a subrotina 
OPTBLK, apresentada em (20), suprimindo-se a opção KEX = 4 des-
crita no referido trabalho. 
IV.2.6 - Cálculo de Esforços e Tensões 
A partir dos deslocamentos obtidos na etapa ante-
rior os esforços e tensões são calculados em pontos 
aos elementos (pontos de integração). 
internos 
As reaçoes de apoio, em nos com deslocamentos pre~ 
critos, sao obtidas pelas condições de equilíbrio de cada ele-
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rnento. 
Quanto aos superelernentos, sao reanalisados corno 
subestruturas em que as condições de contorno sao os deslocarnen 
tos dos seus nos do contorno. Após a obtenção dos deslocamentos 
dos nos internos calculam-se os esforços e tensões nos diver-
sos elementos da sua malha. 
IV.2.7 - Saida dos Resultados 
Neste etapa sao impressos os resultados -desloca-
mentos, reações dos apoios, tensões e esforços - obtidos ante-
riorrnente. Na entrada de dados especifica-se quais resultados 
serao impressos. Assim, devem ser fornecidos os nos onde se de-
sejam conhecer os deslocamentos e reações de apoio, os elemen-
tos onde se desejam os esforços e superelernentos que devem ser 
reanalisados e seus resultados apresentados. Exceto para a Últi 
ma, a ausência de urna destas informações implica na impressão 
de todos os resultados a ela referentes. Caso se deseje que al-
gum ou mesmo todos superelementos sejam reanalisados ê obrigati 
rio tal indicação ao programa, sem o que tal reanálise não será 
efetuada. 
IV.3 - FLUXOGRAMA GERAL DA PROGRAMAÇÃO 
O fluxograma geral do programa desenvolvido está 
mostrado na Figura 4.2, com todas as subrotinas envolvidas. Na 
sua versão atual, utilizando-se de segmentação da memória, atra 
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ves de "Overlay", o programa t · 1 · d 1 u 1 1za cerca e 00 K palavras do 
computador CYBER-175. 
BLOCK 
DATA 
PRODU RODAR 
GE COR 
GERI S 
CLEROT 
' INICIO 
1 N P U T 
RIGFP 
1 O O 
CARGA· 
'fRADA TA11R 
IGUAL 
SAI DA 
1 DL E T 1------1 
ESCREV1 
RI G P S 
C LER OT 
RI G P B 
GRAVPSI 
C DMQ PB 
CDMQ PS 
C TEMPB 
CTEM PS 
CDMLPS 
SFR 2 
BMAT 
MODPBS' 
PRODUT· 
JACOB 2 
Figuro 4-2) FLUXOGRAMA GERAL ( CONTINUA ) 
PRODUT 
GERIES 
RODAR 
TROCA 
MVCNG 
MVCNGB 
STORE 
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100 
MRIGSlJ 
DES L EM 
MONTSE 
R IGF P 
1---l--l.,. ASSEM B 
CONDNS 
APONTA 
1---+--... e e o N T 
STIFGL. 
OPTBLK1---- MAXO 
DESLEM "4-----1 STREFP 1----~ STREPBS 
200 
N Ão 
>---!REAPOI •1---1DESLEM 
OUTPUT 
SIM 
Figuro 4-2) FLUXOGRAMA GERAL (FINAL). 
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IV.4 - PRINCIPAIS SUBROTINAS 
A seguir tem-se uma descrição sucinta das princi-
pais subrotinas apresentadas no item anterior: 
1~ etapa - leitura, interpretação e impressão dos dados 
BLOCK DATA - Inicializa variáveis em "COMMON". 
LEMER - Lê de um arquivo e imprime as mensagens de erro. 
TAlIR - Transforma campos numéricos, em formato Al, em numeros 
inteiros ou reais. 
TRADA - Identifica os limites de um campo numérico que 
irá transformar. 
TAlIR 
IDLET - Identifica os limites e o conteúdo de um campo literal. 
CARGA - Lê as cargas de cada caso de carregamento. 
CONSUP - Lê as condições de contorno da estrutura e os 
relativos aos superelementos. 
dados 
IGUAL - Lê os grupos de elementos ou superelementos iguais en-
tre si. 
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SAÍDA - Lê as informações que se deseja que sejam impressas. 
ESCREV - Imprime os dados lidos (se for dada a ordem para tal). 
INPUT - Lê os outros dados necessários a análise da estrutura e 
controla as subrotinas anteriores. 
2':1 etapa - geraçao de matrj_zes de rigidez dos elementos 
RIGFP - Monta a matriz de rigidez de um elemento "folded-plate" 
a partir das matrizes de rigidez dos elementos de esta-
do plano de tensões e de flexão de placas. 
RIGPS - Gera a matriz de rigidez do elemento de estado plano de 
tensões. 
RIGPB - Gera a matriz de rigidez do elemento de flexão de pla-
cas, levando em conta o efeito do cortante. 
CLEROT - Obtém as coordenadas locais dos nós do contorno do 
elemento, ou superelemento, e a respectiva matriz de 
ro_::ação. 
ASSEMB - Monta na matriz de rigidez do superelemento a contri-
buição de um dos elementos de sua malha. 
TROCA - Efetua a troca de linhas e colunas, preparando a matrlz 
do superelemento para a condensação. 
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CONDNS - Condensa a matriz de rigidez do superelemento. 
MRIGSU - Controla a montagem da matriz do superelemento, com a 
sua condensação estática, após a montagem da contribuf 
çao de cada elemento da malha deste superelemento. 
RODAR - Transforma do sistema local para o global a matriz de 
rigidez de um elemento ou superelemento. 
3ª. t - d t d d · · 1 t e apa - Seraçao os ve ores e cargas no ais equiva en es 
LOADFP - Monta o vetor de cargas nodais equivalentes de um ele-
mento "folded-plate" a partir das contribuições dos ve 
tores de cargas nodais equivalentes dos elementos de 
estado plano de tensões e de flexão de placas. 
GRAVPS - Obtém o vetor de cargas nodais. equivalentes para o ele 
mento de estado plano de tensões, devido ao efeito de 
forças de massa (peso próprilio). 
CTEMPS - Idem, devido a uma variação de temperatura .uniforme na 
espessura do elemento. 
CDMLPS - Idem, devido a cargas atuantes no contorno do elemen-
to, contidas em seu plano. 
CDMQPB - Obtém o vetor de cargas nodais equivalentes para o el~ 
rnento de flexão de placas, para um carregamento distri 
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buido sobre o elemento. 
CTEMPB - Idem, para urna variação de temperatura linear na espe~ 
sura do elemento. 
LOADSU - Monta o vetor de cargas nodais equivalentes de um ele-
mento da malha de um superelernento. 
4~ etapa - montagem do sistema de eguaçoes 
APONTA - Gera o vetor de endereços dos elementos da 
da matriz de rigidez da estrutura. 
MONTSE - Controla a montagem do sistema de equaçoes. 
diagonal 
STIFGL - Monta cada um dos blocos da matriz de rigidez da estru 
tura a partir das contribuições dos elementos e dos su 
perelernentos. 
MVCNGB - Monta cada um dos blocos dos vetores de cargas nodais 
globais do sistema de equações. 
MVCNG - Monta os vetores de cargas nodais globais quando estes 
não forem particionados em blocos. 
CCONT - Introduz as condições de contorno, em termos de desloca 
mentas prescritos e apoios elásticos, no sistema de 
equaçoes, após a montagem de cada bloco da matriz de ri 
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gidez e dos vetores de cargas nodais. 
5~ etapa - resolução do sistema de equaçoes 
OPTBLK - Obtém a solução do sistema de equaçoes montado na eta-
pa anterior, pelo método de Crout modificado. Inicial-
mente esta subrotina é chamada para executar a trian-
gularização da matriz de rigidez global. Logo após ela 
e chamada para fazer a redução dos vetores de cargas e 
a retrosubstituição. 
a - -6. etapa - calculo de esforços e tensoes 
STREFP - Calcula as tensões nas faces superior e inferior de 
um elemento "folded-plate", em cada ponto de integra-
çao. 
STREPBS - Calcula as tensões e os esforços nos pontos de inte-
gração dos elementos. 
DESLEM - Identifica os deslocamentos dos nos de um 
"folded-plate" ou de um superelemento. 
REAPOI - Calcula as reaçoes de apoio. 
elemento 
7~ etapa - saída dos resultados 
OUTPUT - Através desta subrotina sao impressos todos os resulta 
dos obtidos nas etapas anteriores (exceto leitura de 
dados) ou apenas aqueles que forem indicados. 
IV.5 - MANUAL DE UTILIZAÇÃO 
Como já mencionado os dados devem ser divididos 
em blocos iniciados por palavras-chave que os identificam. Es-
tes blocos formam quatro grupos de dados: 
- dados gerais da estrutura; 
- dados dos carregamentos; 
- dados para a saída dos resultados; e 
- dados sobre as igualdades entre elementos e entre supereleme~ 
tos. 
A ordem em que estes grupos de dados aparecem e 
a apresentada acima, com excessão dos dois Últimos grupos que 
podem se alternar. 
Caso haja mais de um caso de carregamento, basta 
repetir o 29 grupo de dados tantas vezes quantos são os casos 
de carregamentos. 
79 
IV.5.1 - Seqüência de Palavras-Chave 
Na Figura 4.3 é mostrada a seqüência ou hierar-
quia a ser obedecida para as palavras-chaves, valendo observar 
que as palavras-chave colocadas numa mesma horizontal podem vir 
em qualquer seqüência entre si e as que estão em posições supe-
riores devem preceder as que estão em posições inferiores. 
Além daquelas apresentadas na Figura 4.3 sao per-
mitidas as palavras-chave 
as quais podem ser posicionadas em qualquer lugar da massa de 
dados. 
Os significados que cada palavra-chave pode assu-
mir, de acordo com o grupo de dados a que a mesma pertence, são 
apresentados a seguir onde, para melhor compreensao, as 
vras-chave estão completadas com letras minúsculas. 
pala-
DADOs - Indica o inicio do grupo de dados gerais da estrutura. 
PROPriedades - Propriedades físicas dos materiais que compoe os 
elementos e os superelementos. 
COORdenadas - Coordenadas dos nos. 
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INCidências - Incidência nodal de cada elemento. 
ESPEssuras - Espessuras dos elementos. 
INDices - lndice do material de cada eiliemento. 
DESLocamentos - Nós com algum· deslocamento prescrito, ou 
- Nós cujos deslocamentos serão impressos. 
APOios - Nós com apoio elástico em alguma direção, ou 
- Apoios cujas reações serão impressas. 
SUPErelementos Dados gerais dos superelementos, ou 
- Superelementos que serão reanalisados, ou 
- Inicio da lista de superelementos iguais, ou 
- Inicio das cargas nos superelementos. 
CARRegamentos - Indica o início do grupo de dados de um dos ca-
sos de carregamento. 
ELEMentos - Lista de elementos que terão os esforços internos e 
tensões calculados, ou 
- Inicio das cargas nos elementos, ou 
- Inicio da lista de elementos iguais. 
PESO - Carga de peso próprio. 
LINear - Cargas distribuídas, por comprimento, no contorno de 
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um elemento e contida no seu plano. 
AREA - Cargas transversais ao plano do elemento, ou do supere.l~ 
mento, distribuidas por area - podem ser fornecidas por 
nós ou por elementos. 
CONCentradas - Cargas concentradas nos nos da estrutura, ou 
- Cargas concentradas nos nos internos da malha de 
um superelemento. 
TERMicas - Cargas térmicas nos elementos ou nos superelementos. 
IGUAldades - Inicio de dados para definição dos grupos de ele-
mentos (ou de superelementos) iguais entre si. 
GEOMétrica - Lista de elementos geometricamente iguais entre si. 
TOTAl - Igualdade total, de geometria e de cargas, entre elemen 
tos ou superelementos. 
SAIDa - Inicio do grupo de dados para a saida dos resultados. 
EXECute - Ordem para iniciar a análise da estrutura caso nao te 
nha sido detectado nenhum erro na leitura e interpre-
tação dos dados. 
FIMlp - Ordem para encerrar a leitura dos dados sem a análise da 
estrutura. 
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DADO 
COOR INCI -$ INOI DESL SUPE APOI 
CARR 
ELEM 
1 PES TERM AREA CONC · TERM AREA CONC !LINE PESO 
1 G U A SAI D 
ELEM SUPE DESL APOI ELEM 
.TOTp.. 
E X E C 
Figura4-3) HIERARQUIA DE PALAVRAS-CHAVE 
1 
J 
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C*** - Para comentários inseridos entre os blocos de dados. 
Vale ressaltar que as palavras-chave devem ser 
perfuradas a partir da coluna um do cartão de dados e so sao 
consideradas as quatro primeiras colunas para a sua interpreta-
ção, ficando o restante do cartão para eventuais comentários. 
IV.5.2 - Sintaxe dos Campos Numéricos 
Para reconstituir os valores numéricos contidos 
em um campo lido em formato Al faz-se necessário definir: 
- os caracteres permitidos num campo numérico; 
- os delimitadores do campo; 
- uma sintaxe particular com as regras que devem ser observadas 
na preparação dos dados numéricos. 
Um campo numérico pode ser definido através das 
colunas que, •o mesmo ocupa num cartão de dados. Caso se deseje 
maior flexibilidade à entrada de dados pode-se definir um carac 
ter, ou mais de um, para servir como delimitador. No presente 
trabalho utiliza-se corno regra geral a virgula (,) e em casos 
particulares a barra (/) e o espaço em branco (~). 
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Os caracteres utilizados num campo numérico, in-
cluindo delimitadores, são 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 O ~ / * + A 
Abaixo estão os seus significados 
1 2 3 4 5 
6 7 8 9 O - algarismos 
~ - espaço em branco 
. - ponto decimal, para os nurneros reais 
- - sinal negativo, para os nurneros negativos 
, - vírgula (delimitador) 
/ - barra (separa grupos de campos numéricos num mesmo cartão, 
substituindo a vírgula nestes casos) 
* - asterisco 
+ - sinal positivo, para os nurneros positivos (opcional) 
A - letra A - serve para conectar os limites inferior e supe-
rior de urna seqüência de nós ou elementos com ca-
racterísticas idénticas 
Quanta as regras de formação dos campos 
cos, utilizando-se dos caracteres acima, tem-se 
nurnéri-
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a) (,) delimita campos numéricos; 
b) (*) significa zero, logo é permitido em qualquer 
dentro do campo (exceção - ver item g) 
c) apos (-) ou (+) so pode haver um algarismo ou (.); 
posição 
d) exceto algarismos, (*) ou (/) qualquer caracter repetido e 
erro; 
e) (/*) indica que nao há mais campos numéricos a serem inter-
pretados nas colunas restantes do cartão; 
f) (//) indica o fim do bloco de dados iniciado por uma 
vra-chave; 
pala-
g) antes e depois de (A) deve-se ter um e apenas um(*) que nes 
te caso será um delimitador; 
h) o número sem sinal e considerado positivo. 
Além destas regras, deve ser observado que podem 
ser utilizados cartões comentário, em qualquer quantidade, den-
tro de um bloco de dados, bastando que seja perfurada a letra 
C na coluna 1 do cartão. 
Por fim, observe-se que se o cartão foi utilizado 
até a coluna 80 inclusive é dispensável o uso do delimitador a 
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direita do último campo numérico. 
IV.5.3 - Sintaxe dos Campos Literais 
Existem blocos de dados onde devem ser fornecidas 
informações sobre restrições segundo algumas direções de um no 
ou elemento. Entende-se por restrição, neste item, como sendo 
um deslocamento imposto, apoio elástico ou força aplicada. 
As informações relativas a estas restrições sao 
fornecidas à programaçao através de campos literais onde sao 
indicadas as direções em que atuam tais restrições, e de campos 
numéricos onde são fornecidos os valores numéricos correspon-
dentes. 
Os caracteres utilizados num campo literal, in-
cluindo os delimitadores, são os seguintes: 
U V W R ~ / 
cujos significados estão mostrados abaixo 
u v w - letras associadas respectivamente as direções x, y e 
z do sistema local; 
R - indica rotação em torno de um eixo; 
, - virgula (delimitador); 
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* - espaço em branco; 
/ - barra - separa os campos literais dos campos numéricos(sub~ 
titui a virgula nestes casos). 
Fara utilização destes caracteres num campo lite-
ral deve-se observar as seguintes regras de sintaxe: 
a) apos (u), (v) ou (w) so pode haver um delimitador; 
b) depois de (R) so pode haver (u), (v) ou (w); 
c) '**) só podem existir a esquerda do campo literal; 
d) qualquer caracter repetido, exceto (*) e erro; 
e) (/) indica o fim de um grupo de direções com restrição (cam-
pos literais), substituindo a virgula como delimitador; 
f) (R) seguido de (u) , (v) ou (w) representa a rotação em tor-
no do eixo associado àquelas direções, assim, 
Ru - direção da rotação em torno do eixo X 
Rv - direção da rotação em torno do eixo y 
Rw - direção da rotação em torno do eixo z 
O programa interpretará os valores numéricos asso 
ciados às direções, como constantes de apoio elástico ou deslo-
camento prescrito ou ainda como força aplicada (concentrada ou 
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não), de acordo com a palavra-chave que iniciar o bloco de da-
dos onde estiver o cartão com estes valores. 
Para armazenamento dos valores dos deslocamentos 
prescritos ou das constantes de apoios elásticos, que existam 
em um nó, utilizam-se sete posições de memória no computador:urna 
para identificar o nó e seis contendo os valores prescritos em 
cada urna das direções do no. Se o valor armazenador f0r 
- 123.456 isto significa que a direção do nó, associada a este 
valor, está livre. Ressalte-se, por fim, que em urna direção de 
um no não pode haver, simultaneamente, deslocamento prescrito e 
apoio elástico. 
Definidas a sequencia permitida para as palavras-
chave, e as regras de sintaxe para os campos numéricos e lite-
rais, pode-se construir, corno mostrado em (17) e (40), tabelas 
que sintetizam tais regras estabelecidas. Estas tabelas recebe-
ram, no programa desenvolvido, os nomes de ITAB1, ITAB2 e ITAB3 
respectivamente, e são inicializadas em um subprograma BLOCK 
DATA já que são transferidas para as subrotinas através de um 
COMMON rotulado. 
IV.5.4 - Preparação dos Dados de Entrada 
Nos itens anteriores foi mostrada a ordem que os 
blocos de dados devem atender, bem corno as regras de formação 
dos campos numéricos e literais contidos nos cartões de 
bloco. 
cada 
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A seguir indica-se corno fornecer os dados de urna 
estrutura. Será utilizada urna linguagem simbólica semelhante 
àquela usada na referência (21) onde existem exemplos detalha-
dos. O fluxo dos dados, na linguagem simbólica aqui usada, OCDE 
reda esquerda para a direita, salvo indicação em contrário ex 
pressa por setas. 
Quando um valor ou grupos de valores deve serre-
petido, há urna indicação expressa de retorno com o numero de 
repetições que devem ocorrer. Se a repetição for opcional ou 
condicionada indica-se o número máximo de repetições que podem 
ser feitas. 
A estrutura genérica de cada bloco de dados e for 
rnada por três tipos de cartões, a saber: 
- cartão com a palavra-chave; 
- cartão com o valor de urna variável de controle associada aos 
dados de blocos; 
- cartão ou cartões com os dados deste bloco. 
O numero de cartões com os dados de cada bloco de 
penderá do valor da variável de controle, se a mesma forneces-
sária no bloco, e da forma com que os respectivos dados podem 
ser fornecidos e, em geral, não é fixo nem igual à variável de 
controle lida. 
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Uma lista das principais variáveis, utilizadas nos 
esquemas de dados de cada bloco, é apresentada a seguir: 
NMAT - numero de diferentes materiais que compoe a estrutura; 
INDIM - Índice do material de que e constituído o elemento asso 
ciado; 
E - módulo de elasticidade do material; 
POISS - coeficiente de Poisson do material; 
RHO - massa especifica do material; 
ALFA - coeficiente de dilatação térmica; 
NPOIN - número de pontos nodais; 
NNO - número de um ponto nodal; 
NELMP - numero de elementos na estrutura; 
NEL - numero do elemento que se está fornecendo as incidências; 
ESP - espessura dos elementos; 
91 
NPFIX - numero de pontos nodais com algum deslocamento presc:ti-
to; 
NNDPl - numero de no com deslocamento prescrito em alguma dire-
çao; 
u, v, w, Ru, Rv, Rw - direções em um determinado no; 
NNAEL - numero de nos com apoio elástico em alguma direção; 
NAPl - numero de no com apoio elástico; 
NSUPE - número de superelementos na estrutura; 
NS - numero do superelemento; 
M - número de divisões, na direção xlocal' da malha a ser gera-
da no superelemento; 
N - idem, direção y 1 1 ; oca 
IND - indice do material do superelemento; 
ESPS - espessura do superelemento (considerada uniforme); 
LNOCS - lista dos nos situados no contorno do superelemento; 
NCASO - numero do caso carregamento cujos dados serao fornecidos; 
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NNCAC - número de nos com carga concentrada em alguma direção; 
NELCA - numero de elementos com carga uniforme distribuida por 
unidade de área; 
NECDAl, NECDA2 - numero do elemento com carga por unidade de 
area; 
NNCDA - numero de nos com carga por unidade de área; 
NNCDAl, NNCDA2 - numero do no com carga por unidade de area; 
NLACL - número de dados com cargas distribuidas por unidade de 
comprimento; 
NELC - número do elemento com um lado carregado; 
NNl, NN2, NN3 - nos do lado carregado; 
NEl - numero do elemento que tem as temperaturas fornecidas; 
NECT - número de elementos sujeitos a variações de temperatura; 
TFSE (TFIE) - variação de tempera.tura na face superior 
rior) do elemento NEl; 
(infe-
NNTP - número de pontos sujeitos a variações de temperatura; 
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NPl - número do ponto que tem as temperaturas fornecidas; 
TFSP (TSIP) - variação de temperatura na face superior (infe-
rior), no ponto NPl; 
ACGRX, ACGRY, ACGRZ - componentes da aceleração da gravdldade 
segundo os eixos x, y e z globais, respe~ 
tivamente; 
NSECC - numero de superelementos com cargas concentradas; 
NSE - número de um superelemento com carga concentrada; 
NOJ, NOK - nos que definem a posição da carga concentrada 
capitulo III) em um superelemento; 
(ver 
NSCDA - número de superelementos com carga uniforme distribuida 
por unidade' de área:; 
NSCT - numero de superelementos sujeitos a variações de tempera 
tura; 
TFSS (TFIS) - variação de temperatura na face superior 
rior) do superelemento NS1; 
(infe-
NNDI - número de nos cujos deslocamentos se deseja que sejam im 
pressas; 
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NNOI - um dos nos cujos deslocamentos serao impressos; 
NAPI - numero de nos, com apoio em alguma direção, cujas 
ções serão impressas; 
rea-
NAPOI - um dos nos, com apoio numa direção, cujas reaçoes serao 
impressas; 
NEEI - numero de elementos que terão os esforços internos calcu 
lados; 
NECI - um dos elementos que terão os esforços calculados; 
NSECI - número de superelementos que serao reanalizados; 
NSRA - um dos superelementos que serao reanalizados; 
NGEIG - numero de grupos de elementos iguais geometricamente; 
NEG - numero de elementos no grupo; 
IEG - elemento de um grupo de elementos iguais; 
NGEIT - numero de grupos de elementos com igualdade total (de 
geometria e de cargas); 
NGSIG - numero de grupos de superelementos iguais geometricame~ 
te; 
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ISG - superelemento de um grupo de superelementos; 
NGSIT - número de grupos de superelementos com igualdade total. 
O esquema dos dados de cada bloco, relativos aos 
quatro grupos de dados, incluindo o cartão titulo do problema a 
ser analisado, é apresentado a seguir, onde as palavras-chave 
estão sublinhadas para distingui-las das outras variáveis. Quan 
do diversos itens estão reunidos numa mesma vertical devem ser 
fornecidos na ordem que aparecem, de cima para baixo. 
a) 19 Grupo de Dados - Dados Gerais 
a.l) 19 Cartão - titulo do problema a ser analisado 
a.2) Palavra-chave DADO - inicio do fornecimento dos dados ge-
rais da estrutura. 
- DADO. 
- IMPR 
Obs.: caso nao se deseje a listagem dos dados lidos e in-
terpretados deve-se omitir a sigla IMPR (IMPRimir da 
dos). 
a.3) Palavra-chave PROP - propriedades fisicas dos.materiais 
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- PROP 
T1jilp NMAT--, --
E 
r ** INDIM-, lplp 
POISS 
, 
RHO 
ALFA 
Obs: i) devem ser fornecidos NMAT cartões, um para cada ma 
terial. 
a.4) Palavra-chave COOR - coordenadas 
- COOR 
r "'"'-- NPOIN--, -'l''I' 1 
NNO--, -C Jplp~-n? real~-L--
i------~ 2 ,__ ___ _. 
1---------lmax 4 
ou 
crNOl-lp A lp N02-, -ÓJ 
tlx 
,-lplp_Jtly 
~tlz 
'------1 2 1----' 
,-
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Obs: i) Os valores a serem lidos (n9 real), na primeira ºE 
çao, sao as coordenadas x, y e z do no NNO, nesta 
ordem. 
ii) Na 2~ opçao preve-se a hipótese de que os nos da 
seqüência NOl, NOl+J, N01+2J, ... , N02 tenham suas 
coordenadas geradas a partir das coordenadas do 
no anterior somando-se õX, õy e 6z às coordenadas 
x, y e z deste Último. As coordenadas do 19 no da 
seqüência devem ser fornecidas previamente. 
iii) Na primeira opçao pode-se fornecer as coordenadas 
de até 5 nós por cartão. 
iv) Número máximo de NPOIN cartões. 
a.5) Palavra-chave INCI - incidências nodais 
- INCI 
ó- NELMP--, -
~NEL--,LlplpJn9 0eiro--,T 
ou 
~NELl-lp A lp-NEL2tTJ-,~K-,-
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Obs: i) No 19 caso os numeras inteiros a serem lidos· cor 
respondem a incidência de um elemento (NEL) por 
cartão. 
ii) No 29 caso preve-se a hipótese em que os elementos 
da seqÜência NELl, NELl+J, NEL1+2J, ..• , NEL2 te-
nham suas incidências nodais definidas a partir 
das incidências do elemento anterior, desta seqüê~ 
eia, somando-se uma constante K. A incidência do 
primeiro elemento da seqüência, NELl, deve ser for 
necida previamente. 
iii) O numero máximo de cartões e NELEM e o mínimo e de 
2 cartões. 
a.6) Palavra-chave ESPE - espessuras 
- ESPE 
'-~~~~~~~~~~max 41-~~~~~~~~~~~~~~--' 
Obs: i) Pode-se fornecer até 5 espessuras por cartão. 
ii) Se um grupo de elementos de numeraçao NELl atê 
NEL2 tiver uma mesma espessura, esta informação p~ 
99 
de ser condensada, como mostrado no esquema acima, 
usando o caracter A. 
iii) O numero máximo de cartões e NELEM e o mínimo de 
1 cartão. 
a.7) Palavra-chave INDI - Índice do material associado a 
elemento 
- INDI 
lplp NELl~------,~INDIM_[~ 
Llp A lp-NEL2] 
Obs: valem as mesmas observações do item anterior. 
a.8) Palavra-chave DESL - deslocamentos prescritos 
- DESL 
~NPFIX--,-
lp A lp-NNDP2-,~J 
u 
V 
lplp w I lplp 
Ru 
~NNDPl 
.cada 
n9real-, 
Rv max 5 
Rw 
max 5 
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Obs: i) Os valores reais a serem lidos sao os deslocamen-
tos prescritos associados às direções que forem in 
dicadas. 
ii) As direções devem ser indicadas obedecendo a se-
qÜência de cima para baixo no esquema anterior. 
iii) Se um grupo de nos da sequência NNDPl, NNDPl + J, 
NNDPl + 2J, ... , NNDP2 tiver os mesmos deslocamen-
tos prescritos, nas mesmas direções, pode-se usar 
o caracter A para fornecer estas informações de 
forma compacta em um Único cartão, corno indicado 
acima. 
iv) Se todos os valores prescritos associados às dire 
çoes que forem indicadas forem nulos, o campo a 
direita da barra pode estar em branco, salvo se 
for o Último cartão do bloco. 
v) Se a hipótese a.cima ocorrer no Último cartão do 
bloco, deve haver pelo menos um campo nurnêrico a 
direita da barra antes da indicação de fim de blo-
co (dupla barra). 
vi) Máximo de NPFIX cartões e mínimo de 1 cartão. 
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a.9) Palavra~chave APOI - apoios elásticos 
- APOI 
~NNAEL--,-
~ A ~-NAP2-,~J 
u 
V 
~NAPl ~lp w / n9real_, 
Ru 
Rv 
Rw 
'4------4 max 5 
Obs: Valem, aqui, as observações i), ii) e iii) do ltem an 
terior. 
a.10) Palavra-chave SUPE - dados gerais dos superelementos 
- SUPE 
~NSUPE-,~ 
NS 
N----' 
IND 
ESPS 
------14 1-----' 
R-- (cartão A) 
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~NS-,~H~LNOCS_, 
l.__ . . ~1----1-({>'+N)•2-1~ 
(Cartão Bl) 
(Cartão B2) 
Obs: i) No 19 cartão fornece-se o número de superelemen-
tos e para cada superelemento deve haver um grupo 
de 3 cartões contendo: 
- NS, M, N, IND e ESPS - nesta ordem (cartão A) 
- primeira metade dos nós do seu contorno (cartão 
Bl) 
- segunda metade dos nos (cartão B2) 
ii) a letra R (Regular), apos a Última virgula do car 
tão A, indica que todos os elementos da 
mxn, a serem gerados, são iguais. 
iii) O valor máximo de Me N e 3. 
b) 29 Grupo de Dados - Dados sobre os carregamentos 
malha 
b.1) Palavra-chave CARR - início dos dados de um caso de carre-
gamento 
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- CARR 
~NCASO-,--
b.2) Palavra-Chave ELEM - inicio dos dados das cargas nos ele-
mentas 
- ELEM 
b.3) Palavra-chave CONC - cargas concentradas nos nos da estru-
tura 
- CONC 
~NNCAC-,-
lp A lp-NNCC2 
~NNCCl 
u 
V 
;u--1---/ó. ~9real_,T 
Rv '---..(rr~~--......j~ax 5)~----
Rw 
Obs: Valem aqui as observações i), ii), iii) e vi) do 
item a.8) aplicadas a este bloco. 
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b.4) Palavra-chave AREA - cargas distribuídas por unidade de 
área sobre os elementos (fornecidas 
nos pontos nodais e/ou por elementos) 
Modo 1) As cargas sao fornecidas por elementos 
- AREA 
-U--- cartão opcional (Uniforme) 
~NELCA-,-
* A *-NECDA2 ~~ 1u 
~NECDAl-'--------'-r,~: 
max 2 
/rnOreal-,J 
Lc max 2 )1-----' 
MODO 2) As cargas sao fornecidas por pontos nodais 
- AREA 
-N---- (Nodal) 
ó-NNCDA-, 
* A *-NNCDA2 ~~ rU 
~NNCDAl..1-------.I.,.,~: 
max 2 
/ T::nereal-,r 
~~~11-~~ax 2)1----'-
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Obs: i) Valem as observações i), ii), iii) e vi) do item 
a.8) aplicadas a este bloco. 
ii) No modo 1 as cargas sao supostas uniformes sobre 
os elementos. 
iii) No modo 2, sera considerado que um elemento esteja 
carregado desde que haja pelo menos um de seus nós 
com carga fornecida. Os outros nós não especifica-
dos serao considerados com carga nula. 
iv) A observação anterior nao é válida quando for for 
necida carga por area, no elemento em questão, se-
gundo o modo 1 . 
v) As cargas fornecidas (n9 real) devem estar em cor-
respondéncia com as direções (U, V, W) em que 
atuam. 
b.5) Palavra-chave LINE - cargas distribuídas por unidade de 
- LINE 
comprimento, no contorno do elemento 
e contidas no seu plano. 
Tlplp~,~ NLACL- ' -
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n9 real-, 
i-.---l 2 >----~ max 2 
Obs: i) as cargas (n9 real) sao fornecidas por no, na se-
seguinte-, seqüência: cargas do nó NNl, cargas do no 
NN2 e cargas do nó NN3, segundo o que foi mostra-
do no item II.4,2. 
ii) no máximo NLACL cartões e no mínimo um cartão. 
b.6) Palavra-chave TERM - temperaturas nos elementos (forneci-
das por elementos e/ou por pontos no 
dais. 
MODO 1) As temperaturas sao fornecidas por elementos 
- TERM 
-U---- Cartão opcional (Uniforme) 
CTNECT-,-
NEl-,~TFSE-,~TFIE_[~-~ 
._ __________ ___. max 4 
ou 
ou 
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ó--NEl-lp A lp-NE2-,~TFSE-,~TFIE-, -
MODO 2) As temperaturas sao fornecidas por pontos nodais 
- TERM 
-N--- (Nodal) 
ó--NNTP-, 
Jj,Jj, NPl-,~TFSP~,~TFIP.1='";...,....._~ 
max 4 1-------------' 
Obs: i) valem as observações ii), iii) e iv) do 
b.4) aplicadas a este bloco de dados 
item 
ii) em ambos os modos anteriores, a segunda forma de 
fornecimento dos dados é válida quando um grupo de 
elementos (de nós), de numeração NEl até NE2 (NPl 
até NP2) está sujeito às mesmas variações de temp~ 
ratura TFSE e TFIE (TFSP e TFIP). 
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iii) com a primeira forma de fornecimento dos dados po-
de-se ter até 5 grupos de dados por cartão. 
b.7) Palavra-chave PESO - análise de peso próprio 
- PESO 
6ACGRX_,~ACGRY_,~ACGRZ_r~i 
b.8) Palavra-chave SUPE - início dos dados das cargas nos supeE 
elementos 
- SUPE 
b.9) Palavra-chave CONC - cargas concentradas nos nos internos 
da malha do superelemento. 
- CONC 
6-NSECC-,_ 
ONSE d NOJ , ' NOK 
u 
V 
w 
Ru 
Rv 
Rw 
max 5 
/]Ôn9reaL, 
LE s)t------
Obs: i) os valores reais a serem fornecidos sao as cargas 
atu·antes nas direções que forem indicadas. 
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ii) NOJ, NOK indicam a posição da carga concent:rcada 
nos nós da malha do superelemento segundo 'ü que foi 
definido no capitulo III. 
iii) NSECC cartões. 
b.10) Palavra-chave AREA - cargas distribuidas por area nos su-
perelementos 
- AREA 
-crNSCDA-, -
max 2 
Obs: i) valem aqui, as observações i), ii), iii) e iv) do 
item a.8) aplicadas a este bloco 
ii) as cargas sao supostas uniformes sobre os super-
elementos 
b.11) Palavra-chave TERM - temperaturas nos superelementos 
- TERM 
ou 
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--crNSCT-, 
lplp NS1-, ~TFSS-,--c±J-TFIS r; 
i....---------{max 4 1---------' 
~NS1-lp A lp-NS2-,~TFSS-,~TFIS-,-
Obs: valem aqui as observações ii) e iii) do item b.6) 
aplicadas a este bloco. 
c) 39 Grupo de Dados - Dados para a saida dos resultados 
C.l) Palavra-chave SAID - inicio das informações relativas a 
impressão dos resultados. 
- SAID 
c.2) Palavra-chave DESL - nos cujos deslocamentos se deseja que 
sejam impressos. 
- DESL 
~NNDI-,--
prNNOI-, 
4~ 19)>---.J 
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Obs: Número de cartões - tantos quantos forem necessários 
c.3) Palavra-chave APOI - apoios cujas reaçoes serao impressas 
- APOI 
ó-NAPI-,-
Obs: Número de cartões - tantos quantos forem necessários 
C.4) Palavra-chave ELEM - elementos cujos esforços internos se-
rão calculados e impressos 
- ELEM 
~NEEI-, 
TC**:=NECI~,~ 
J._ (§x 19 )1-----' 
Obs: Número de cartões- tanto forem necessários 
C.5) Palavra-chave SUPE - superelementos que serao reanalizados 
e os resultados impressos 
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- SUPE 
~NSECI-,--
Obs: Número de cartões - tantos quantos forem necessários. 
d) 49 Grupo de Dados - Igualdades entre elementos e entre super-
elementos 
d.l) Palavra-chave IGUA - dados que definem os grupos de elemen 
tos (superelementos) iguais entre si. 
- IGUA 
d.2) Palavra-chave ELEM - início do fornecimento dos dados rela 
tivos às igualdades entre os elementos. 
- ELEM 
d.3) Palavra-chave GEOM - fornecimento dos grupos de elementos 
geometricamente iguais entre si. 
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- GEOM 
~NGEIG-, 
~NEG-·Fy-'""-· 
. ~EG-~1-~~ 
Obs: i) em cada cartão se fornece a lista de elementos de 
um dos grupos de elementos iguais entre si. 
ii) em cada grupo de elementos iguais pode haver, no 
máximo, 19 elementos. 
iii) o primeiro elemento de cada grupo deve ser o de 
menor numero. 
iv) número de cartões - NGEIG 
d.4) Palavra-chave TOTA - fornecimento dos grupos de elementos 
iguais totalmente 
- TOTA 
-&NGEIT-,-
~NEG-, T[lplp TIEG-, T 
1...~~e----l-<EEG-ljt---~~ 
114 
Obs: i) valem, aqui, as observações i) e iii) do item ante 
rior. 
ii) numero de cartões - NGEIT 
d.5) Palavra-chave SUPE - Inicio do fornecimento dos dados rela 
- SUPE 
tivos às igualdades entre 
mentas. 
superele-
d.6) Palavra-chave TOTA - fornecimento de grupos de superelemeg 
tos com igualdade total. 
- TOTA 
~NGSIT-, ~-
n-NEG-,~»~rn,-,T 
L -( NEG-1 )1----..... 
Obs: i) sao válidas as observações i), ii) e iii) do item 
d.3), aplicadas a este bloco. 
ii) numero de cartões - NGSIT 
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CAP:!:TULO V 
RESULTADOS E CONCLUSÕES 
V.l - INTRODUÇÃO 
Neste capítulo sao apresentados, e comentados, 
os resultados de algumas aplicações do programa desenvolvido. 
Inicialmente apresentam-se dois exemplos simples, uma chapa sob 
flexão em seu próprio plano e uma placa apoiada, semi-espessa, 
sob cargas transversais, para verificação do comportamento dos 
resultados ao discretizar-se a estrutura em elementos e/ou su-
perelementos. A seguir são apresentados dois outros exemplos de 
maior complexidade sendo: uma casca cilíndrica apoiada em dia-
fragrras sob seu peso próprio, e uma casca cilíndrica 
no contorno. 
engastada 
Com o objetivo de ilustrar a forma de preparar 
os dados para o programa, de acordo com o exposto no capítulo 
anterior apresenta-se, no apêndice B, a imagem dos cartões de 
dados de algumas discretizações utilizadas nos exemplos mostra-
dos a seguir. 
V.2 - EXEMPLOS DE APLICAÇÃO 
a) Exemplo l 
Este exemplo consiste de uma chapa retangular 
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submetida a uma flexão no seu próprio plano, sendo analisado 
apenas um quadrante da mesma 14 , como mostrado na Figura 5.1 on 
de também são indicadas as características geométricas e do ma 
terial que a compõe. 
Foram utilizadas duas discretizações para este 
problema, uma com 6 elementos (malha 1) e outra com 3 elemen-
tos e 2 superelementos (malha 2) identificados, na Figura 
5.2, pelas letras E e S respectivamente. 
Os resultados obtidos estão resumidos na Figura 
5.3 onde sao mostradas as tensões a, e na Tabela 5.1 onde com 
X 
param-se os deslocamentos, em alguns pontos, com os 
exatos, apresentados .na referência (14). 
valores 
p= 1000 
.9. 00 
v = o. 3 7 E=3.xt0 
espessura= t.0 
FIGURA 5 - i) ESQUEMA DA CHAPA DO EXEMPLO 1 e A PARTE 
ANALISADA. 
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3.00 
A 
E f 
1--- -s
1
1-- --+---+---+-
I E2 
S2 E3 
1 
c 
<li--
X 
iy MALHA 2 
1> 
A 3.00 
E4 E5 E6 
B 
E f E2 E3 
c 
ê MALHA l ~ J ,r ~ ,, 
o. 00 1, !50 3, 00 4,50 
Figura 5-2) CHAPA SOB FLEXÃO-QUADRANTE ANALISADO 
MALHAS UTILIZADAS E CARREGAMENTO CONSIDERADO. 
y y 
( moo, 
894, 3 
Ef 
E5 
605.7 
E2 
394.3 
E2 
E3 
MALHA 2 MAL.HA t 
Figura5-3) TENSÔES!Ji ( X=Ct_e) NA PARTE ANALISADA. 
118 
deslocam.y deslocam.x 
ponto exato do programa exato do programa 
A 
(4.5,3.0) -1.12500 -1.125 
º·ººººº º·ººº ' 
B 
(2.25,1.50) -0.31875 -0.319 0.37500 0.375 
e 
(4.5,0.0) -1.27500 -1.275 1. 50000 1. 500 
Tabela 5.1 - Comparação entre deslocamentos exatos e os 
-4 dos pelo programa (xlO ) 
obti-
Observa-se urna ótima aproximação dos resultados 
encontrados com os exatos, inclusive quanto as tensões que, co-
mo era de se esperar, se distribuem linearmente, em qualquer se 
ção x = constante, com valor máximo p = 1000. 
b) Exemplo 2 
Uma placa quadrada semi-espessa, de lados simple~ 
mente apoiados, é analisada sob uma carga unitária distribuída 
por área. Devido a simetria da placa utiliza-se na 
apenas 1/4 da mesma. 
análise 
Foram usadas diferentes discretizações, mostradas 
na Figura 5.4, com elementos e/ou superelementos (identificados 
por E ou S respectivamente) de tal modo a haver sempre 9 elemen 
tos "folded-plate" em um arranjo 3x3. 
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SEMI - ESPESSA QUADRADA, DE LADOS SIMPLESMENTE 
APOIADOS. 
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Outros· dados do problema: 
E= 2.100.000 t/m2 
v = 0.30 
espessura= 1.00 m 
lado =10.0 m 
Os resultados obtidos para esta análise estão 
apresentados na Figura 5.5, deslocamentos transversais, e na.Fi 
gura 5.6, momentos fletores, na seção x = 5.0 m (ou y = 5.0 m). 
Pela análise das referidas figuras obseTva-se que 
também na flexão, pl.aca semi,-espessa, o comportamento dos 
resultados é muito bom. O erro máximo encontrado nos deslocamen 
tos foi de 0.7%, no centro da plca (Wex~to = 0.2205 mm segundo 
as referências 5 e 28, e W = 0.222 mm). programa 
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CENTRO DA PLACA 
o.o 2.5 5.0 X 
( m) 
O, lO 
0,20 
* 
O, 30 1 
W(mm) 
* - RESULTADO EXATO 
(REFERÊNCIAIS 5 e 28) 
Figura 5 -5) DESLOCAMENTOS TRANSVERSAIS (em mm) NA 
- .. ,,, 
SEÇAO Y=5.0 (OU X= 5.0) 
o.o 
5,0 
2,0 
4,0 
6,0 
Mx 
Figura 5-6) MOMENTOS FLETORES Mx ( My) AO 
LONGO DA SEÇÃO X= 5.0m ( Y= 5.0m) 
X 
( m) 
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c) Exemplo 3 
Apresenta-se a análise de uma casca cilíndrica to 
talmente engastada no contorno, submetida a uma pressao p = 
0.04 t/m2 , para diversos valores da flecha f. Na Figura 5.7 de-
fine-se a geometria da casca e a malha de elementos. 
da. 
utiliza-
A projeção da casca no plano XY é um quadrado de 
lado igual a 20 m, porém devido a dupla simetria analisou-se ape 
nas um quadrante da mesma. 
Esta casca foi estudada na referência (4) de 
forma exaustiva, e neste trabalho reproduziu-se uma parte da 
análise feita na citada fonte. Inicialmente para f = 0.512 m, 
e para os valores de pressão de 0.04 t/m2 e.0.16 t/m2 , cons-
truiu-se o gráfico da Figura 5.8 onde compara-se os resultados 
obtidos pela presente análise (linear) com os de uma análise 
não-linear. Nas figuras seguintes são apresentados momentos e 
deslocamentos obtidos ao fazer-se a variação da flecha f. 
Pela análise dos gráficos apresentados, Figuras 
5.8 a 5.11 verifica-se que, de modo geral, os resultados estão 
bons. As pequenas discrepáncias entre aqueles obtidos pelo prQ 
grama do presente trabalho e os obtidos na referência (4), que 
está servindo para comparação, podem ter as seguintes justific~ 
tivas: 
f 
y 
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engaste 
a 
z 
f 0,512 ( m ) 
R 
100.00 ( m l 
0,250 
203.96 
' 
2 E= 450.000 1/m 
v = o. 30 · 
a= 10.0m 
espessura = O .125 m 
o. 1 O 3 0.000 
477.56 00 
Figura 5-7) QUADRANTE DA CASCA CILINDRICA ANALISADA 
E MALHA UTILIZADA. 
X 
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p(t/m 2 ) 
0,20 
ANA'L I SE COM O PAOGRAMA 
0,16 
DO PRESENTE TRABALH.0 
º· 12 
o.os 
0,04 
w 
0,00 O.OI 0,02 0,03 0,04 0.05 0,06 0,07 ( m l 
Figuro5-8) DEFLEXÔES NO CENTRO DA CASCA EM FUNÇ!o DE. 
p( f=0.5l2m) 
2,0 3.0 4. O 5,0 6.0 7.0 a.o 9.0 10,0 
--~-~-"'--= 
o.o 2 
0,04 
0,06 
0,08 
o, 10 
W ( m) 
.. " ' Figura 5-9) DE FL E XOES NA S E<:;AO MEDI A 
X 
( m ) 
-+-+- f=0.512 
-0-0- f = o. 250 
- • - • - f = O, 105 
lE K K K f =0.000 
referência 4 
Y = O m 
O,W 
º· 20 
o. 30 
0,40 
0,10 
0.20 
0,30 
0.40 
o.o 
-· 
Mx (t.m) 
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to,o 
X 
( m) 
_N 
Figura 5-10) MOMENTOS FLETORES Mx - SEÇAO Y = O. 53m 
0,80 
-+-+- f = 0.512 0,60 
-0-0- f = o. 250 
-•-•- f = o. 1 05 
X X X X X f = o. 000 
Referência 4 
0,40 
* 
EXATO 
0,20 
o.o t.O 2.0 3.0 4.0 5,0 6,0 
+-+ 7.0 a.o 9,0 tO,O X 
( m ) 
• 
• • 
My(t.m) 
Figura 5-11) MOMENTOS FLETORES My- SEÇÃO Y= 053 m 
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- a malha utilizada no presente trabalho (20 elementos, 79 nós) 
poderia ser ainda mais refinada; 
- na referência (4) sao apresentados 5 e utilizados 3 métodos 
de contornar a singularidade na matriz de rigidez da estrutu-
ra quando existem nós planares. E são comparados entre si, e 
com os exatos, os resultados da análise de um caso exemplo 
(apresentado a seguir) observando-se discrepâncias entre os 
mesmos. ~ possível, pois, que na presente análise os resulta-
dos usados para comparação não sejam os mais exatos; 
- no presente trabalho os momentos (e demais esforços e tensões) 
são obtidos em pontos internos aos elementos, os pontos de 
integração, e os resultados da referência (4) sao fornecidos 
nos pontos nodais. Assim, nas Figuras 5.10 e 5.11, compara-se 
os momentos na seção y = 0.53 m (presente trabalho) com os m~ 
mentas em y = O (ref. 4), dai advindo uma boa parcela das di~ 
crepâncias observadas entre os dois resultados 
nas duas figuras. 
Exemplo 4 
apresentados 
Este exemplo consta da anâlise de uma casca cilin 
drica,, apoiada em diafragmas nas suas extremidades, submetida ao 
seu peso próprio. 
A sua geometria, a malha utilizada na anâlise .e 
as características do material que a compoe estão apresentados 
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na Figura 5.12. Neste exemplo é reproduzida a análise efetuada 
na referéncia (4), de onde foram obtidos os resultados analiti-
cos utilizados para comparação com os do presente trabalho. Ini 
cialmente são apresentados os deslocamentos longitudinais do 
diafragma, Figura 5.13,e os deslocamentos tiransversais na seçao 
y = O, Figura 5.14 . Seguem-se os diagramas de momentos fleto-
res M, Figura 5.15, e M, Figura 5.16, na seçao y - O. y X 
y R 
z 
diafragma 
B 
L/2 
L = 15.24m 
R= 7.62m 
e= 40° 
X 
espessura= o. o 762 m 
E= 2100 000t/m2 
o= s.1s11~ 
v = o.o 
Figuro 5-12) CASCA CIL(NDRICA APOIADA EM.DIAFRAGMAS. 
GEOMETRIA E MALHA UTILIZADA. 
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e 
1 O 0 
0,001 
0,002 
0,003 
0,004 
Y (m) 
Figuro 5-13) DESLOCAMENTOS LONGITUDINAIS/DIAFRAGMA 
oº 
0,02 
0,04 
0,06 
0,08 
o, 10 
W (m) 
SOLUÇÁO ANALITICA 
( VER R E F. 4 ) 
+ + + + + PRESENTE TRABALHO 
30° 40º e 
+ 
~ N ' Figuro 5-14) DEFLEXOES NA SEÇAO MEDIA Y = O 
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t m 
100 
+ 
+ 
0,50 + 
40º 
10° 20° 30º e 
" Figuro 5-15) MOMENTOS FLETORE S T RANSV. NA SEÇAO ~ Y = O 
. ' 
----- SOLUÇAO ANALITICA ( VER 
REF. 4) 
+ + + + + PRESENTE TRABALHO 
+ 20º 
10° 30º 40° e O, 1 
0.2 
Q.3 
tm 
Figuro5-16) MOMENTOS FLETORES LONGITUDINAIS NA 
" SEÇA0%Y=O 
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Corno pode ser observado nos gráficos apresenta-
dos, os resultados encontrados apresentam-se bem próximos dos 
exatos, notadamente os deslocamentos, Figuras 5.13 e 5.14. Tam 
bérn os momentos apresentam bons resultados e as discrepâncias 
observadas podem ser devidas ao fato de compararem-se momentos 
na seçao y = O (ref. 4) com momentos na seçao y = 0.28, onde se 
situam os pontos de integração da malha utilizada nos 
tos. 
V.3 - COMENTÁRIOS FINAIS 
elernen-
O elemento utilizado no presente trabalho, na veE 
sao atual, comporta a análise de estruturas laminares e de cas-
cas, finas ou espessas de forma geométrica qualquer. Para es-
truturas de revolução existem elementos apropriados cujas forrn~ 
lações consideram tal caracteristica estrutural 6 , 14 • Por ser um 
elemento com interpolação quadrática apresentando 8 nós com 6 
graus de liberdade cada um, pode-se usar urna malha grosseira e 
ainda obter bons resultados. A sua formulação isoparamétrica rJeE 
rnite boa aproximação geométrica em contornos curvos mesmo com 
poucos elementos na discretização. 
Corno primeira e mais imediata ampliação, do pro-
grama desenvolvido neste trabalho, sugere-se a inclusão do ele-
rnento unidimensional superpararnétrico quadrático de 3 pontos 
nodais descrito na referência (23). Com este elemento as estru-
turas semelhantes àquelas apresentadas em (12), objetivo deste 
trabalho, terão urna melhor discretização. A sua implantação não 
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trará grandes dificuldades a um programador experiente. 
Visando diminuir o gasto de memória do computador 
pode-se aproveitar a característica de simetria da matriz de ri 
gidez do superelemento e armazenar apenas a parte acima da dia-
gonal inclusive. Desta forma reduz-se quase a metade a área ne 
cessária para armazenar a matriz de rigidez dos superelementos, 
atualmente 162 x 162 posições. 
Como ampliação da capacidade do programa, em 
vel de trabalho de tese de mestrado, sugere-se o desenvolvimen-
to de subrotinas que realizem a análise dinâmica nas estruturas 
submetidas ao programa. Para a execução de tal objetivo pouco 
teria que ser mudado no programa, pois este comporta a adição 
de novos procedimentos (subrotinas) sem dificuldades. Para nao 
ser necessário refazer a tabela de verificação de seqüência de 
palavras-chave 17 , gerada no subprograma BLOCK DATA, sugere-se a 
construção de nova tabela que serviria para controle da leitura 
dos dados necessários a análise dinâmica. 
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APf:NDICE A 
ARMAZENAMENTO DE DADOS 
Para o armazenamento dos dados gerais da estrutu 
ra analisada e os relativos aos casos de carregamento, utili-
zou-se dois vetores unidimensionais, VDGES e VCELS respectiva-
mente, de 5.000 posições cada um. 
Em ambos os vetores foram reservadas 20 posições 
iniciais para o armazenamento dos endereços dos lados, sendo 
que em VCELS ainda reservam-se NELMP + NSUPE (item IV.5.4.a) p~ 
sições para o código de carregamento de cada elemento e de cada 
superelemento. Este código está apresentado logo apos a descri-
ção do "lay out" dos referidos vetores, mostrado na Figura A.l. 
VETOR VDGES(5000) " 
l,......L...l' I 1 2 ,--1......L.3 '4' 5...J.......L_' 6' 7.t........L....' ª '9 11-l......L..0,11 2....L..L.-'13,14J......L--L,15 ,16 1--L..J....17118,19-l--1-120 1 ~tP 
• 20 POSIÇOES COM ENDEREÇOS DOS DADOS GERAIS l DADOS GERAIS DA ESTRUTURA 
r -- --- -
, ,g VETOR VCELS ( 5000) 
Rmr:~,,§l'.,,:~JJl,I 11111111 ! 1 tPI 
] 20 POSIÇÕES COM 
1 
CARGAS ATUANTES NA----f 
ENDEREÇOS DAS CARGAS ESTRUTURA 
Figura A-1) "LAY- OUT" 
VETORES 
DO ARMAZENAMENTO DE DADOS NOS 
VDGES E VCELS 
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Este esquema de armazenamento decorreu do fato de 
nao haver urna sequência obrigatória no fornecimento dos dados, 
corno foi explicado no capitulo IV. Neste esquema os dados (car-
gas concentradas, temperaturas, espessuras, coodenadas, etc.) 
sao armazenados no vetor que lhes é próprio, na seqüência em 
que forem lidos. O endereço inicial dos dados fica armazenado nu 
ma das 20 posições iniciais já mencionadas. Cada urna destas po-
sições está associada a um tipo de dado, segundo os 
apresentados abaixo. 
VETOR VDGES 
POSIÇÃO DADOS ASSOCIADOS 
1 Incidências nodais nos elementos 
2 
3 
4 Coordenadas nodais 
5 Espessuras dos elementos 
6 
7 lndices dos materiais dos elementos 
8 Propriedades físicas dos materiais 
9 Constantes elásticas 
10 Deslocamentos prescritos 
11 Espessuras dos superelernentos 
12 Malha do superelernento e o indice do seu 
13 Incidências nodais dos superelernentos 
14 Nós cujos deslocamentos serao impressos 
esquemas 
material 
continua ... 
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VETOR VDGES - continuação ... 
POSIÇÃO DADOS ASSOCIADOS 
15 Apoios elásticos cujas reaçoes serao impressas 
16 Elementos cujos esforços serao calculados e impres-
SOS 
17 Superelementos que serao reanalisados 
18 Elementos iguais geometricamente 
19 Elementos iguais totalmente 
20 Superélementos iguais totalmente 
1 
VETOR VCELS 
POSIÇÃO = CARGAS ASSOCIADAS NEMP+NSUPE+i 
1 Cargas concentradas nos nos 
2 Temperaturas nodais nos elementos 
3 Temperaturas uniformes nos elementos 
4 Cargas distribuídas por area nos elementos (for-
necidas por nó) 
5 Cargas uniformes distribuídas por area nos ele-
mentos 
6 Carga~ distribuídas por metro linear (fornecidas 
por no ) 
7 
8 Peso próprio 
9 Cargas concentradas nos superelementos 
10 Cargas uniformes distribuídas por area em supe!: 
elementos 
11 Temperaturas uniformes nos superelementos 
12 até 20 
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Algumas posições, nos esquemas acima, estão em 
branco a disposição para futuras ampliações nas opções de en-
trada de dados do programa. Caso sejam necessários muitos ou-
tros dados, como por exemplo para a inclusão de análise dinâmi-
ca, o número de posições reservadas (20) poderá ser facilmente 
ampliado. 
O código de carregamento associado a cada elemen-
to e a cada superelemento, mencionado na introdução deste apê~ 
dice, e um número composto por 4 algarismos (ijkl). Associado a 
cada algarismo tem-se um tipo de carga, conforme mostrado abai-
xo. 
ELEMENTOS 
i - cargas por unidade de area 
j - cargas por unidade de comprimento 
k - cargas térmicas 
l análise de peso próprio 
SUPERELEMENTOS 
i - cargas concentradas nos superelementos 
j - cargas por unidade de área 
k - cargas térmicas 
l análise de peso próprio 
O valor 1 para um dos algarismos do número indica 
a existência do tipo de carga que lhe é associado. 
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APtNDICE B 
DADOS DOS EXEMPLOS DE APLICAÇÃO 
APRESENTADOS NO CAP!TULO V 
CHAPA SOH FLEXAO 
OAOOS GERAIS 
IMPRIMA-OS 
INCIDENCIAS NllDAIS 
6/* NUMERO DE 
MALHA 3 X 2 f.LEMENTOS 
nos ELEMENTOS PLANOS 
FLEMFNTOS 
l, 1, ?, 3, 9, 14, 13, 12, H, 
?, 3, 4, 5, 10, 16, 15, 14, 9, 
3, 5, 6, 7, 11, 18, 17, 16, 10, 
4• 12• 13, 14, 20, 25, 24, ?3, 19, 
5, 14, 15, 16, 21, 27, 26, 25, 20, 
6, 16, 17, lR, 22, 2<i, 2!<, 27, 21// 
COOROENADAOS NODAIS 
?9/* NUMERO OE PONTOS NODAIS 
<EXEMPLO DA TESEI 
1, n.,0.0,.0112,n.o,1.s,. 123,0.0,3.0, ,O/H,o.o,o.1s,o.0119,u.o,2.2s,o.1• 
2,.1s,o.o,.n113,.7s,1.s,.12•,.15,3,,,19,1.s,.15,.o12u,1.s,2.2s,o.01• 
3,1.s,o.o,0.0114,1,5,1,5,,/25,J.5,3.,.,10,3.o,.15,0,/21,3,0,2,25,./* 
4,?..?5,0,,.0/15,2.?5,l,5,,/26,?,25,3,,,/ll,4,5,,75,,/22,4,5,2,25,,/* 
,,3 ... ,.116.3.,l.5,./?7•3.,3.,./* 
6,3,75,,,,/]7,3,75,l.5,,/28,3,75,3,,,/* 
7.4.5,.,.118,4.5,1.~,.129,4.5,3.,.I/ 
DESLOCAMENTOS PRESCRITOS 
11/* NUMFHO Of NUS COM ALGLJM DESLOCAMENTO PRESCRITO 
l, U, V/0,00/<> 
2 A 8, 1, U/,/* 
12,U/O,O/<> 
19,U/O,, 
23,U/O,O// 
PROPRIEDADES DOS MATERIAIS QUE COMPOEM US ELEMENTOS 
1/* NUMERO DE DIFERENTES MATERIAIS 
1,30000000,,,3,?.4,0,00001// 
INDICES ASSOCIADOS AOS MATERIAIS DOS ELEMENTllS 
l A 6, l// 
ESPESSURAS DOS ELEMENTOS 
1 /J.. 6, 1,0// 
CARREGAMENTOS 
1/* NUMERCI DO CARREGAMENTO ATUAL 
ELEMENTOS 
LINEAR TIPO OE CARGA ATUANTE NOS ELEMENTOS 
2/* NUMERO DE LADOS COM CARGAS POR METRO LINEAR 
3, 7, li, lR, U/ O.O, ?50,, 500,/* 
6, 18, 22, 29, U/ 500,• 750., 1000,// 
TGIJALDADES ENTRE OS ELEMENTOS E OS SUPER-ELEMENTOS 
ELEMENTOS 
GEOMETRICA !TIPO DE IGUALDADES ENTRE OS ELEMENTOS) 
!/* NUMERO DF GRUPOS DE ELFMfNTOS IGUAIS GEOMETRICAMENTE 
C NUMERO OE FLEMENTDS NO GRllPO E LISTA DOS ELEMENTOS 
6, 1, 2, 4• 5, 3, 6// 
SAIOA 
ELEMENTOS 
2/* NlJMFRO DE FLFMENTUS CUJAS TENSUES SERAO CALCULADAS 
2, 5// 
DESLOCAMENTOS ílUE SfRAU fMPRFSSOS 
10/* NUMERO DE NOS CUJOS DESLOCAMENTOS SERAO IMPRESSOS 
C LISTA DOS NOS CUJOS DfSLOCAMENTOS SEHAO IMPRESSOS 
1,2,4,5,7,R,12,15,JR, 29// 
EXECUTE O PROGRAMA 
CHAPA SUR FLEXAU - FLEMFNTUS + SUPERELEMENTOS !EXEMPLO DA TESE> 
OAOOS GERAIS OA FSTRLITIJRA - SERAO LIOOS,INTERPRETADOS E IMPRESSOS 
IMPRIMIR OS DADOS LIDOS E INTERPRETADOS 
COORDENADAS 
34/* NUMFRO DE NOS 
],O.,.,.lll,.,1 ••• /ê8,0.,J.,.I 8,0.,.5,./2ó,3.,2.S,.I* 
?,.1s,.,.112,.1s,1.,.129,.15,3.,.19,3.,.s,.121,4.s,2.s,.1* 
3,1.s, ••• 113,1.s,1.,.130,1.s,3.,.1to,4.s,.s,.121,.,2.,.,* 
4,2.25,.,.114,2.25,l,,,/31,?,25,3 ••• ll8,.,l.5,,/22,3.,2.,.1* 
5,3., ••• 115,3,, 1.,./32,3,,3,,./19,3.,l.5,./23,3,75,2,,./* 
6,3.75,.,.,16,3.7s,1.,.,33,3.1s,3.,.,20,4.s,1.s,.124,4.s,2.,.,* 
7,4,5,,,,/17,4,5,1,,,/34,4,5,3,,.l?S,,,2,5,.I/ 
INCIOFNCIAS NU!IAIS 
3/* NUMERO DE FLEMENTOS NA MALHA 
1, 22, 23, 24, 27, 34, 33, 32, 26, 
?, 15, 16, 17, 20, 24, 23, 22, 19, 
3, 5, 6, 7, 10, 17, ltí, 15, 9// 
PROPRIF.ílADF.S DOS MATERIAIS 
1/* NUMERO OE DIFERFNTES MATERIAIS 
1, 30000000., .3, 2.4, 0.0000111 
INOICES DOS MATERIAIS ASSOCIADOS A CADA ELEMENTO 
J A 3, 1// 
ESPFSSURAS nos ELEME~TOS 
J A 3, 1,// 
DESLOCAMENTOS PRESCRITOS 
13, !NUMERO OF NOS COM ALGUM DESLOCAMENTO PRESCRITO) 
l• U, V/ ./* 
? A A,1,U/0,0/<> 
11 A 21, 10, U/ ./* 
lB A 25, 7, U/0,0/* 
28, U/0,0// 
SIJPERELFMENTOS 
2/* NIJMfRü DE SUPERELEMEtHOS NA MALHA 
l,?,2,J,1,0,REGULAR 
l,ll,12,13,14,15,19,2?,26, 
!, 32,31,30,2Q,2A,?5,21,líl, 
?, ?, 1, 1, J.O,REGULAR 
2, J ,2,3,4,5,9, 
2,15,14,13,12,11,H// 
CARRF.GAME.NTOS 
li* NUMERO DO CASO DF. CAHHEGAMENTO 
ELEMENTOS (CARGAS N(JS ELEMENTOS! 
LINEAR <TIPO DE CARGA NOS ELEMENTOS) 
31* MJMF.RO OE FLFMENTOS COM CARGAS OU TIPO LINEAR 
l,24,27,34,lllhh6,666,A33,333,1000,, 
?,17,20,?4,Ul333,333,500,,666,666, 
3,7,!0,17,Ul,0,lh6,6665,333,333II 
IGUALDADES ENTRE EL~MFNTOS 
ELEMENTOS 
GEOMETHICA TIPO DE IGUALDADE ENTHE OS ELEMENTOS 
1/* NUMERO DE GRUPOS DE ELEMENTOS IGUAIS 
3, ], 2, 3/1 
SAIDA DOS RESULTADOS 
ELE,,ENTOS 
1 /<> 
?li 
DESLOCAMENTOS QIJE SFR,\0 IMPRF.SSOS 
10/* NUMFHO DE NOS CUJOS DESLOCIMWNTOS SERAO IMPRESSOS 
1, 3, 7,l?,16,22,27,30, 32,34/I 
SlJPF.RELEMENTOS QUE SFRAO REANALISADOS 
1/* NUMERO DF. SllPF.RF.LEMENTOS ClUf SERAO REANALISADOS 
2// LISTA DOS SUPERELEMENTOS QUE SERAO REANALISADOS 
EXECUTE 
PLACA FSPESSA - 3 X 3 ELEMENTOS 
DADOS GERAIS 
IMPRIMIR os DADOS Linos 
INCIDENCIAS DOS ELEMFNTOS 
9/* NUMERO OE FLFMENTOS 
1, 3, 9, 14, 13, 12, A, l, 2, 
2,5,10,16,15,\4,9,3,4, 
3,7,11,18,17,16,10,5,6, 
CARGAS POR AREA (EXEMPLO DA TESEJ 
C INICIO DA GERACAO AliTOMATICA DAS INCIDENCIAS 
C DOS OUTROS ELEMENTOS 
l A 7, 3, 11, 
2 A 8, 3, 11• 
3 A 9, 3, 11// 
COORDENADAS DOS PONTOS NODAIS 
40/* NUMERO DE PONTOS NODAIS 
1, o.no, ••• ,12,o.n,1,6667,,123,0.0,3,3333,,;34,o,o,s.,.1* 
2,,8333,,,,/13,,8333,],6667,,/24,,8333,3,3333,,/35,,8333,5,,,/* 
3,J,6667,,,,/14,1,6667,l,6667,,/25,l,6667,3,3333,,/36,1,6667,5,,,/* 
4,2,5,,,,/15,2,5,1,6667,,/26,2,5,3,3333,,/37,2,5,5,,,/* 
5,3,3333,,,,/16,3,3333,l,6667,,/27,3,3333,3.3333,,/38,3,3333,5,,,/* 
6,4,l667,,,,/17,4,Jh67,1,6667,,/2H,4,1667,3,3333,,/39,4,1667,5,,,/* 
7,5,,,,,/18,5,,l,6667,./?.9,5,,3,3333,,/40,5,,5,,,/* 
R,.,.B333,./19,.,2.5,./30,.,4.)óó7,./* 
9,1,667,,8333,,/20,l,6667,2,5,,/31,l,6667,4,1667,,/• 
10,3,3333,,8333,,/21,3,3333,2,5,,/~2,3,3333, 4,1667,,/* 
11,5,,,8333,,/22,5,,?,5,,/33,5,,4,1667,,// 
DESLOCAMENTOS PRESCRITOS 
24/* NUMFRO DE NOS COM ALGUM DESLOCAMENTO PRESCRITO 
l, W,RU,RV/,/* 
2 A 7, 1, W,RU/,/* 
35 A 39, 1, RV/ 0,0/D 
A A 30,11, W,RV/,/* 
12 A 34, 11, W,RV/,/* 
IA A 29, 11, RU/ ,/* 
11 A 33, 11• RU/,/D 
40, RU, RV/ ,O// 
PROPRIEDADES DOS MATERIAIS 
li'' NllMERO DE MATERIAIS 
1, 2100000 •• ,3, 2.4, 0.0000111 
ESPFSSURAS nos fLEMFNTOS 
1 A 9, 1.01/ 
INDICES DOS MATERIAIS ASSOCIADOS AOS ELEMENTOS 
1 A 9, l// 
CARREGAMENTOS 
1/* NUMERO no CASO OE CARREGAMENTO ATUAL 
ELEMFNTOS 
AREA (TIPO DE CARGA SORRE OS ELEMENTOS) 
9/* NUMERO OE ELEMENTOS COM CARGAS OISTRIBUIDAS POR AREA 
l A 9, W/ -1,0// 
IGUALDADES 
ELfMEl\iTOS 
TOTAL (TIPO Df IGUALDADE FXISTENTE ENTRE OS ELEMENTOS) 
C A LETRA C NA COLUNA I INDICA QUE O CARTAO E OE COMENTAR10S 
1, NUMERO DE íiRUPOS DE t=:LEMENTOS IGUAIS TOT.l\LMENTE 
C NllMERO DF ELEMENTOS NO GRUPO E LISTA DOS ELEMENTOS 
9, J,2,3,5,6,4,7,R,9// 
FXFCUTE O PROGRAMA 
PLACA FSPESSA- 3 SllPFRELEMF.NTOS IGUAIS (MALHA COM 3X3 ELEi'IENTOS) 
[)A[)OS GERAIS C INICIO no F<lRNFCIMENTU LlOS DADOS GERAIS ) 
IMPRIMI-LOS 
DESLOCAMENTOS PRFSCR nos 
24/* NUMEHU [Jf NOS COM ALGUM DESLOCAMENTO PRESCRITO 
1, W,RU,RV/,/* 
2 A 7, l, W,RU/,/* 
A A 2?, 7, W, RV/,/D 
29 A 33,2,W,RV/,/D 
]4 A 21, 7, HU/,/* 
30 A 34, 2• RUI,/* 
23 A 27, l• RV/,/* 
?8, RU,RV/,// 
C ESTE CAHTAO E DF COMFNTARIOS 
PROPHIEílAOFS OUS MATFRIAJS DOS ELEMENTOS 
1/* NUMERO UE PIFERFNTF.S MATERIAIS 
C A SEGUIR SFHAO FORNFCJOAS AS PROPRIEDADES DO MATERIAL DE INDICE 1 
l, 2100000,0, 0.30, •• ,// 
COOHDENAUAS DOS PONTOS NODAIS 
c 
34/*0 RESTANTE DESTF CARTAO PUDE SER USADO PARA COMENTARIOS 
lt •••••/?9,.,.A333,./30,5.,.8333,./* 
C GERACAO AUTOMATICA DE COORDfNAOAS 
e 
l A 22, 7,, ,1 ,nhf:>7, ,/* 
2Q A 33, 2, ,,1,6667,,/* 
30 A 34, 2, ,. J ,66n7, .!• 
R A 14, J, ,A333,,,,/* 
lS A 21, J, ,8333,,,,/* 
l A 7, 1, ,A333,,,,/* 
22 A 28, l• ,8333,,,,// 
SUPFRFLEMENTOS 
3/ª NUMERO DE SUPFRFLEMENTOS NA MALHA 
1, 3, !, l• 1,0,RFGULAR (M=3, N=l, INOICE=l, ESPES=l,O, 3 ELEMENTOS IGUAIS) 
e NOS [)OIS CARTOtS n SEGLIIR SERA FORNECIDA A INCIDENCIA DESTE SUPERELEMENTO 
1. , l • 2 • 3 , 4 , 5 , f, , 7 , 3 O , 
!,1.4ol3,12,ll,10,9,M,29, 
2,3,1,!,1,0,REGLILAR 
2,8,9,10,Jl,12,13,J4,J2, 
2,21,20,19,18,17,16,15,31, 
3,3, 1, l, 1 ,O ,REGULAR 
3,}5,16,17,18,!9,?0,?],34, 
3,2R,27,26,2S,24,23,??,33// 
CARREGAMENTOS < INICIO DO FIIRNEC, DOS DADOS DOS 
1, ( PRIMEIHU CASO DE CARREGAMENTO 1 
C O CARTAO SEGUINTE INOICA O INICIO DO FOHNEC, DAS 
CASOS OE CARREGAMENTO) 
CARGAS NOS SUPERELEM, ) 
SUPFRELFMENTOS 
AREA 
3/<> 
INDICA QUE AS CARGAS SAU DISTRIR. POR UNIDADE DE AREA l 
IND!CACIIO DE (lUE HA 3 SUPERELEMENTOS COM CARGAS POR AREA 
1 A 3, W/ -1,00// 
c 
c 
c 
A SEGUIR SERAO FORNECIDOS us n11nos SOHRE AS IGUALDADES EXISTENTES 
IGUALDADES EIHRE 
SUPERFLEMENTUS 
TOTAL 
1/* 
3, 1, 3, 2// 
EXECUTE 
OS SUPERFLEMENTOS 
TIPO DE IGUALDADES EXISTENTE l 
NUMERO OE GRUPOS OE SUPERELEMENTOS IGUAIS l 
NUM, OE ELFM, NO GRUPO, ELEMENTOS DO GRUPO l 
OHDFM PARA EXECUTAR OS DADOS CASO NAO HAJA ERRO 
PLACA ESPESSA-3 SUPFRFLFM. - CARGAS POH AHEA 
OADOS GERAIS 
COORDENADAS NODAIS 
321" 
<EXEMPLO DA TESE) 
1,o.,.,.1e,.,o,A333,o. /Q,3,3333,0.B333,.110,s.,.B333,,/11,.,1.b667,.1<> 
2,.8333,0.,./12,3.3333,l.6667,./13,5.,l.6667,./14,.,2.5,.115,3,3333,2.5,0,/* 
3,l,6667,.,.llh,5.,?.5,./17,.,3.3333,./18,0,8333,3.3333,./19,l.6667,3.3333,./* 
4,2.s,.,,120,2.5,3,3333,.121,3.3333,3.3333,,122,4.1667,3,3333,./23,5,,3.3333,.1• 
5,3.3333,.,.124,.,4.J667,.12s,s.,4.16h7,./26,.,s.,.121,o.BJ33,s.,.1* 
6,4,l667,.,.l2H,l,6667,5.,.l29,2,5,5.,0,/30,3.3333,5.,,/31,4.1667,5.,./* 
1.s.,0.,.132,s.~s •• o.011 
PROPR!EOADES 
1/* 
1,2100000,0, 0,30, 2,4, 0,00001// 
Sli PE Rf LEME NT OS 
3/if 
1,?,2, 1, 1,0,REGULAR 
1,1,2,3,4,5,9,12,15, 
l,21,20,19,18,17,14,11,B, 
2,1,2, 1, 1,0,REGlJLAR 
2,5,6,7,10,13,16, 
2,23,22,21,15,12,9, 
3,3,l• 1, 1,0,REGULAH 
3,17,18,19,20,21,2?,?3,25, 
3,32,31,30,29,28,27,?6,?4// 
DESLOCAMENTOS PRESCRITOS 
24/* 
1, W,RU,RV/,/* 
2 A 7,1,W, RUI,/* 
10 A 16,3,RU/,/* 
23 A 25, 2, RUI,/* 
32,RU,RV/,/* 
27 A 31,1, RV/,/* 
8 A 17,3,W,RV/,/* 
24 A 26, 2, W, Rv/.// 
CARREGAMENTOS 
1/* 
SUPFRELEMHITOS 
AREA 
3/* 
l A 3, W/ -1.0// 
SAIDA DOS RFSULTAllOS REANALISE DOS SUPERELEMENTUS 
SUPfRF.LF.MfNTOS 
?, INUMERU DE SlJPERfLEMfNTOS QUE SERAO REANALISADOS) 
2, 3// 
EXECUTE O PROGRAMA 
PLACA FSPFSSA UM SUPERELEMENTO (MALHA 3 X 3 
DADOS GERAIS 
IMPR 
COORDFNADAS DOS PONTOS NODAIS 
24/* <NUMERO DE PONTOS NODAIS) 
l,.,.,./R,5.,.8333,./g,.,.H333,./l9,4.1667,5.,.I* 
2,.8333,.,.l!0,5.,l.Aó7•./ll,,,l,óó7,,/20,3.3333,S.,.I* 
3,1.6661,.,,112,s.,2.su,.113,.,2.s,.121,2.s,s.,.1• 
4,2.s •• ,.114,5,,3.3333,.11s,.,3.3333,.122,1.6667,s.,.1• 
5,3.3333,,,./16,5,, 4,ló67,,/17,.,4.l667,./23,.H333,5,,./* 
h,4.1667,.,.11H,5.,5.,.124,.,5.,.11,s ••• ,.11 
DESL.OCAMENTOS PRESCRITOS 
?4/* <NUMERO DE NOS COM ALGlJM DESLOCAMENTO PRESCRITO> 
l,W,RU,RV;.;<> 
2 A 7,1, W, RU/ ,/* 
18• RU, RV/ .;-:; 
19 A 23, l• RV/./* 
24, W, RV/ 0 /* 
9 A 17, 2, W, RV/O.O/* 
8 A 16, ?, RU/0,0// 
PROPRIEDADES DOS MATERIAIS 
J/<> <NUMERO DE DIFERENTES MATERIAIS> 
C NUM DO MAT, MOO DE ELASTIC, COEF POJSSON, MASSA ESPEC, COEF DIL TERM, 
J, 2100000.00, .3o, 2.40, n.0000111 
SUPEHELEMENTOS DADOS GERAIS 
1/* NUMFHO DE SUPERFLEMFNTOS NA DISCHETIZACAO DA PLACA 
1, 3, 3, l, 1,0,HF:GlJLAR 
1, l• 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,10, 12,14,ló, 
1, lH,19,20,21,22,23,?4,17,!5,13,ll,9// 
CARREGAMENTOS 
1/* NUMFHO DO CASO DE CARREGAMENTO 
SUPEHELEMENTOS 
AREA TIPO DE CARGA SORRE OS SUPERELEMENTOS 
1/* NUMERO DE SUPERELEMENTOS CARREGADOS 
1, W/ -1.00// 
EXECUTE O PROGRAMA 
CASCA CILINDRICA APOIADA EM DIAFRAGMAS SOB SEU PESO PROPRIO 
flADOS GERA JS 
INC!DF.NCIAS NODAIS 
20/* NUMERO DE FLEMENTOS NA MALHA 
l, l,2,3,Jl,17,lf>,J5dO, 
2,3,4,5,l?,19,18,17,11, 
3,5,6,7,13,21,20,19,l?, 
4,7,H,9,14,23,22,21,13, 
C JNCIDENC!AS DOS IIUTPOS ELFMENTOS SERAO GERADAS AUTllMATICAMENTE 
l A 17, 4, 14, 
2 A 18, 4 1 ]4, 
3 A 19, 4, 14, 
4 A 20, 4, 14// 
ESPESSllRAS DOS ELEMENTOS DA MALHA 
1 A 20, 0,0762// 
INDJCES DOS MATERIAIS DOS ELEMENTOS 
l A 20, 1// 
PROPRIEDADES DOS MATERIAIS UUE COMPOEM OS ELEMENTOS 
1/* NUMERO DE DIFERENTES MATERIAIS 
1, 2100000,0, 0,0, 0,58919, U,00001// 
COORDENADAS NODAIS 
79/* NUMERO DE NOS 
1,4,8980, 7,ó2, 0.000001 
4,4.8980, 4,76, 0.000001 
7,4.8980, 1,91, º·ººººº' 
10,4,4082, 7,62, -.3)243/ 
13,4,4082, 1,91, -,31243/ 
16,3,9184, 
19,3,9184, 
2?,3,9184, 
25,3,4286, 
28,3,4286, 
31,2,9388, 
34,2,9388, 
37,2,9388, 
40,2,4490, 
43,1,9592, 
46,1,9592, 
6,67, -,62'+87/ 
3,Bl, -,62'+87/ 
,95, -,62487/ 
5,72, -,87441/ 
º·ºº' -,87441/ 
5,72,-l,Í!2396/ 
2,86,-l.}?396/ 
0.00,-1.12396/ 
3,Rl ,-1,305U,/ 
7,62,-1.48755/ 
4, 76,-1,4.8755/ 
2,4,8980, 
5,4,8980, 
8,4,8980, 
ll,4,4082, 
14,4,4082, 
17,3,91A4, 
20,3,9184, 
23,3,'H84, 
26,3,4t'86, 
29,2,931\8, 
32,?.·,931\8, 
35,2,9388, 
38,2,4490, 
41,2,4490, 
44,J,9592, 
47,l,9592, 
6,67, º·ººººº' 
3,81, º·ººººº' 
,95, º·ººººº' 5,72, -.31243/ 
0,00, -.31243/ 
5,72, -,62487/ 
2,86, -,62487/ 
º·ºº' -.62487/ 
3,81, -.87441/ 
7.62,-1.12396/ 
4,76,-1,12396/ 
1,91,-1.12396/ 
7,62,-1.30576/ 
1,91,-1,30576/ 
6,67,-1.48755/ 
3,81,-1,48755/ 
3,4,8980, 
6,4,8980, 
9,4,891:lÜ, 
12,4,4082, 
15,3,9184, 
18,3,9184, 
cl,3,911::i4, 
24,3,4286, 
27,3,428b, 
30,2,9388, 
33,2,9388, 
36,2,9388, 
39,2.4490, 
42,2,4490, 
45,1,9592, 
48,1,9592, 
5,72, 0,00000/* 
2.1:11,, 0.000001* 
o.ou, º·ººººº'* 3,81, -,31243/* 
7,62, -,62487/* 
4,76, -,62487/* 
1,91, -.62487/<• 
7,62, -.87441/* 
1,91, -.87441/* 
6,67,-1,12396/* 
3,81,-1,12396/* 
,95,-1,12396/* 
5.72,-1.30576/* 
0.00.-1.30576/* 
5.72,-1,48755/" 
2,86,-l,48755/* 
1-' 
"" co 
49,1,9592, 1,91,-1,48755/ 50,1,9592, 
52,1,4694, 7,62,-l,59H07/ 53,1,4694, 
55,1,4694, l,91,-l,59A07/ 
5H, ,9796, 6,67,-l,7085A/ 
61, ,9796, 3,Hl,-l,7D85A/ 
64, ,9796, ,95,-l,7DA5R/ 
67, ,4898, 5,72,-1,7456~/ 
70, ,4898, o.00,-1,74566/ 
73,0,0000, 5,72,-l,7A?74/ 
76,0,0000, 2,A6,-l,7R274/ 
79,0,0000, O,OO,-l,7H274// 
DESLOCAMENTOS PRFSCR!TOS 
56,1,4694, 
59, ,9796, 
62, ,9796, 
65, ,9796, 
6R, ,4898, 
71,0,0000, 
74,0,0000, 
77,0,0000, 
,95,-1,48755/ 
5,72,-1,59807/ 
O,OO,-l,59H07/ 
5,72,-1,70858/ 
2,86,-1,70858/ 
0,00,-1,70858/ 
3,81,-1,74566/ 
7,62,-1,78274/ 
4,76,-1,78274/ 
l,91,-1,78274/ 
51,1,9592, 
54,J ,4694, 
57, ,9796, 
60, ,9796, 
63, ,9796, 
66, ,48':18, 
69, ,4891:l, 
12,0.0000, 
75,0,0000, 
78,0,0000, 
29/* NUMERO llE NOS COM ALGUM DFSLOCAMENTO PRESCRITO 
10 A 66, 14, U,W,Rll,R\i/0,0/* 
l A 71, 14, U,W,RU,RW/0,0/• 
72 A 78, l• U,RU,k~/0,0/* 
79, U,V,RU,RV,RW/0,0/* 
9 A 65, 14, V,RV,RW/0,0/* 
14 A 70, 14, V,RV,RW/0,0// 
CARREGAMENTOS 
]/* NUMERO DO CASO OE CARREGAMENTO CONSIDERADO 
ELEMENTOS 
PESO PROPRIO 
0,00,-1,48755/* 
3,81,-1,59807/* 
7,62,-1,70858/* 
4,76,-1,70858/* 
1,91,-1,70858/* 
7,62,-1,74566/<> 
1,91,-1,74566/* 
6,67,-1,78274/<> 
3,lll.-1,78274/<> 
,95,-1,78274/* 
O,, O,, 9,Rl// COMPONENTES DA ACELERACAO DA GRAVIDADE CGX,GY,GZ) 
IGUALDADES 
ELFMENTOS 
GEOMETRICA TIPO DF IGUALllADF ENTRE OS ELEMENTOS 
5/* NUMFRO DE GRUPOS DE ELEMENTOS GEOMETRICAMENTE IGUAIS 
C NUMERO E LISTA DE FLEMENTOS IGUAIS GEOMETRICAMENTE 
4, 1 ,2,3,4, 
4,5,6,7,8, 
4,9,10,ll,J?, 
4, 13, 14, 15, 16, 
4, 17, lH, 19,20// 
EXECUTE O PROGRAMA 
CASCA CTLINDRICA ENGASTADA NO CONTORNO - EXEMPLO 3 DA TESE 
DADOS GERAIS DA ESTRUTURA A SFR ANALISADA 
IMPRIMIR 
PROPRIEDADES DOS MATERIAIS 
1/* NUMERO flE DIFERENTES MATERIAIS 
l,450000,0,0,30,,,,// 
INCIDENCIAS NODAIS DOS ELEMENTOS DA MALHA 
20/* NUMERO DE ELEMENTOS EM ílUE FOI DISCRETIZADA A CASCA 
1, 1,2,3,11,17,16,]5,10, 
?,3,4,5,12,19,18,17,11, 
3,5,6,7,13,21,20,19,12, 
4,7,8,9,14,23,22,21,13, 
e GERACAO AllTOMATIC:A DAS INCIDENCIAS aos OUTROS ELEMENTOS 
l A 17, 4, 14, 
2 A 18, 4, 14, 
3 A. 19, 4, 14, 
4 A 20, 4, 14// 
COORUENADAS nos PONTOS NIIDAIS 
79/* NUMERO OE PONTOS NODAIS 
l. 10,,10.,o.12,10.,e.1s,o.13,10.,1.5,o.1• 
4, 1 O, , 6,25,0,00000/ 5,10,, 5,00,0,00000/ 
7,10., 2,50,0,00000/ R ,1 O., 1.25,0.000001 
1 O , 9,,10.00,-.09211/ 11, 9., 7,50,-.09211/ 
13, 9., 2,50,-,09211/ 14, 9 •• 0,00,-.09211/ 
)6, li • ' 8,75,-.18422/ l 7, 8., 7,50,-,18422/ 
1 9, fl • ' 5,00,-.11<4221 20, 8 •• 3,75,-,18422/ 
22, 8,, l ,?5,-, 18'•22/ ?3, R., o.oo,-.18422/ 
25, 7 •• 7,50,-.25590/ 26, 7.' 5,00,-,25590/ 
28, 1., 0.00,-.25590; 29, 6,,10,00,-.32758/ 
31, 6,, 7,50,-,32758/ 3?, 6., 6,25,-,32758/ 
34, 6,, 3.75,-.32758/ 35, 6 •• 2,50,-,32758/ 
37, 6., o.oo,-.32751<1 38, s.,10,oo,-.31eso1 
40, 5 •• 5,00,-,37880/ 41, 5., 2,50,-.37880/ 
43, 4,,10.00,-,43002/ 44• 4. ' 8,75,-,43002/ 
46, 4., n.25,-,43002/ 47, 4,, 5.00,-.43002/ 
4'l, 4., 2,50,-,4300?/ 50, 4.' l,?5,-,43002/ 
52, 3,,1o.on,-.46D7n/ 53, 3,, 7,50,-,46076/ 
55, 3,, 2,50,-,4A076/ 5n, 3." o.oo,-,46076/ 
6, l O,, 3.75,0,00000/• 
9,JO,, 0.00,0.00000/<> 
12, 9,, 5,00,-,09211/* 
15, 8,,10,00,-,18422/* 
18, 8,, 6,25,-,18422/* 
21, H., 2,50,-,18422/• 
24, 7,,10,00,-,25590/* 
27, 7. !t 2,50,-,25590/* 
30, 6., 8,75,-.32758/* 
33, 6,, 5,00,-,32758/* 
36, 6,, 1,25,-.32758/* 
39, s., 7,50,-,37880/* 
42, 5., o.oo,-.37880/* 
45, 4,, 7,50,-.43002/* 
48, 4,, 3,75,-,43002/* 
51, 4., o.oo,-,430021• 
54, 3 •• 5,00,-,46076/• 
57, 2.,10.00,-.49150/* 
,_. 
Ul 
o 
58, 2 •• 8,75,-.49)50/ 59, 
61, 2., 5.oo,-.491501 62, 
64, 2,, 1,25,-.49150/ 65, 
67, 1., 7,50,-.50175/ 68, 
10, 1., 0.00,-.501151 11, 
73, o., 7,511,-.51200/ 74, 
76, o •• 3.75,-.51200/ 77, 
79,., •• -0.51200// 
ESPFSSURAS nos ELEMENTOS 
l A 20, 0.125// 
2., 1.so,-.49150/ 
2., 3.75,-.49150/ 
2., o.oo,-.49150/ 
1., 5.00,-.501151 
0.,10.00,-,51200/ 
º·· 6.25,-,51200/ 
n., 2,50,-,512001 
60, 
63, 
66, 
69, 
72, 
75, 
78, 
INOICES DOS MATERIAIS ASSOCIADOS A CADA ELEMENTO 
1A20,J// 
DESLOCAMENTOS PRFSCHITOS 
2,, 6.25,-,49150/* 
2,, 2.so,-.49150/* 
1.,10.00,-,501151• 
1., 2,50,-,50175/* 
o., 8,75,-,51200/* 
o., 5.oo,-.s12001• 
o., 1,25,-,51200/* 
36/* NUMFRO DE NOS COM DESLOCAMENTOS PRESCRITOS 
l A 10, J, U,V,W,RU,RV,RWI.I* 
15 A 71, 14, lJ,V,W,RU,RV,RW/,/* 
24 A 66,14,U,V,W,RU,RV,RW/,/* 
14 A 70, 14, V,RV/./* 
23 A 65, 14• V,RVI./* 
72 A 78, J,U,RUI./* 
79, U,V,RU,RV/.// 
CARREGAMENTOS 
l/* NUMERO 00 CASO OF CARREGAMENTO CUJOS DADOS SERAO FORNECIDOS 
ELFMFNTOS !CARGAS SURRE US FLEMENTUSl 
AREA !CARGAS IJISTR!AlllílAS POR UNIDADE DE APEAI 
?OI* (NUMERO OE fLEMfNTOS COM CARGAS POR AREAi 
l A 20, W/ O,lh// 
IGUALDADES 
F.LFMENTOS 
GEOMETRICA !TIPO DE IGUALDADE ENTRE OS ELEMENTOS INDICADOS) 
(NlJMERO DF. GRUPOS DE ELEMENTOS IGUAIS) 
4, 5,6,7,8, 
4, 9,10,11,12, 
4, 13, 14, 15, 16, 
4, 17,lH,19,20// 
EXECUTE O PROGRAMA 
!NUMERO E LISTA OE ELEMENTOS IGUAIS) 
,__. 
Ul 
,__. 
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APÊNDICE C 
LISTAGEM DAS SUBROTINAS QUE FAZEM 
A MONTAGEM DO SISTEMA DE EQUAÇÕES 
Neste apêndice apresenta-se a listagem das subro-
tinas que montam o sistema de equações por blocos de colunas, 
segundo a técnica de altura efetiva de coluna. Para melhor en-
tendimento definem-se as principais variáveis que estão envolvi-
das e apresentam-se alguns comentários além daqueles feitos nos 
itens IV.l e IV.2.4. 
DEFINIÇÃO DE VARIÂVEIS 
KEX - retorna um valor-código do tipo de particionamento em blo 
cos do sistema de equaçoes 
KEX = 2 - vetores de cargas nodais nao particionados em 
blocos 
KEX = 3 - vetores de cargas nodais particionados em blo-
cos. 
ITAMR - memória disponível para armazenar 1 bloco da matriz. 
ITAVC = ITAMR/2 - memória disponível para armazenar 1 bloco dd.s 
vetores de cargas nodais. 
A - vetor de dimensão ITAMR, para annazenar os elementos de um 
bloco da matriz. 
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NSC - variável-código 
se NSC > O - etapa de análise da estrutura com os super-
elementos condensados 
se NSC < O - etapa de reanálise do superelemento INscl 
INCIS - matriz onde é guardada a incidência nodal dos elementos 
de um superelemento. 
ARRAY - vetor auxiliar para gravação/leitura em disco das infoE 
mações relativas a um superelemento.No programa princi 
pal fez-se: 
EQUIVALENCE (ARRAY (l),VCNS (1)) 
EQUIVALENCE (ARRAY (1621), LADO (1)) 
EQUIVALENCE (ARRAY (1653), RIGSU (1)) 
VARIÂVEIS EM COMMON 
COMMON/TRES/ - armazenam-se os dados gerais lidos (vetor VDGES), 
e as cargas de um caso de carregamento (vetor C) 
lidas. 
COMMON/SETS/ - Índices dos arquivos utilizados. 
COMMON/CONTR/ - variáveis de controle gerais 
COMMON/CINCO/ - coordenadas globais e locais de um elemento ou 
superelemento e sua matriz de rotação. 
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NA - vetor de dimensão ITAMR, para armaz,enar os endereços dos 
elementos da diagonal do bloco. 
B - vetor de dimensão ITAMR para armazenar os elementos de um 
bloco dos vetores de cargas nodais (só se utilizam ITAVC po 
sições nesta etapa) ou um bloco da matrj_z de rigidez. 
RIGSU - matriz de rigidez de um superélemento. 
SMD - matriz de rigidez de um elemento "folded-plate", 
NCOL - vetor para armazenar o numero de colunas por bloco da 
matriz. 
ITTPB - tabela descritiva do particionamento em blocos do 
sistema de equações. 
ITTPB (i, 1) - 1~ coluna do bloco i 
ITTPB (i, 2) Última coluna do bloco i 
ITTPB (i, 3) - endereço do 19 elemento do bloco. 
VCNS - área para armazenar os diversos vetores de cargas nodais 
de um superelemento. 
LADO - vetor onde é guardada a numeraçao dos nós de um superel~ 
mento modificada pelo processo de troca de linhas eco-
lunas (para preparar a matriz para a condensação). 
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COMMON/TESTE/ - variáveis de controle e número de elementos por 
superelemento (NES) e número total de elemen-
tos nos superelementos (NTES), sendo que: 
i-1 
NES(i) = L (n9 de ·elemeNtos no superelemento j) 
j=l 
COMMON/INRI/ - contém algumas variáveis de controle para uso 
na subrotina OPTBLK 
OUTRAS VARIÁVEIS 
IPOS - vetor onde se armazenam as posições dos elementos da 
diagonal da matriz de rigidez. 
NBLOC - número de blocos 
NCASE - numero de casos de carregamento 
A fim de compatibilizar o programa desenvolvido 
com a subrotina OPTBLK utilizou-se, além do COMMON/INRI/, os 
seguintes comandos no programa principal: 
EQUIVALENCE (A(l), NA(l), Al(l)) 
EQUIVALENCE (A(.5001), A2(1)) 
EQUIVALENCE (B (1), PIVOT (1), NB (1)) 
sendo Ale A2 vetores auxiliares usados em OPTBLK. 
e 
SUBROUTINE MONTSF!KEX,ITAMR,ITAVC,A,NA,R,RIGSU,SMD,NCOL, 
* ITTPA,VCNS,LADO,ARRAY,NSC,INCIS 1 
COMMON/TRFS/VDGFS(50001 ,C(5DOO) 
C0MMON/SEIS/Il,LL,Ll,L?,L3,L4,L5,L6,L7,LA,L9,LO,Lll,Ll2,Ll3,Ll4 
COMMON/CONTR/NPOIN,NELML,NfLMP,NSUPE,NMATS,NNAEL,NPFIX, 
*NCASE,NNCAC,NLCLN,NELCA,NECT,NNCDA,NNTP,NLCLU,NSCDA,NSECC, 
•NSCT,NGFIG,NGFJT,NGSIT,NNOI,NEEJ,NAPI,NSECI 
CUHMON/INRJ/NFR,NRLOC,ITAMT,LALOK2,MAXC,NCAS0,NF1,NF2 
C0MMON/CJNCO/CGFL(3,A),R(3,31,CUORS(65,21,CGSEL!32,31 
OIMENSiúN INC1S!2~,AI 
OIMENSJON A ( ITAMRI ,NA ( ITAMRI ,H ( !TAMRI 
DIMENSION IPOS(?5001,P!VOT(25001 ,ITTP8(30,31 
DIMENSION RIGSl'C lh?,1621 ,SMD(4A,481 ,NCOl.(301 
OTMENS!UN VCNS(lh2,l01,LAD0(32),ARRAY!278961 
COMMON/TFSTE/NDOFN,NNODE 
C MONTAGEM 00 SISTEMA DE EílUACOES 
e 
e 
REWIND Ll2 
REWIND Ll3 
NDOFN = 6 
NNODF = 8 
IF(NSC ,GT, O) GOTO A 
NSCI=-NSC 
REwIND Lli 
IF( NSCI,EQ,l I GOTO 7 
NSCil = NSC!-l 
00 6 I=l,NSCI1 
6 READ( L6 l 
7 REAO( L6 )CGSFL,COORS,R,INCIS,M,N 
NEQ = ((3*M-2l*CN-l)+M-l+(M+Nl*4l * NDUFN 
NfLSC = M ,i~ f\J 
GOTO q 
C CONTRUIR ü VETOR DE APONTADORES (!PUS) E A TABELA DE ACOPLAMENTO 
C DOS HLOCOS EM ílUf FOI DIVIDIDO O SISTEMA DE EGUACOES 
e 
A NEQ = NP(l!N * NDOFN 
MONTSE l 
MONTSE 2 
MONTSE 3 
MllNTSE 4 
MONTSE 5 
MONTSE 6 
MONTSE 7 
MONTSE 8 
MONTSE q 
MONTSE 10 
t-iONTSE. 11 
MONTSE l 2 
MONTSE J3 
MONTSE J 4 
MONTSE 15 
MONTSE 16 
MüNTSE. 17 
MONTSE 18 
MüNTSE 19 
MONTSE ?O 
MONTSE ?l 
M(JNTSE ?.2 
MONTSE 23 
MONTSE 24 
MONTSE ?5 
MONTSE ?6 
MÜNTSE ?.7 
MONTSE 28 
MONTSE ?9 
MONTSE 30 
MONTSE 31 
MONTSE 32 
MONTSE 33 
MONTSE 34 
MONTSE 35 
MONTSE 36 
MONTSE 37 
MONTSE 38 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
9 CALL APONTA(NfQoIPOS,ITTPR,lTAMR,NBLOC,NSC,INCIS> 
NRLCVC = Nf<LOC 
lF( NEQ•NCASE .LE. ITAVC NBLCVC = 1 
KF.X = 3 
tF ( NEQ•NCASF .LE. !TAVC l KEX = 2 
!F( NBLOC ,Eíl. 1 .AND. NEO*NCASE .GT. ITAVC l GOTO 10 
GOTO 20 
10 WRITF(Il,1200) 
1200 FORMAT ( ///// 11 n,OUANTO A MATRIZ DE RIGIDEZ NAO NECESSITA 
* "PARTICOONAOA EM RLOCOS. 11 / 11 OS VETORES DE CARGAS NODAIS" 
* 11 O NECESSITAM."//" SUGESTAO- OIMINUIR O NUMERO DE CASOS 
*" CARREGAMENTOS ANALISADOS SIMELTANEAMl'NTE 11 ///// ) 
STOP 
20 NF = NSUPE • NfLMP 
K = O 
no 70 NH = 1, NHLOC 
NCH = ITTPH(NH,?) - ITTPR( NR,l • l 
NCOL( NH ) = NCR 
t,IONTAGEM llO flLOCO NR DA MATRIZ Df. RIGIOFZ GLOBAL 
CALL STIFGL(lTAMRoA,TTTPRolPOS,NR,NEQ,RIGSU,LADO,VCNS, 
*ARRAY,SMD,NSC,INCIS> 
NC = O 
LDO = 100 
IF( NSC .LT. U GOTO 35 
LDO = VDGES( 9 
!F( LDO .Eíl. O GOTO 30 
LDO = -LOO 
INTRODUCAO OAS CONOICOES DE CONTORNO - APOIOS ELASTICOS -
CALL CCONT(AoB,LDOoNCoNCH,NR,JTTPH,ITAMR,IPOSoPIVOT, 
*ITAVC,NSC,KEX) 
30 U)O = VOGES ( l O l 
INTRODllCAO DAS COI\JO DE CONTORNO - DESLOC PRESCRITOS -
SER 11 
DE" 
MüNTSE 
MONTSE 
MONTSE 
MONTSE 
MONTSE 
MONTSE 
MÜNTSE 
MONTSE 
MONTSE 
MONTSE 
MONTSt 
MONTSE 
MUNTSE 
MONTSE 
MONTSE 
M0~1TSE 
MONTSE 
MONTSE 
MONTSE 
MONTSE 
MÜNTSE 
MONTSE 
MONTSE 
MONTSE 
MONTSE 
MONTSE 
MONTSE 
MONTSE 
MUNTSE 
MONTSE 
MONTSE 
MONTSE 
MONTSE 
r,,!ONTSt 
MONTSE 
MUNTSE 
MONTSE 
MONTSE 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
i;o 
51 
52 
'-3 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
h2 
f,3 
f,4 
65 
66 
67 
68 
f,9 
70 
71 
., 2 
73 
74 
75 
7 f, 
...... 
u, 
-.J 
35 CALL CCONT(A,R,LOO,NC,NCR,NH,ITTPB,ITAMR,IPOS,PIVOT, 
<>JTAVC,NSC,KEXl 
KK = ITTPR(Nfl,l) - l 
NF.Ll = O 
IF( N8 ,NE, 1 l NELl = IPOSI KK l 
DO 40 J = ], NCH 
KK = KK + l 
Jl = ITAMR - NCR + J 
NA(Jll = !POS(KK) - NELl 
40 CONTINUE 
WRITF.( Ll3 l A 
IF( NHLCVC ,fQ, 1 l GOTO 50 
c 
e MONTAGEM no ALOCO NR no VETOR DE CARGAS NODAIS GLOBAIS 
c 
<: 
CALL MVCNGRl!TAVC,ITTPH,NCR,NR,H,HIGSU,VCNS,LAOO,ARRAY) 
LDO = VIJGESI 10 l 
NC = NCASE 
C INTROD DAS CONO DF CONT NU ALOCO NB DO VETOR Df CARGAS 
<: NODAIS - DESLOCAM PRESCRITOS -
e 
CALL CCONTIA,R,LDO,NC,NCH,NB,ITTPB,ITAMR,IPOS,PIVOT, 
*ITAVC,NSC,KEXl 
WRITF:( Ll2 l rl 
GOTO 70 
50 CONTJNIJF. 
DO ~O J = l, NCB 
K = K + l 
ll = IPOS(Kl - ITTPR<NB,3) + l 
PJVOT!Kl = Alll 
liO CUNTINLIF 
70 CONTJNliE 
IFI NRL<:VC ,NF, 1. l RF.TURN 
e 
C MONTAGEM DOS VF.TORES DE CARGAS NODAIS NAO PARTICIONADOS 
C E.M FlLOCOS 
e 
MÜNTSE 77 
MONTSE 78 
MONTSE 79 
MONTSE 80 
MONTSE 81 
MONTSI:'. 82 
MONTSE A3 
MONTSE fl4 
MONTSE 85 
MONTSE H6 
t~ONTSE H 7 
MONTSE H8 
MONTSE H9 
MÜNTSE <lO 
MONTSE 91 
MONTSE 92 
MONTSE 93 
MONTSE q4 
MONTSE 95 
MONTSE <l6 
MONTSE 97 
MONTSE 98 
MONTSE. 99 
MONTSE 100 
MONTSE llll 
MONTSE J.02 
MONTSE 103 
MONTSE 104 
MONTSE 105 
MONTSE. 106 
MONTSE l O 7 
MONTSE 108 
MONTSE 109 
MONTSE 110 
MONTSE 111 
MONTSE 112 
MONTSE ]13 
MONTSE 114 
e 
e 
e 
e 
CALL MVCNG(ITAVC,ITTPR,B,NEQ,VCNS,LADO,ARRAY,NSC,INCIS> 
INTROD DAS CONO OF CONT NOS VETORES DE CARGAS NODAIS NAO 
PARTICIONADOS EM ALOCOS 
NC = -NCASF 
CALL CCONT(A,R,LDO,NC,NCB,NB,ITTPR,!TA"'R,!POS,P!VOT, 
*ITAVC,NSC,KFX> 
WRITF.( ll? >H 
RETURN 
FND 
SUBROUTINf APONTA(NFO,!POS,ITTPR,ITAM,NRLUC,NSC,INCIS) 
COMMUN/TRES/VOGFS(SOOO) 
COMMON/CUNTR/NPO!N,NFLML,NELMP,NSUPE,NMATS,NNAEL,NPFIX, 
•NCASE,NNCAC,NLCLN,NELCA,NECT,NNCUA,NNTP,NLCLU 
C0MMON/SEIS/Il,LL,Ll,L?,L3,L4,L5,L6,L7,LR,LQ,LO,Lll•Ll2,Ll3,Ll4 
COMMON/TESTE /NDOFN, Nf>JOllE 
OIMENSTON IP<IS(NfQ>,ITTPB(30,3>,INCIS(25,8) 
c 
e MONTAGEM DO VETOR aos APONTADORES DOS ELEMENTOS 
C DA DIAGONAL DA MATRIZ DE RIGIDEZ ARMAZENADA POR 
e ALTURA EFETIVA Dr COLllNAS, POR BLOCOS E MONTAGEM DA 
C TABELA DE TOPULOGJA DO PARTICIONAMENTO EM BLOCOS 
e 
1 F ( NSC .LT. o ) r,o TO A?. 
NDOFF. = NNODE * NDOFN 00 lo I = 1 , Nftl 
10 TPOS(!) = o 
DO 12 I = I ' 3 
DO 1 2 ,J = l • 30 
12 ITTPR ( J,I) = o 
I F ( NFL"'P • Eíl. o ) GO TO 40 
e 
e ELEMENTOS 
MONTSE J J 5 
MONTSE 116 
MONTSE 117 
"'10NTSE 118 
MONTSE 119 
MONTSE 120 
MONTSE 121 
MONTSE 122 
MONTSE !23 
MONTSE 124 
MONTSE J?5 
APONTA 1 
APONTA 2 
.APONTA 3 
APONTA 4 
APONTA 5 
APONTA 6 
APONTA ., 
APONTA 8 
APONTA 9 
APONTA lo 
APONTA 11 
APONTA 12 
APONTA 13 
APONTA 14 
APONTA 15 
APONTA 16 
APONTA 17 
APONTA 18 
APONTA 19 
APONTA 20 
APONTA ?l 
APONTA 22 
APONTA 23 
f-' 
IJl 
'° 
c 
Kl = V[IGES<ll - 8 
00 30 I = l, NELMP 
Kl = Kl + A 
MIN = VDGFS( Kl l 
00 15 J = ?, NNOOF 
IF( MIN ,GT. VOGES( Kl+J-ll l MTN = VDGFS( Kl•J-1 l 
l"i CONTINUE 
L = (MI N-1 l * lliOOFN + 
DO 20 J = l• NNOOF 
N = (VDGfS<Kl+J-ll -l * NnOFfsl 
DO 20 K = 1, NllOFfsl 
M = N + K 
ID!F = M - L + 1 
IF ( IPOS (M) ,LT. IllIF ) [POS (M) = !LJIF 
?O CONTINUE' 
30 CONTINUF 
40 IF( NSUPF .FQ. O l GOTO 70 
e 
C SUPFRELEMENTOS 
e 
KJ = VllGES(J3l - 32 
KZ = VDGFS(l?l - 3 
00 60 I = 1, NSUPE 
K 1 = K l + 3? 
K2 = K2 + 3 
MIN = VOGfS( KJ l 
~JNCS = ( VOGFS (K?l + VOGES (K2+1 l l * 4 
DO 50 J = 2, NNCS 
TF( MIN ,GT. VOGFS<Kl+J-Jl l MIN = VDGfS(Kl+J-1) 
50 CONTINUF 
L = ( MIN-1 l * NDOFN + l 
00 60 J = 1, NNCS 
N =(VDCiES(Kl+J-1) - 1 * NOOFN 
DO 60 K = 1, NDOFN 
M = N + K 
!OTF = M-L+l 
IF ( IPOS (Ml ,L T. JDIF l IPOS (Ml = TDIF 
APONTA ?4 
APONTA ?5 
APONTA 26 
APONTA ?7 
APONTA ?A 
APONTA ?9 
APONTA 30 
APONTA 31 
APONTA 32 
APONTA 33 
APONTA 34 
APONTA 35 
APONTA 36 
.APONTA 37 
APONTA 38 
APONTA 39 
APONTA 40 
APONTA 41 
APONTA 1,2 
APONTA 43 
APONTA 1.4 
APONTA 45 
APONTA 46 
APONTA 47 
APONTA 48 
APONTA 49 
APONTA 50 
APONTA 51 
APONTA !',? 
APONTA 53 
APONTA 54 
APONTA 55 
APONTA 56 
APONTA 57 
APONTA "i8 
APONTA 59 
APONTA 60 
APONTA 61 
60 CONTINUE 
70 no 80 IC = 2, NFQ 
IPOS( JC 1 = IPOS( IC 1 + IPOS( IC-1 1 
HO CONTINUF 
GO TO AR 
e 
C RFANALISF DOS SUPFRFLFMENTOS 
e 
e 
R2 CONTINUE 
Kl = VDGESll?l+(-NSC-11*3 
M = VílGFSIKll 
N = vn Gf S I K 1 + 1 ) 
NELS = M * ~.I 
NNCS = (M+Nl *4 
NNIS = 1 3*M-?l*IN-ll+(M-ll 
NNTS = NNCS + ~J~JS 
DO 86 I = l, NELS 
MIN = INCISII,11 
DO 84 J = 2, NNODF 
IF( MIN .GT, ]NCISIT,Jll MIN = !NCISII,Jl 
84 CONTINUE 
L = IMIN-l)*NOOFN +l 
no 86 J = 1, NN(IOF 
NN = (!NCIS(!,Jl-11 * NOOFN 
DO R6 K = ], NIJOFN 
MM= NN + K 
IOIF = MM - l + l 
IFI IPOSIMM) ,LT, IDIF) JPOSIMMI = IDIF 
86 CONTINUE 
DO 87 IC = ?, NFQ 
87 [POS I JC) = lPOS 1 !C) + IPOS ( rc-1 l 
88 CONTINUE 
C MONTAGEM DA TARELA OE TOPOLOGIA DO PARTICIONAMENTO EM 8LDCOS 
e 
NRLOC = 1 
!FIM= ITAM 
ITTPRll.ll = 1 
APONTA 62 
APONTA 63 
APONTA 64 
APONTA 65 
APONTA 66 
APONTA 67 
APONTA 68 
APONTA A9 
APONTA 70 
APONTA 71 
APONTA 72 
APONTA 73 
APONTA 74 
APONTA 75 
APONTA 76 
APONTA 77 
APONTA 78 
APüf\iTA 79 
APONTA 80 
APONTA Al 
APONTA R2 
APONTA 83 
APONTA 84 
APONTA A5 
APONTA 86 
A.PONTA A7 
APONTA 88 
APONTA H9 
APONTA 90 
APONTA 91 
APONTA 92 
APONTA 93 
APONTA 94 
APONTA 95 
APONTA 9f> 
APONTA 97 
APONTA 98 
APONTA 99 
ITTPR<I,3) = J 
ílü 90 IC = 1, NEQ 
lF ( IPOS < !Cl ,LF. !FIM l GO TO 90 
ITTPR(NHLOC,?) = rc - l 
NBLOC = NRLOC + 1 
ITTPR (NRLOC, l l = IC 
ITTPR (NRL0C,3l = IPOS < IC-1 l + l 
!FIM = IPOS ( IC-1 l + ITAM 
90 CONTINUE 
ITTPfl <Nl:lLOC,?l = NFQ 
MAXC = 1 
NRLOC! = NALOC-l 
DO 200 l=J,NHLOCJ 
JOO Kl = ITTPB<!,t) 
K? = I TTPH ( I,? l 
NCH : K2-Kl+J 
IF( MAXC ,LT, NCH l MAXC: NCH 
KCB: IPOS(K?l - lTTPR<l,3) + 1 
IF( ITAM - KC8 ,GF, NCH l Gil TO 200 
ITTPR<l,?l = ITTPH(I,2) - J 
ITTPB(I+l,ll = ITTPR(l+l,ll - 1 
K : ITTPl:l(I,?l 
ITTPB(l+l,3) = !POS(Kl + l 
GOTO 100 
200 CONTINUE' 
RF:TURN 
ENO 
SUBROUTINF STIFGL(TTAM,A,ITTPR,IPOS,NH,NEG,RIGSU,LAOO, 
*VCNS,ARRAY,SMO,NSC,INCIS) 
COMMON/TRES/VDGES(5000) 
COMMON/SEIS/II,LL,IG,L?,L3,L4,L5•L6,L7,L8,L9,LD,Lll,Ll2,Ll3,Ll4 
COMMON/CONTR/NPOIN,NELML,NELMP,NSUPE,NMATS,NNAEL,NPF!X, 
•NCASF,NNCAC,NLCLN,NELCA,NECT,NNCDA,NNTP,NLCLU 
C0MMON/TESTE/NDOFN,NNODE,NES(3D),NTES 
APONTA 100 
APONTA 101 
APONTA 102 
APONTA 103 
APONTA 104 
APONTA 105 
APONTA 106 
APONTA 1!17 
APONTA 108 
APOMTA 109 
APONTA 110 
APONTA 111 
APONTA 112 
APONTA ]]3 
11.PONT A 11 4 
APONTA lJ5 
APONTA !16 
APONTA 117 
APONTA 118 
APONTA ]19 
APONTA 120 
APONTA 121 
APONTA 1?2 
APONTA ]?3 
APONTA 124 
APONTA J?.5 
APONTA 126 
ST!FGL 
STIFGL 
STIFGL 
STIFGL 
STIFGL 
STIFGL 
STIFGL 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
e 
D!MENSION AIITAMl,J.POSINF.íll,JK(ló2l,ITTPB(30,3) 
",SMD 14H,4/l) ,R!GSU ( ló?, 16?) ,LADO (3?) 
DTMENSION ARRAY(271l96),JK?!l62l,VCNS(l62,10) 
DlMENSl.UN INCIS(?~,R) 
C MONTAGFM DA MATRJ7 DE RIGIDEZ GLORAL DA ESTRUTURA, POR 
e Al.TIJRA FFETIVA nF COLUNAS, POR BLOCOS 
e 
REWlND l.4 
RfWIND Lll 
NDOFF = NNOOF • NOOFN 
no 10 1 = l, TTAM 
10 A(!)= O,ll 
IF( NSC ,LT, O AO TO 110 
!F( NELMP ,LE, n ) GOTO 60 
e 
e CONTRIRUICOFS nos FLFMENTOS 
e 
Kl = VllGES(l) - H 
00 50 I = 1, NELMP 
Kl=Kl+H 
CALL REAUMS(l.4,SMD,2304,!) 
MI N = V D GE S I K 1 ) 
MAX= VDGESI KJ ) 
00 ?O J = ?, NNODE 
IF( VOGFS(Kl+J-J) ,LT, MIN M!N = VDGES( Kl+J-1 
IF( VDGES(Kl+J-J) ,GT, MAX MAX= VOGfS( Kl+J-1 
;,o CONTINUE 
ICl = ( MIN- 1) <> NDOFN + l 
IC? = (MAX-!) * NDOFN + NDOFN 
!F( ICJ,GT,ITTPR(NR,2) ,OR, IC?,LT,ITTPR(NB,l) l GOTO 50 
IC = O 
00 30 J = l• NNODF 
M = NOllFN•(Vl"IGfS(Kl+J-ll-ll 
00 30 K = 1, NDOFN 
rc = rc • 1 
JK ( l. C) = M + K 
30 CONTINLW 
STIFGL 8 
STIFGL 9 
STIFGL 10 
STIFGL 11 
STIFGL 12 
STIFGL 13 
STIFGL 14 
STIFGL JS 
STIFGL 16 
STIFGL J 7 
STIFGL 18 
STIFGL 19 
STIFGL 20 
STIFGL ?l 
STIFGL 22 
STIFGL 23 
STIFGL ?4 
STIFGL ?5 
STIFGL ?6 
STIFGL ?7 
STlFGL ?8 
STIFGL 29 
STH-GL 30 
STIFGL 31 
STIFGL 32 
STIFGL 33 
STIFGL 34 
STIFGL 35 
STlFGL 36 
STIFGL 37 
STIFGL 38 
STIFGL 39 
STIFGL 40 
STIFGL 41 
STIFGL '•2 
STIFGL 43 
ST!FGL 44 
STIFGL 45 
1-' 
"' w
e 
DO 40 J = 1, NOOFF 
JKJ = JK(J) 
DO 40 K = !, NDOFF 
JKK = JK(K) 
J F ( JKK - JKJ + 1 , LE. O ) GO TO 4 O 
!F( JKK.LT.ITTPP!NR,l) .OR, JKK,GT,ITTPP!NR,2> ) GOTO 40 
L = [POS(JKK) + JKJ - JKK 
Ll = L - ITTPH(NH,3) + 1 
A(l.l) = A(Ll) + SMD(,J,K) 
40 CONTINlJF 
S0 C<JNT INllf 
60 IF ( NSUPE .LE. O ) FH:TURN 
C CONTRIRlJICOES DOS SUPERELF.MENTOS 
e 
Kl = VIJGES(J3) - 32 
K?. = VDGES(l?) - 3 
DO ]011 I = 1, NSUPE 
K 1 = K 1 + 32 
K? = K2 • 3 
CALL READMS<LJJ,ARRAY,?7896,l) 
NNCS = ( VDGF.S (K2) + VDGES (K2+ 1) ) * 4 
NDUFS = NNCS * NDOFN 
MTN = VDGFS( Kl ) 
MAX= VDGES( Kl ) 
00 70 J = ?, NNCS 
IF( VOAF.S(Kl+J-1) ,LT, MIN MIN = VDGF.S( Kl•J-1 
IF( VOGFS(Kl+J-1) ,GT, MAX MAX= VDGES( Kl•J-1 
70 CONTINUE 
ICl = (MIN-1) * ~IOOFN + l 
IC2 = (MAX-1) * NDOFN + NOOFN 
IF ( ICl ,GT, ITTPP (NH,2> ,OR. IC2,L T. ITTPR (NA, 1) ) GO TO 100 
IC = O 
DO HO J = 1, NNCS 
K = LADO ( J ) 
KK = (K-1) * NDUFN 
M = (VDGES(Kl+J-l>-1.) * NDOFN 
DO 80 K = 1, NOOFN 
STIFGL 46 
STIFGL 47 
STIFGL 48 
STIFGL 49 
STIFGL SO 
STIFGL 51 
STlFGL 52 
STIFGL 53 
STIFGL 54 
STIFGL S5 
STIFGL <;6 
STIFGL 57 
STIFGL <;8 
STIFGL 59 
STIFGL 60 
STIFGL 61 
STIFGL 62 
STIF(iL f.3 
STIFGL 1',4 
STIFGL 65 
STIFGL 1',6 
STIFGL 67 
STIFGL f,8 
STIFGL 1',9 
STIFGL 70 
STIFGL 71 
STIFGL 72 
STIFGL 73 
STIFGL 74 
STIFGL 75 
STIFGL 76 
STIFGL 77 
STIFGL 78 
STIFGL 79 
STIFGL AO 
STIFGL Al 
STIFGL 82 
STIFGL f<3 
TC = IC + l 
,.JK2(1C) = KI~ -+- K 
JK ( I C) = M + K 
flO CONTINUE 
DO 90 J = 1, NOOFS 
JKJ = JK(J) 
M = JK2( J l 
DO 90 K = J, NDOFS 
JKK = JK ( K. l 
N = JK2(K.l 
IF( JKK - JKJ + J .LE. O ) GOTO 90 
IF( JKK.LT,l.TTPR(NH,Jl .OR. JKK,GT.ITTPHCNB,2) l GOTO 90 
L = IP0S(JKKI + JKJ - JKK 
Ll = I_ - ITTPH (l\,H,3) + l 
A (LJ l = A (l_l 1 + HJ(iSU (M,NJ 
90 CONTINUE 
}()O CONTJNU~ 
RFTLIRN 
e 
C REANALISE OUS SUPEAELFMENTOS 
e 
]10 Kl = Vl)GES(l?) + (-NSC-1 ) • 3 
M = VDGFS(KJl 
N = VDGFS(KJ+ll 
NELS = M • N 
NNCS = (M+Nl <>1, 
NNIS = (3*M-?l•CN-ll+M-I 
NNTS = NNCS + NNIS 
00 150 I = 1, NELS 
IREG = Nf.S <-NSCJ + I + NELMP 
CALL REAllMSI L4,SM0,2304,IREGl 
MIN = INCISCI,l) 
MAX= INCISCI,Jl 
DO J?O J = 2, NNOOE 
IF( INCIS!l,Jl .LT. MIN MIN = INCIS(I,Jl 
IF( INC1SII,Jl ,GT, MAX MAX= INCISCI,Jl 
]20 CONTINUf: 
lCJ = ( MlN- 1) • N[)OFN + l 
STIFGL ll4 
STIFGL 85 
STIFGL R6 
STIFGL 87 
STIFGL fl8 
STIFGL R9 
STIFGL 90 
STIFGL 91 
STIFGL 92 
STIFGL 93 
SllFGL 94 
STIFGL 95 
STIFGL 96 
STIFGL 97 
STIFGL 98 
STIFGL 99 
STIFGL 100 
STlFGL 101 
STIFGL 102 
STIFGL 103 
STIFGL 104 
STIFGL 105 
STIFGL Jfl6 
STIFGL J07 
STIFGL 108 
STIFGL 109 
STIFGL li.O 
STIFGL 111 
STIFGL 112 
STIFGL 113 
STIFGL 114 
STIFGL 115 
STIFGL 116 
STIFGL 117 
STIFGL ]18 
STIFGL 119 
STIFGL 1?0 
STIFGL l?l 
l 3 O 
]40 
1 c;o 
c 
IC? = (MAX-1) * NDOFN + NDOFN 1 F ( ICl .bT. ITTPR(NH,2) • Of,. IC2 ,LT, I TTPB (Nf;,1) ) GO TO 
IC = o 
[lo 130 J = l. N~IODE 
MM = NDllFN ,, ( H,C IS ( I , J l - l) 
no 13 0 K = l • NDOFN 
IC = IC + l 
JK(IC) = MM + K 
CONT I NlJE 
00 l 4 O J = l • NOOFF 
JKJ = JK(Jl 
ºº 
}40 K = l • Nl)()ff 
JKK = JK(Kl 
1 F ( JKl<-JKJ+l • L E. n ) (,0 TO 140 
IF ( JKK,LT.ITTPR(NR,ll ,OR, JKK,GT,ITTPR(NR,2) ) GO TO 140 
L = IPOS(JKK) + ,JK J 
-
JKK 
Ll = L - lTTPH(NR,3) + 1 
A ( L ll = A ( L 1 l + SMfl(J,I<) 
CONTINUE 
CONTINUE 
RFTUPN 
FND 
SURROllTINF CCONT(A,R,LOO,NC,NCR,ICB,ITTPB,ITAM,IPOS,PIVOT, 
*ITIIVC,NSC,KEXl 
C0MMON/THES/VDGfS(5000l 
COMMON/CONTH/NPOIN,NELML,NELMP,NSUPE,NMATS,NNAEL,NPFIX, 
l 50 
•NCASE,NNCAC,NLCL.N,NELCA,NECT,NNCOA,NNTP,NLCLU 
COMMON/SEIS/Il,LL,IO,L2,L3,L4,L5,L6,L7,LH,L9,L(l,Lll,Ll2,ll3,ll4 
COMMON/TESTE/NDOFN,NNOOE 
OIMENSION .ll(ITAr,;) ,R(ITIIVCl ,D(l62'10) 
DIMENSION IPOS (?t;OOl ,PIVOT (2500), lTTPB (30,3) 
C TNTROOUC/10 DAS CONDICOES DE CONTORNO NOS BLOCOS DA MATRIZ DE 
C RIGIDEZ (llJ DOS VETORES DE CARGAS NODAIS GLOBAIS 
STIFGL 1 ?.2 
STIFGL 123 
STIFGL l?4 
STIFGL 1?5 
STIFGL l ?6 
STIFGL l.?7 
STIFGL 128 
STIFGL 129 
STIFGL 130 
STIFGL 131 
STIFGL 132 
STIFGL 133 
STIFGL J 34 
STIFGL 135 
STIFGL 136 
STIFGL 1.37 
STIFGL 138 
STIFGL 139 
STIFGL 1---' 140 
"' STIFGL 141 "' STIFGL 142 
STIFGL 143 
CCONT 1 
CCONT 2 
CCONT 3 
CCONT 4 
CCONT 5 
CCONT 6 
CCONT 7 
CCONT 8 
CCONT 9 
cCONT lo 
CCONT l 1 
CCONT 12 
e 
9 
10 
l ci 
e 
NFQ = NPOIN • NDOFN 
IF( NSC .GT. O l (;Q TO ci 
IREG = NELMP - NSC 
Kl = Vll(i[S!l?l + (-NSC-ll * 3 
M = V[HWS! Kl ) 
N = VD<lr S ( K l + J ) 
IF( NC .LT. O l RFAD( I_'-' )D 
NN = CM+ N) * 4 
GO TO 10 
NN = NPF!X 
K l.. = UlO - 7 
IF( Lf)O .GT. 11 l 
K I_ = - l <> L. D O - 7 
NN = NNAFL 
IF( NC .LT. O ílí) 
no fio 
I = .J 
\.J = l ,. f\tN 
GIJ TO 10 
TO qo 
lf( NSC .Ll·. O ) ROTO 15 
KL = KL + 7 
T = VDGFS! KL l 
!Cl = !l-1 l D M>OFN + ] 
IC:2 = lCl + ,, 
IF( JCJ.GT.ITTPR!ICR.?l ,UH. !C?,LT.ITTPl:l(ICl:l,ll l GOTO BO 
no 70 K = IC!,IC? 
!F( K,LT.ITTPR!JCF1,ll ,<JR, K,GT,ITTPl:l(ICfl,2l l GOTO 70 
Ll = JPOS(Kl - JTTPR(TCH,3) + l 
1 = K - ICl + 1 
JF( VDGfS(KL+[),FQ,-123.456 .ANO. NSC,GT,O l GOTO 70 
JF( NC ,EQ, O ) GOTO hD 
C H1TR0Dl1CA0 DAS CONU, DE CONT. NO HLOCO ICR 00 VETOR DE CARGAS 
C NOf\l\IS GI.ORAIS !P/HITlC!Oi'JAll0S FM RLUCOS) 
e 
Kl = K 
IF( ICH ,EA.l l GOTO 40 
ICHl = lCR - l 
no 30 L = 1, TCR! 
CCONT 13 
CCONT 14 
CCONT 15 
CC<Jr,1T 16 
CCúNT 17 
CCóNT lR 
CCONT J 9 
CCONT ?O 
CCONT ?. 1 
CCONT ?2 
CCONT ?. 3 
CCONT ?4 
CCONT ?5 
CCONT ?6 
CCONT ?7 
CCONT ?8 
CCONT ?9 
CCONT 30 
>-' CCONT 31 . cr, 
CCONT 32 " CCllNT 33 
CCUNT 34 
CCONT 15 
CCONT 36 
CCONT 37 
CCONT 3!l 
CCONT 39 
CCONT 40 
CCUNT 41 
CCUNT 42 
CCONT ,,.3 
CCONT 44 
CCONT 45 
CCONT 46 
CCONT 47 
CCONT 48 
CCONT 49 
CCONT 50 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
3 () 
40 
50 
f,0 
70 
AO 
90 
'l5 
K? = ITTPH ( !Cfl,?l - !TTPR ( ICFJ,J) + 1 
Kl" Kl - K? 
00 50 NCC = l, NC 
KCH = ( NCC-1 ) * NCH 
A(Kl+KCfll "A(LJ) • VDGl:S( KL+l ) 
CONT!NIJf 
GOTO 70 
INTROUUCAO DAS CONOICOES OE CONTORNO NO ALOCO ICB 
DA MATRIZ DE RJGJDEZ GLOHAL OA ESTRUTURA 
IF< UJO ,I_T. O 
lf( LllO ,GT. O 
CONTJNUF. 
COi',TJNUE 
RFTIJRN 
A(Lll = A<Lll + VCJGES( KL+I 
A(lll = A(Lll * l,OE+20 
INTRO[llJrAO DAS CONO. OE CONT • NO VETOR DF CARGAS NOD.AIS 
(ilOHAIS NAO PART ICI0NAIJ0S EM 8LOCUS 
CONTINUE 
IF( NSC .GT. O ) (·;O TO 98 
HEANALISF DOS SUPFRFLFMENTOS 
NGLC = NN • NnOFN 
NTGL = (NN+(3*M-?)*(N-l)+M-ll*ND0FN 
no 95 KL = l, NCASE 
KK = (Kl-ll•NTGL 
no 95 J = l, NGLC 
,JJ = ,J + KK 
fl(JJ) = PIVOT(J) • O<J,KU 
CONT T Nllf 
RFTURN 
CONT INllf 
ANALISF INICIAL SUPEHFLEMENTUS CONDENSADOS 
CCONT 
CCONT 
CCONT 
CCONT 
CCONT 
CCONT 
CCONT 
CCllNT 
CCONT 
CCONT 
CCONT 
CCllNT 
CCONT 
CCONT 
CCONT 
CCONT 
CCONT 
CCONT 
CCONT 
CCONT 
CCONT 
CCONT 
CCONT 
CCONT 
CCONT 
CCONT 
CCONT 
CCONT 
CCONT 
CCONT 
CCONT 
CCONT 
CCONT 
CCONT 
CCONT 
CCONT 
CCONT 
CCONT 
51 
52 
53 
54 
55 
'i6 
57 
S8 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
f, 7 
6fl 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
fl 1 
R2 
83 
H4 
AS 
86 
A7 
AB 
e 
no 100 J=l,N~i 
KL = KL • 7 
l = VllGFSI KL) 
lCl = (I-ll•NílOFN • 1 
IC?:: ICl + 5 
K2 = O 
00 100 L = ICl,IC? 
K? = K2 • 1 
JKL = -NEQ 
nu ]00 NCC = l• NCASE 
JKL = JKL • NFQ 
IF( vnGFS(KL+K?).NF.-123,45h )B(L+JKL)=PIVOT(L)*VDGES(Kl•K?> 
100 CONTINUF 
RfTlJRN 
FND 
SUHROUTJNF MVCNGH(ITAM,!TTPR,NCR,ICH,R,RIGSU,VCNS,LADO,ARRAY) 
COMM0N/TRES/VDGF5(5000) 
C0MMON/SEIS/Il,LL•líl,L2,L3,L4,L5,L6,L7,L8,L9,LO,Lll,Ll2,Ll3,Ll4 
COMMON/CllNTR/NPOJN,NFLML,NELMP,NSUPE,NMATS,NNAEL,NPFIX, 
*NCASF,NNCAC,~LCL~l,NELCA,NECT,NNCDA,NNTP,NLCLU 
01 ME NS I ll N H C I T AM ) , I TT P fl ( 3 O , 3) , RI GS U ( 16 2, 16 2 > , LA D O ( 3 2) , JK ( 162) 
OIMENS!llN AHRAYl27R96),VCNS(l62,10l,JK?Cl62>,VCNEFP(48) 
C MONTAGFM nos VFTORES OE CARGAS NODAIS GLOHAIS POR BLOCOS 
c 
RFWINíl L3 
REWIND L l 1 
KLM = 32 + 16? 
ll2 = 3 
NDOFN = 6 
NNODF = ti 
NDOFE = 48 
NEQ = NPOIN ~ .. NOOFN 
[)0 10 ICl = l • ITAM 
CCONT 89 
CCIJNT 90 
CCONT 91 
CCONT 92 
CCONT 93 
CCONT 94 
CCONT 95 
CCONT 96 
CCONT 97 
CCONT 98 
CCONT 99 
CCONT 1.00 
CCONT 101 
CCONT 102 
CCONT 103 
MVCNGB l 
MVCNGH 2 
MVCNGB 3 
MVCNGE:l 4 
MVCNG8 5 
MVCNGl:l 6 
MVCNGl:J 7 
MVCNGB 8 
MVCNGB 9 
MVCNGI:! 1 o 
MVCNGH J 1 
MVCNGH 1 2 
MVCNG8 13 
MVCNGH 14 
MVCNGl:l 15 
MVCNGl'l 16 
MVCNG!:l 17 
MVCNCH:l 18 
MVCNGl:l J 9 
,_. 
"' 
'° 
lO R(IC!l = o.o 
IF( NFLMP .Etl. O l Gü TO 55 
e 
C CONTRIRUJCUES DOS ELEMFNTOS PLANOS 
r. 
Kl = VOGES(l) - H 
no 50 I = lo NELMP 
Kl = Kl + R 
MIN = VDlàES( KJ l 
MAX= VOGES< Kl l 
nu 20 J = ?, NNODF 
IF( VDGFS(KJ+J-)l .LT. MIN MIN = VDGFS( Kl+J-1 
IF< VDGFS(Kl+J-ll .GT. MAX MAX= VDGES( Kl+J-1 
?O CONTINUE 
ICl = (MlN-J. 1 <> N[]OFN + l 
IC2 = (MAX-\ l <> NDOFN + NOOFN 
IF< ICl.GT.ITTPR(ICHo21.0R.!C2.LT.ITTPR<ICR,ll l GOTO 50 
IC = o 
00 30 J = 1, NNOOF 
M = CVDGES<Kl+J-11 - l l * NOOFN 
no 30 K = 1, NDOFN 
IC = IC + 1 
30 JK(lCl = M + K 
00 40 NC = lo NCASE 
KCH = (NC-11 " NCH 
IREG = (NC-ll*NFLMP + I 
CALL RFAOMSC L3,VCNEFP,4HoIREG 
nn 40 J = ], NDOFE 
JKJ = JK(Jl 
IF( JKJ.LT.ITTPRC!CR,11 .OR. JKJ.GT.ITTPl:l(ICB,2) lGO TO 40 
LJ = JKJ - !TTPRCICF!,31 + l 
40 RCLl+KCBl = H(LJ+KC.R) + VCNEFP(Jl 
50 CONTINUE 
55 CONTINUE 
IF< NSUPE .EO. CI I GOTO 100 
c 
C CONTRIRUIC.OES OC!S SUPFRFLEMENTOS 
c 
MVCNGB 20 
MVCNGl:l ?l 
MVCNGtl 22 
l'VCNGB ?3 
MVCNGl:l ?4 
MVCNGB 25 
MVCNGb 26 
MVCNGEJ ?7 
MVCNGb ?8 
MVCNGH 29 
MVCNGB 30 
MVCNGl:l 31 
MVCNGl:l 32 
MVCNGl:l 33 
MVCNGl:l 34 
MVCNG8 35 
MVCNGH 36 
MVCNGB 37 
MVCNGB 38 
MVCNGB 39 
MVCNGl:l 40 
MVCNGfl 41 
MVCNGB 42 
MVCNGl:l 43 
MVCNGl:l 44 
MVCNGH 45 
MVCNGl:l 46 
MVCNGl:l 47 
MVCNGH 48 
MVCNGl:l 49 
MVCNGH 50 
MVCNGl:l 51 
MVCNGl:l 52 
MVCNGl:l 53 
MVCNGH 54 
MVCNGH 55 
MVCNGl:l 56 
MVCNGl:l 57 
Kl = VOGES(J1l - 32 
K2 ::: VOGFS(l?l - 3 
D(l QO I = 1, NSllPF 
CALL RFADMS1Ll1,ARRAY,27R96,Il 
K 1 = K l + 32 
K? = K2 + 3 
NNCS = IVDGESIK?l + V11GES1K2+l) l * 4 
MIN = VIJGES (KJ l 
MAX= VDGESIK)l 
110 hO J = 2, NNCS 
IFI VDGFS(Kl+J-ll ,LT, MIN MIN = VDGES(Kl+J-ll 
[FC VDGFSCKl•J-ll ,GT. MAX MAX= VDGES(Kl+J-ll 
60 CONTINUE 
I.Cl = (r,,iH1-] l * Nl)OFN + l 
IC? = (MAX-1 l * NllOFN + NJJOFN 
IF( IC1.GT,ITTPRIICH,?l.OR,IC2,LT.ITTPRCICR,ll l GOTO 90 
IC = O 
JJO 70 J = l• NNCS 
K = L A 1)0 1 J l 
KK = (K-1 l * NDOFN 
M = IVJJGfS(Kl+J-ll-ll*NDOFN 
no 70 K = 1, NílOFN 
IC = IC + 1 
JK? 1 ICl = KK+K 
7 O JK I I C l = M + K 
NllOFS = NNCS * NOOFN 
00 80 J = 1, NOUFS 
JKJ = JK(Jl 
M = JK21,Jl 
IF( JKJ,LT,ITTPRIICH,ll,OR,JKJ,GT,ITTPH<ICB,21) GOTO 1:10 
Ll = JKJ - ITTPR(ICR,3l + 1 
1)0 75 NC = l, NCASF 
KCB= (NC-11 * NCR 
R(Ll+KCRl = HILl•KCRl • VCNSIM,NCl 
75 CONTINUE 
AO CONTINUE 
QO CONTINUE 
100 CONTINUE 
MVCNGB 58 
f'IVCNGB 59 
MVCNGH nO 
MVCNGB hl 
MVCNGH n2 
MVCNGH 1,3 
MVCNGB 64 
MVCNG!:l 1,5 
MVCNGl:l ó6 
MVCNG!:l 67 
f'IVCNGtl óR 
MVCNG!:l 69 
MVCNGtl 70 
MVCNGtl 71 
MVCNGt; 72 
MVCNGH 73 
MVCNGB 74 
MVCNGl::l 75 
MVCNGl::l 76 
MVCNGB 77 
MVCNGl:3 78 
MVCNGB 79 
MVCNGB HO 
MVCNGIJ !ll 
MVCNGH A2 
MVCNGt; f<3 
MVCNGl::l 84 
MVCNGl::l 85 
MVCNGf:! 86 
MVCNGB 87 
MVCNGH H8 
MVCNGl:l 89 
MVCNGB 90 
MVCNGtl 91 
MVCNGB 92 
MVCNGl:l 93 
MVCNGl:l 94 
MVCNGl:l 95 
e 
RETURN 
F ND 
SUfJROIJTINE MVCNG C lTA"I, ITTPH,R,NECJ,VCNS,LADO, ARRAY,NSC, lNCIS) 
C0MMON/TRES/VDGFSC50D0) 
COMMON/CONTR/NPC!!N,NFLML,NELMP,NSUPE,NMATS,NNAEL,NPF!X, 
*NCASF,NNCAC,NLCLN,NFLCA,NFCT,NNCDA,NNTP,NLCLU 
COMMON/SEIS/II,LL,Ll,L2,L3,L4,L5,L6,L7,LR,L9,LO,Lll,Ll2,L13,Ll4 
COMMON/TFSTE/ND0FN,NNODE,NFSC301,NTES 
DTMENS[ON HClTAM),JTTPHDO,Jl,VCNS(l62,10),LAD0(32) 
D!MENSION VCNEFP(4~l,ARRAY(27R9~l,INC1S(25,A) 
C MONTAGEM DOS V~TOP~S DE CARGAS NODAIS GLORAIS C NAO PARTICIONADOS 
C EM HLOCOS l 
e 
IC = -NFQ 
NOOFN = 6 
DO 5 I = I, ITAM 
R!ll = n.o 
5 CONTINUE 
RFWIND L3 
RF.,i HHl [_ l l 
DO 40 NC = 1, NCASE 
IC = IC + NEO 
IFC NSC ,LT, O ) GOTO 32 
IF C NFLMP ,Lf, n I GO TO 20 
e 
C CONTRIRUJCCJFS DOS fLFMENTOS PLANOS 
e 
Kl = VDGESCll - 8 
DO JO I = 1, NEI.MP 
Kl = Kl + B 
I ARO = NELMP • C NC-1 l + I 
CALL RFA()MSC L3, VCNEFP, 4H, IARQ) 
N = O 
MVCNGl:l 96 
MVCNGb q7 
MVCNG 1 
MVCNG 2 
MVCNG 3 
MVCNG 4 
MVCNG 5 
MVCNG 6 
MVCNG 7 
MVCNG 8 
MVCNG q 
MVCNG 1 O 
MVCNG l 1 
MVCNG l 2 
MVCNG 13 
MVCNG 14 
MVCNG ]5 
MVCNG 16 
MVCNG 1 7 
MVCNG 18 
MVCNG 19 
MVCNG 20 
MVCNG ?. l 
MVCNG ?2 
MVCNG ?3 
MVCNG ?4 
MVCNG ?5 
MVCNG 26 
MVCNG ?7 
MVCNG ?8 
MVCNG 29 
MVCNG 30 
MVCNG 31 
MVCNG 32 
r-' 
-.J 
N 
DO 10 IN = l ' NNODE MVCNG 33 NOI = vnc;E::S(Kl+IN-1 l MVCNG 34 
NN = (NOI-1 l * NflOFN MVCNG 35 [)() 1 O IU = l • NllC>FN MVCNG 36 
NS = NN + I [) MVCNG 37 
N = N + 1 MVCNG 38 
1 O R(NS+!Cl = R(NS+!Cl + VCNFFP(Nl MVCNG 39 
20 I F ( NSUPI: • F fJ • o ) c::o TO 40 f,IVCNCi 40 
e MVCNG 41 
e CONTRIRUICOfS nos SUPERELFMENTOS MVCNG 42 
e MVCNG 43 
Kl = VDGES ( 13) - 3?, MVCNG 44 
K? = VOGfS(l?l - 3 MVCNG 45 
DO 30 1 = l • NSUPF MVCNG 46 
KJ = Kl • 32 MVCN(i 4-, 
K? = K2 • 3 MVCNG 48 
CALL REAOMS(LJJ,ARRAY,l6S2,Il MVCNG 49 
N = o MVCNG so 
NNCS = (VDGFS(K2l • VDGES (K2+1 l ) * 4 MVCNG 51 1---' -..J 
[)() 30 IN = 1 • NNCS MVCNG 52 w 
NO] = l.. llDU e IN ) MVCNG S3 
NN = (VDGFS(Kl.+IN -J)-1) * NllOFN MVCNG S4 
N = (NO! - 1 ) * NOOFN MVCNG 55 DO 30 I O = 1 • NÍ!OFN MVCNG 56 
NS = NN + J [J MVCNG 57 
N = N + l MVCNG 5A 
R(NS+ICl = R(NS+IC) + VCNS(N,NCl MVCNG 59 
30 CONTINUF. MVCNG fio 
GO TO 40 MVCNG 61 
e MVCNG 62 
e RfANIILISF 1)0 S SUPFRFLEMENTOS MVCNG A3 
e MVCNG A4 
3? Kl = VDGES(l?l + (-NSC-1 l <>3 MVCNG 1,5 
M = VDGFS(Kl) MVCNG (,(:, 
N = VDGFS(Kl+ll MVCNG f, 7 
NFLS = M * N MVCNG !i8 
NNTS = (M+Nl <>4 + (3*M-?l*(N-l)+M-J MVCNG 69 
ºº 
34 I = l ' NELS MVCNG 70 
IREG = NTE:S<· C!sC-l l + NFS<-NSC) + I MVCNG 71 
CALL HE"/lDMS( LO, VCNE:FP, 4H, 1 RE(i MVCNG 72 
N = o MVCNG 73 
DO 34 IN = l • NNODE MVCNG 74 
NN = <INCIS<-NSC,IN)-1) * ~ll.lOFN MVCNG 75 
ºº 
34 I O = l • NIJOFN MVCNG 76 
NS = NN + l lJ MVCNG 71 
N = N + 1 MVCl'<G 78 
34 flCNS+ICl = fl CNS+ lí.) + VCNEFPCN) MVCNG 79 
40 CONT HiUF i"VCNG fl o 
RETURN MVCNG 81 
FND MVCNG H2 
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